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VORWORT

Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die
osterreichische Industrie und Forschung fir die Losung der zentralen Zukunftsaufgaben
arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten
Forderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und
Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition
verschaffen.

Jahrlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro fiir die Forderung von
nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfiigung.
Mit diesem Geld unterstitzt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in
den Bereichen Forschung, Mobilitat und Marktdurchdringung.

Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds tber
Projektergebnisse und unterstitzt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben
technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche
Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen fir politische Planungsprozesse
prasentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Offentlichkeit liber die
Homepage www.klimafonds.gv.at zuganglich gemacht und ladt zur kritischen Diskussion ein.

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungs-
und Technologieprogramm ,,Neue Energien 2020". Mit diesem Programm verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, durch Innovationen und technischen Fortschritt den
Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben.

Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und
Energiefonds fordert innovative Losungen fur die Zukunft!

%\J@fo

Ingmar Hobarth Theresia Vogel
Geschaftsfihrer, Klima- und Energiefonds Geschaftsfihrerin, Klima- und Energiefonds
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1 Einleitung

Eingangs werden in diesem Kapitel einfihrende Information zur Aufgabe und den
Schwerpunkten des Projekts dargestellt. In weiterer Folge ist die Eingliederung dieses
Projekts in das Forderprogramm dargelegt sowie die Methodik des Projekts beschrieben.
Den Abschluss dieses Kapitels bildet eine Darstellung des Aufbaus dieser Arbeit, die dem
Leser zu Orientierung dienen soll.

1.1 Aufgabenstellung

Um den Anteil der erneuerbaren Energiequellen an der Energieaufbringung wesentlich zu
steigern, sowie CO,-Emissionen nachhaltig zu mindern, sind neue technologische Ent-
wicklungen notwendig damit die Integration dieser meist dezentral angeordneten Erzeu-
gungsanlagen in das Energiesystem effizient ermdglicht werden kann. Eine Integration
von Erzeugungsanlangen in das Energiesystem ist konkret mit dem Anschluss an die be-
stehende Netzinfrastruktur verbunden. Dies trifft insbesondere auf die Nutzung erneuer-
barer Energiequellen in Form von elektrischer Energie zu.

Fir den Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Stromnetz muss der Netzbetrieb in-
nerhalb bestimmter zuldssiger Grenzen sichergestellt werden, damit fiir alle Netzkunden
keine unzulassigen Rickwirkungen und eine garantierte Spannungsqualitat sichergestellt
ist. Die Norm EN 50160 ,,Merkmale der Spannung in 6ffentlichen Elektrizitatsversor-
gungsnetzen® ist flr den zuverlassigen Betrieb von angeschlossenen Maschinen und
Elektrogeraten einzuhalten. Vor allem in landlichen Netzen stellt dies eine groBe Heraus-
forderung dar. Auf Basis bestehender Technologien miissen nun neue effiziente Techno-
logien der Energieverteilung entwickelt und in die vorhandene Energieinfrastruktur inte-
griert werden. Um die Errichtung vieler dezentraler Erzeugungseinheiten aus erneuerba-
ren Energien (Kleinwasserkraft, Wind, Photovoltaik, etc.) zu férdern, sind neue und ver-
besserte Regelungs- und Optimierungskonzepte im Verteilernetz erforderlich.

Neue Konzepte kénnen nicht einfach ,aufgestellt und bundesweit ausgerollt™ werden,
sondern bedlrfen zur Sicherstellung eines zuverlassigen Funktionsweise im Netzbetrieb
zuvor der Implementierung und Evaluierung in einer ausgewahlten Modellregion. Salz-
burg ist flir ZUQDE (Zentrale Spannungs- (U) und Blindleistungsregelung (Q) mit dezent-
ralen Einspeisungen) die ideale Plattform daflir, da sowohl [andliche als auch stadtische
Strukturen abgedeckt werden und unterschiedlichste erneuerbare Energiequellen ange-
schlossen werden. Mithilfe eines weltweit agierenden Technologieentwicklers und einem
Netzbetreiber sollen neue Ansdtze erforscht, entwickelt, erprobt und evaluiert werden.

Bisher wurde die Spannung im Umspannwerk (UW) gemessen und geregelt bis der vor-
eingestellte Sollwert erreicht ist. Der Sollwert wurde auf Basis von ,worst-case-
Szenarien™ berechnet und gilt nur fir bestimmte Zeitpunkte. Damit gibt es auBerhalb der
Zeiten sehr niedriger bzw. sehr hoher Netzlast fir die Netzbetreiber eine bisher unge-
nitzte Reserve im Netz. Ziel und Vorteil fir einen Netzbetreiber ist es demnach, durch
intelligentere Methoden der Regelung und Optimierung im Netzbetrieb sicher zu stellen,
dabei die vorhandenen Reserven besser auszunutzen und den Netzbetrieb auch mit den
durch die Erzeuger verursachten Spannungsschwankungen jederzeit innerhalb der zulds-
sigen Grenzwerte zu halten. Das ZUQDE-System soll helfen, automatisiert diese Anforde-
rungen am Prozessrechnersystem eines Verteilnetzbetreibers sicher zu stellen. Damit
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1 Einleitung

kann das bestehende Netz besser und ohne Verletzung von Grenzwerten an seinen Gren-
zen betrieben werden.

Fir die Erzeuger bedeutet das in vielen Fallen einen klirzeren (und damit kostengiinstige-
ren) Netzanschluss, weil der geeignete Anschlusspunkt naher bei der Anlage gewahlt
werden kann. Insgesamt wird dies den Ausbau dezentraler Erzeuger aus erneuerbaren
Energien fordern, weil die Wirtschaftlichkeit der geplanten Anlagen nicht durch hohe
Netzanbindungskosten verschlechtert wird, und so viele Anlagen unter neuen wirtschaft-
lichen Berechnungen besser umgesetzt werden kénnen.

1.2 Schwerpunkte des Projektes

Vor dem Hintergrund der im letzten Abschnitt genannten Herausforderungen lauten die
zentralen Zielsetzungen dieses Projektes wie folgt.

— Uber Spannungs- und Blindleistungsoptimierung am zentralen Prozessrechner
wird die Betriebsspannung im Mittelspannungsnetz auch bei Integration einer ho-
hen Anzahl erneuerbarer Einspeiseanlagen innerhalb der zugelassenen Grenzen
gehalten und so der Netzbetrieb auch in der Zukunft sicher gestelit.

Die Anforderungen an alle relevanten Systeme, Applikationen und die Anlagen
werden aufbereitet, umgesetzt und getestet.

— Minimierung der notwendigen Leitungslangen fir den Anschluss von Erzeugern,
Verlustminimierung im Verteilnetz, Optimierung des Blind- und Wirkleistungsbe-
darfes und Bertlicksichtigung der dezentralen Erzeuger flir die Optimierung.

— Eine prototypische Entwicklung wird mit einem Closed-Loop-Betrieb im Testnetz
Lungau (Land Salzburg) getestet und demonstriert. Aussagen Uber die Anforde-
rungen bei der Implementierung sowie Anwendung solcher Lésungen in anderen
Netzen / Regionen werden getroffen.

Als Erganzung zu diesen Herausforderungen wird im folgenden Abschnitt néher auf spezi-
fische Schwerpunkte eingegangen.

1.3 Einordnung in das Programm

Das Projekt ZUQDE adressiert die folgenden Themenfelder des Férderprogramms Neue
Energien 2020:

e Betrifft 3.1.1 Integration dezentraler Erzeuger, Schlisseltechnologien fir verteilte
intelligente Energiesysteme:

o aktive, intelligente elektrische Verteilnetze (Regelalgorithmen und aktives
Last-management),

o Zusammenschaltung von kleinen, dezentralen Kraftwerken (KW) zu einem
Verbund,

o Erhéhung der Wirtschaftlichkeit und Effizienz beim Einsatz erneuerbarer
Energietrager
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1 Einleitung

o Entwicklung von Systemansdtzen zur Verbesserung von Versorgungssi-
cherheit und Effizienz durch dezentrale innovative Konzepte und Lésungen
fir die Integration und Steuerung in Gesamtnetzen

Das ZUQDE-System erflllt die obenstehenden Punkte mit der Entwicklung einer zentralen
Spannungs- und Blindleistungsregelung fiir dezentrale Einspeisungen. Die Spannungsre-
gelungskonzepte haben das vorrangige Ziel eine méglichst hohe Dichte an dezentralen
Energieerzeugern, basierend auf erneuerbaren Energietragern, in die bestehende Netzinf-
rastruktur zu integrieren. Die Konzepte sind ein wesentlicher Beitrag zur ErschlieBung
von aktiven, intelligenten elektrischen Verteilnetzen durch die aktive Einbindung von de-
zentralen Energieerzeugern in den Netzbetrieb mit dezentralen Regelalgorithmen.

o Betrifft 3.1.2 Gesamtintegration in ein intelligentes Energiesystem, Systeminteg-
ration zentraler und dezentraler Energiesysteme:

o erweiterte Softwaretools flr den Betrieb von Smart Grids inklusive Berlick-
sichtigung von Riickwirkungen auf benachbarte Spannungsebenen in der
Regelung

o Praxistest mit Netzbetreibern und lokalen Produktionsstrukturen

Das Projekt ZUQDE wird bestehende Software-Tools erweitern, neue Komponenten ent-
wickeln und das ZUQDE-System in der Netzregion Lungau mit vielen dezentralen Erzeu-
gern erproben.

o Betrifft 3.1.4 Beitrage zur Realisierung von Smart Grid-Modellregionen, Demonst-
ration und Praxistest fir Smart Grids:

o Marktentwicklung flr innovative Technologien und Lésungen

Das Projekt ZUQDE ist Teil des Projektbiindels ,Smart Grid Modellregion Salzburg®, in
dem verschiedene Projekte die zukliinftigen Anforderungen der Energiewirtschaft wie in-
telligente Netze und Zahler, Elektromobilitat und deren Netzintegration verfolgen. Die
darin zu entwickelnden und zu erprobenden Lésungen werden in realen Netzbereichen in
der Modellregion Salzburg mit konkreten, aktuellen Problemstellungen und Kundenanfor-
derungen umgesetzt. Durch das Zusammenflhren der Fragestellungen aus den unter-
schiedlichen Smart Grid-Themenfeldern in der Modellregion wird es méglich die Effekte
der einzelnen Anwendungen zu Uberlagern, gegenseitige Abhangigkeiten und Wechselbe-
ziehungen zu untersuchen und Synergiepotentiale zu ermitteln.

Vor diesem Hintergrund wird im Projekt ,DG Demonetz-Validierung"! die Fragestellung

einer verbesserten Spannungsregelung mit einem anderen Ansatz angegangen. Eine ko-
ordinierte Spannungsregelung im Verteilernetz verbessert die Regelungsergebnisse von
Spannungsreglern an Umspannern durch eine Kombination der Beeinflussung des Stufen-
transformators unter Berlcksichtigung von Messdaten in relevanten Netzauslaufern (wo
die It. Norm einzuhaltenden Spannungsgrenzen im Betrieb als erstes verletzt werden) mit
einer lokalen Wirk- und Blindleistungsregelung bei geeigneten Erzeugeranlagen. Daflr
wird in diesem Projekt ein Aufsatz auf einen Spannungsregler des Umspanners im Um-
spannwerk konzipiert und im Feld getestet, der die Informationen aus dem Netz verar-
beitet und die entsprechenden Sollwerte an die Regler im Umspanner und an eingebun-

'Projekt 825514 :DG Demonetz-Validierung; Aktiver Betrieb von elektrischen Verteilnetzen mit hohem Anteil
dezentraler Stromerzeugung - Validierung von Spannungsregelungskonzepten
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1 Einleitung

dene Erzeuger vorgibt. Ebenso wird die notwendige Erfassung der Messstellen aufgebaut
und getestet.

Beide Konzepte verfolgen also ein dhnliches Ziel, jedoch mit véllig unterschiedlichem Zu-
gang. Beide Ansatze werden im Netzgebiet Salzburg nebeneinander in der Umsetzung
und Wirkungsweise getestet. Teil der Methodik im Projekt ,DG Demonetz-Validierung" ist
demnach auch, die Unterschiede sowie die Vor- und Nachteile der beiden Ansatze zu eva-
luieren und zu bewerten und Empfehlungen auszuarbeiten, fliir welchen Einsatz welcher
der beiden Ansdtze geeignet ist.

1.3.1 Energiestrategische Ziele

Die Entwicklung einer geeigneten, intelligenten Regelung im Verteilnetz erleichtert die
Integration erneuerbarer dezentraler Einspeiseanlagen wesentlich und macht diese wirt-
schaftlicher gegeniber dem Status-Quo. Damit werden dezentrale Energieerzeugungsan-
lagen auf Basis erneuerbarer Energietrager von reinen Energieproduzenten zu Lieferan-
ten von Netzdienstleistungen. Dieser Mehrwert fihrt gleichzeitig zu einem effizienteren
Einsatz des jeweiligen Primadrenergietragers. Aus umwelt- und wirtschaftspolitischen
Griinden spielt in zukinftigen europdischen Energiesystemen die Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energietragern eine entscheidende Rolle.

Ziel der im Projekt ZUQDE entwickelten und verbesserten Spannungsregelungskonzepte
ist die Integration einer méglichst hohen Dichte an dezentraler Energieerzeugung basie-
rend auf erneuerbaren Energietragern in Verteilnetze unter Beibehaltung der hohen Ver-
sorgungsqualitdt. Damit sind aus Sicht des Netzbetriebes die technischen Voraussetzun-
gen geschaffen, um in den bestehenden Verteilnetzen den Anteil erneuerbarer Energie-
trager weiter auszubauen. Somit wird letztendlich ein wesentlicher Beitrag zu den ener-
giestrategischen Zielen, v.a. Programmziele ,Neue Energien 2020" 1.1 Sicherstellung der
Kriterien der Nachhaltigkeit, 1.2 Erhéhung der Ressourcen- und Energieeffizienz und 1.3
Reduktion der Importabhangigkeit bei Energietragern, erreicht.

Das ZUQDE-System verbessert die 6konomischen Grundlagen zur Einbringung von de-
zentralen, erneuerbaren Energien, setzt damit auf 6kologische Nachhaltigkeit und erhéht
gleichzeitig die Energieeffizienz. Gleichzeitig reduziert das ZUQDE-System durch Einbin-
dung von neuen Energietragern auch die Importabhdngigkeit. Durch die ErschlieBung
einer hdéheren Dichte an erneuerbaren Energietrdagern in Verteilnetzen kann somit eine
Reduktion des Einsatzes fossiler und nuklearer Energietrager erreicht werden. Es ermég-
licht Regionen existierende Ressourcen verstarkt nutzen zu kénnen.

1.3.2 Systembezogene Ziele

Das ZUQDE-System unterstitzt vor allem die Programmziele 2.2 bis 2.4 sowie 2.6: Er-
schlieBung von Ressourcen erneuerbarer Energietrager, Verbesserung der Umwandlungs-
effizienz, Entwicklung von Schllisseltechnologien, sowie Multiplizierbarkeit, Hebelwirkung
und Signalwirkung.

Durch wirtschaftliche Methoden zur Einbindung dezentraler Einspeiser ins Verteilernetz
wird die ErschlieBung erneuerbarer Ressourcen massiv gefdordert und damit die Basis flr
die Entwicklung von Schlisseltechnologien geférdert. Die Ergebnisse des Projekts unter-
stlitzen es ganz wesentlich, den Anteil von unterschiedlichen erneuerbaren Energietra-
gern durch intelligente Integration in Verteilnetzen zu erhéhen und damit eine nachhalti-
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ge Energieversorgung zu gewahrleisten. Mit den entwickelten Spannungsregelungsstra-
tegien wird es maoglich, ohne Verschlechterung der Versorgungsqualitat einen héheren
Anteil erneuerbarer Energietrager in bestehende Verteilnetze zu integrieren und damit
einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion des CO2 AusstoBes bei der Stromerzeugung zu
ermadglichen.

AuBerdem tragt das Projekt ZUQDE zu den Zielen durch intelligenten aktiven Netzbetrieb
in Verteilnetzen bei, und zwar mittels innovativer Spannungsregelungstechnologien unter
Einbindung von Netzbetreiber und Erzeuger. Somit werden also am Standort Osterreich
bedeutende Schliisseltechnologien entwickelt und vorangetrieben.

Die Erkenntnisse dieses , Top-Down-Ansatzes der Regelung" aus der Modellregion kénnen
und sollen auf andere Netze extrapoliert werden. Eine Ubertragbarkeit auf andere 6ster-
reichische Netze, sowie iber die Landesgrenzen hinaus, wird im Rahmen des Projekts
ZUQDE untersucht. Dariber hinaus soll der Vergleich mit dem ,Bottom-Up-Ansatz" aus
dem Projekt ,DG Demonetz-Validierung" verschiedene Méglichkeiten und Einsatzgebiete
der Spannungsregelungen deutlich machen und damit indirekt die Multiplizierbarkeit,
Hebel- und Signalwirkung flir andere Netze und Projektansdtze sicherstellen.

Die kostengiinstigere Integration dezentraler Stromerzeugungsanlagen ermdglicht Regio-
nen in der Regel auch die bestehenden Ressourcen verstarkt nutzen zu kénnen. Somit
kénnen lokale arbeitsintensive Projekte wie beispielsweise im Bereich von Biomasse oder
Biogasanlagen, aber auch beim Ausbau von Photovoltaik- (PV) oder Windkraftanlagen
durch die Ergebnisse dieses Projekts verwirklicht werden und damit zur Starkung der
Beschaftigung in den Zukunftsbereichen der dezentralen Energieversorgung beitragen.

1.3.3 Technologiestrategische Ziele

Das Projekt ZUQDE unterstiitzt vor allem die Programmziele 3.5 und 3.8: Steigerung der
Wettbewerbsfahigkeit durch verbesserte Ressourceneffizienz, und Starkung der Techno-
logie- und Klimakompetenz dsterreichischer Unternehmungen.

Der Zuwachs an Know-how und der entstehende Technologievorsprung im Bereich der
zentralen Spannungs- und Blindleistungsregelung mit der Integration von dezentralen
Stromerzeugungsanlagen ermdglicht beiden Projektpartnern die Wettbewerbsfahigkeit
auszubauen. Der Netzbetreiber erhéht durch die verbesserte Energieeffizienz und Netz-
qualitat die Position am ,Markt™ und erhalt eine héhere Flexibilitat zur Anbindung von
dezentralen Erzeugern. Das beteiligte Technologieunternehmen kann bestehende und
neue Technologiekomponenten und Werkzeuge erarbeiten und verbessern und damit am
Markt relssieren. In weiterer Folge werden dadurch hochqualifizierte Arbeitsplatze gesi-
chert und wichtiges Wissen in Osterreich gehalten.

1.4 Verwendete Methoden

Um wie oben erwahnt die Spannungs- und Blindleistungsregelung zu implementieren,
wird das bei der Salzburg Netz GmbH eingesetzte Netzleitsystem SINAUT Spectrum 4.5.1
mit zusatzlichen Online-Applikationen aufgertstet, und es werden diese im Closed-Loop-
Betrieb getestet und betrieben. Die dazu nétigen Bausteine werden im Folgenden Uber-
blickmaBig angegeben, eine detaillierte Beschreibung erfolgt in Kapitel 2.3:
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1 Einleitung

Distribution System State Estimator (DSSE)

Zur Analyse von elektrischen Verteilnetzen und die Identifikation der Schwachstellen. Der
DSSE basiert auf einem von Siemens entwickelten Algorithmus, wo die verschiedenen
vorhandenen gewichteten Messwerte in Kombination mit einem machtigen Lastmodell in
das Stromiterationsverfahren eingebunden werden.

Spannungs- und Blindleistungsregelung (VVC)

Zur Steuerung von Stufenstellern von Transformatoren und Spannungsreglern von Er-
zeugern, sowie von schaltbaren Blindleistungserzeugern (in der Regel Kondensatoren).
Der fur den VVC verwendete Algorithmus ist ein Gradienten-Suchalgorithmus erster Ord-
nung mit Berlcksichtigung diskreter und kontinuierlicher Variablen.

Data Validation Tool

Zur Spannungs- und Blindleistungsregelung in der Smart-Grids-Demoregion Salzburg
wird das gesamte Netzabbild bestehend aus Leistungsschaltern, Trennschaltern, Leitun-
gen, Erzeugern, Lasten, Verteilnetztransformatoren aus dem Netzleitsystem bendétigt. Flr
die von DSSE und VVC zusatzlich bendétigen elektrischen Daten von Betriebsmitteln er-
folgt die Uberpriifung auf Vollsténdigkeit und Konsistenz durch das Data Validation Tool.

In diesem Ansatz werden damit die am Prozessrechnersystem optimierten Sollwerte fir
die Regelung der Umspanner in den Umspannwerken und den Kraftwerken Uber eine
,Softwarelésung"™ ermittelt und den Reglern vor Ort vorgegeben.

Integration des Projekts in den Betrieb
Die zentrale Spannungs- und Blindleistungsregelung wird in zwei Phasen implementiert:

e Phase 1 - Open-Loop-Betrieb: alle durch die Spannungs- und Blindleistungsrege-
lung ermittelten Sollwerte werden nach einer Plausibilitatsprifung durch das Be-
dienpersonal manuell an die Regler ausgegeben.

— Phase 2 - Closed-Loop-Betrieb: nach dem erfolgreichen Test in Phase 1, werden
die Sollwerte direkt Gber das Netzleitsystem an die Regler ausgegeben, und so in
den vollautomatisierten Betrieb der Spannungs- und Blindleistungsregelung Utber-
gegangen.

1.5 Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert folgend auf die Einleitung inhaltlich in drei Hauptbereiche. Das Kapitel
1 widmet sich der Umsetzung des Projekts und geht im Detail auf die durchgefiihrten
Arbeiten ein. Zudem werden besondere Herausforderungen der praktischen Realisierung
diskutiert. Die aus dem Projekt abgeleiteten Erkenntnisse sind Inhalt von Kapitel 1. Ne-
ben der Darstellung der Ergebnisse werden deren Auswirkungen in Beziehung zu den
Projektzielen gesetzt und die Wirkungszusammenhange erdrtert. Im dritten Hautbereich,
Kapitel 1, wird vor allem auf die Zukunft Bezug genommen indem ein Ausblick auf Wei-
terentwicklungen und Forschungsbedarf gegeben wird. Zudem werden Empfehlungen
insbesondere betreffend prosperierender Rahmenbedingungen fir den Einsatz erweiterter
intelligenter Systeme im Energiebereich formuliert.
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2 Inhaltliche Darstellung

In diesem Kapitel wird auf die Arbeitspakete und die praktische Umsetzung des Projekts
eingegangen. Hierbei wird konkret auf das Demonstrationsgebiet Bezug genommen und
die Vorgangsweise in der Projektumsetzung dokumentiert. Insbesondere wird auf Her-
ausforderungen in der Realisierung eingegangen, welche sehr wertvolle Informationen fir
die Umsetzung von fortgeschrittenen intelligenten Regelungslésungen in weiteren Netz-
gebieten darstellen.

Aufbauend auf die Analyse des zugrundeliegenden elektrischen Systems im Testgebiet
Lungau wird die Systemarchitektur und der Aufbau des Systems in Abschnitt 2.2 gezeigt.
Die Beschreibung der Regelungslésung in Abschnitt 2.3 bildet die Basis fir die Ausfih-
rungen zur Integration des Systems in den Betrieb. Der angewandte zweistufige Ablauf
wird unterteilt in seine zwei Phasen beschrieben. Im letzten Abschnitt dieses Kapitels
werden die Herausforderungen der Realisierung des Projektsystems aus unterschiedli-
chen Perspektiven aufgezeigt. Hier wird auf die Leitwarte, das Umspannwerk, die Erzeu-
gungsanlagen sowie systemtechnische Herausforderungen im Detail eingegangen.

2.1 Analyse des elektrischen Netzes in der Demonstrationsregion

Dieser Abschnitt dient zur Darstellung der notwendigen Arbeitsschritte des Arbeitspa-
kets 1 sowie der Beschreibung des elektrischen Netzes in der Demonstrationsregion. Das
Demonstrationsgebiet befindet sich im Salzburger Lungau, welcher im Versorgungsgebiet
der Salzburg Netz GmbH liegt.

Abbildung 1: Lungau in Salzburg

Da fir das System ZUQDE vor allem das Mittelspannungsnetz relevant ist, beziehen sich
in weiterer Folge alle Aussagen auf dieses Netz, wenn nicht explizit abweichend Anderes
angegeben ist. Das 30-kV-Mittelspannungsnetz der Demonstrationsregion besteht aus
den Teilnetzen Lungau Ost und Lungau West, welche ausgehend vom Umspannwerk Uber
eigene 110/30-kV-Umspanner mit je 32 MVA Nennlast getrennt betrieben werden. Die
nachfolgende Liste dient zur Beschreibung des Demonstrationsnetzes in Form von rele-
vanten Kennzahlen.

- Eine zentrale Ubergabe zum iibergeordneten 110-kV-Netz
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2 Inhaltliche Darstellung

- 256 km Mittelspannungs (MS) - Freileitung / 158 km MS-Kabel (414 km Gesamt-
netzlange)

- 376 Ortsnetzstationen
- Stromversorgung fir rund 22.000 Einwohner in 16 Gemeinden
- FOnf Umschaltstellen zu benachbarten Netzen

- Bezug Uber beide 110/30-kV-Umspanner:
Maximaler Bezug 2012: 31,2 MW (08.02. - 15:00)
Minimaler ,Bezug" 2012: -7,2 MW (03.06. - 01:50)

- 15 Erzeugungseinheiten im MS-Netz / Engpassleistung 7,95 MW / Erzeugte Ener-
gie 2011: 39.597 MWh

- 3 Erzeugungseinheiten der Salzburg AG im MS-Netz / Engpassleistung 15,52 MW /
Erzeugte Energie 2011: 48.000 MWh

- 29 Erzeugungseinheiten im Niederspannungs (NS) -netz / Engpassleistung
0,42 MW / Erzeugte Energie 2011: 979 MWh

- Engpassleistung Erzeugungsanlagen insgesamt 23,89 MW / Erzeugte Energie Er-
zeugungsanlagen insgesamt 2011: 88.576 MWh

@ Dbest. Wasserkraft
(O best. Solaranlagen

O best. Biomasseanlage

Abbildung 2: Erzeugungsanlagen im MS-Netz im Lungau

Im Teilnetz Lungau Ost befinden sich eine gréBere Zahl dezentraler Erzeugungseinrich-
tungen in Verbindung mit einem ausgedehnten 30-kV-Mittelspannungsnetz. Dieses Teil-
netz erfordert hinsichtlich Spannungsregelung besondere MaBnahmen um die Span-

nungsqualitat einhalten zu kénnen und stellt somit eine besondere Herausforderung fir
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2 Inhaltliche Darstellung

den Netzbetrieb dar. Dementsprechend ist dies das Hauptzielgebiet fir die Anwendung
des ZUQDE-Systems.

Das Netzgebiet Lungau Ost mit dem langsten 30-kV-Abzweig von Gber 40 km Gesamt-
lange beherbergt auch das gréBte Potenzial fir den Ausbau von Kleinwasserkraft, dessen
ErschlieBung in den letzten Jahren flir Grundeigentimer und Investoren immer interes-
santer wurde.

Bereits seit Gber 15 Jahren wird dieses Teilnetz mit einer Stromkompoundierung, deren
Funktionsweise in Abschnitt 2.1.2 naher beschrieben ist, betrieben.

Seit tiber 10 Jahren werden angeschlossenen Einspeiseanlagen im betroffenen Netzgebiet
cos ¢ -Vorgaben (unterschiedlich flir Sommer- und Winterbetrieb) gemacht, um die
Spannung damit zusatzlich entsprechend zu beeinflussen.

Im kritischen Netzabschnitt waren bis zum Jahr 2007 zwei Kraftwerke mit einer Gesamt-
leistung von 2,85 MW installiert. Der Anschluss einer weiteren Erzeugungsanlagen mit
weniger als 1 MW Leistung machte zusatzlich zur bestehenden Stromkompoundierung
eine spannungsabhangige Blindleistungsregelung der zwei gréBeren Erzeugungseinheiten
erforderlich, um die Anforderungen an den Netzbetrieb sicher zu stellen. Damit wird die
Spannung am Netzabzweig durch entsprechendes Blindleistungsmanagement am An-
schlusspunkt der Generatoren beeinflusst. . Damit waren bereits Kraftwerke mit etwa
85% der Erzeugungsleistung in diesem Netzabschnitt mit einer spannungsabhdngigen
Regelung ausgestattet.

Um weiteren drei angefragten Erzeugungsanlagen in diesen Netzabschnitt den Netzan-
schluss zu ermdglichen, war eine sehr eingehende Auseinandersetzung mit der Netzsitua-
tion notwendig. Aufbauend auf die Analyse folgte die Erarbeitung eines alternativen
Netzkonzepts, welches die Aufnahme weiterer Erzeugungsanlagen ermdglicht. Welchen
Beitrag das ZUQDE-System in Bezug auf die Integration von Erzeugungsanlagen in das
Netz leisten kann wird in Kapitel 3 bzw. 4 erértert.

Das ZUQDE-System ist nicht isoliert fiir das Demonstrationsnetz Lungau-Ost sondern fiir
ein erweitertes Netzgebiet (Lungau West und angrenzende Netzgebiete) zu konzipieren
und aufzubauen, das sich aus betrieblicher Sicht aufgrund typischer Umschaltungen und
Ersatzversorgungen mit benachbarten Mittelspannungsnetzen ergibt. Dabei handelt es
sich einerseits um netzinterne Kupplungen und andererseits um Kupplungen mit Nach-
barnetzbetreibern.

Dem Testnetz Lungau-Ost sind sieben 30-kV-Strange zugeordnet. In Abbildung 3 sind
diese durch die Farben schwarz, dunkelblau, hellblau, dunkelgriin, magenta, hellgrin und
lila gekennzeichnet.

Das schematische Netzabbild in Abbildung 3 zeigt zudem die mit dem ZUQDE-System
geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten, welche mit einem rechteckigen Rahmen in
blauer Farbe gekennzeichnet sind. Erzeugungseinheiten die im ZUQDE-System beriick-
sichtigt aber nicht aktiv beeinflusst werden, sind mit Kreisen in gelber Farbe umrandet.
Insbesondere ist die raumliche und die damit einhergehende topologische Konzentration
der dezentralen Erzeugungseinheiten zu erkennen. Im Wesentlichen konzentrieren sich
die dezentralen Einspeiser auf zwei Abzweige und sind als , elektrisch fern® vom Um-
spannwerk zu bezeichnen.
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2 Inhaltliche Darstellung

Abbildung 3: Testnetz Lungau-Ost (wesentliche dezentrale Erzeugungseinheiten gekennzeichnet)

Nicht bzw. nur indirekt berlicksichtigt wird ein dem Demonstrationsnetz unterlagerte
10-kV-Netz, da dieses Uber einer lokale Spannungsregelung auf der 10-kV-Ebene ver-
fagt.

Konkret sind im Demonstrationsnetz vier méglichen Erweiterungen bzw. Umschaltmdg-
lichkeiten zu beriicksichtigen.

Zu Beginn des Projekts steht die Analyse des Demonstrationsgebietes sowie die Erhe-
bung der flir das ZUQDE-System erforderlichen Daten. Besteht eine Liicke zwischen den
aus der Analyse gewonnen Daten und den Erfordernissen des Systems ist eine erweiterte
Datenanalyse als weiterer Schritt in der Vorbereitung des Systems notwendig, wie in Fol-
ge beschrieben ist.

2.1.1 Erweiterte Datenerfassung

Neben den am Leitsystem (SCADA) allgemein zu pflegenden Daten sind fir eine intelli-
gente Regelungsldsung zusétzliche Informationen zu erfassen. Eine Ubersicht tiber diese
Daten ist nachfolgend auszugsweise dargestellt. Diese Daten sind flr die Netzzustands-
ermittlung (DSSE) und die Optimierung (VVC) erforderlich. Es handelt sich hierbei um
Daten fir

¢ Sammelschienen,

¢ Generatoren der geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten,
e Lasten und Lastprofilen,

e Eigenbedarf (skaliert)

e Transformatoren und Stufensteller und

e Leitungen (Freileitungen und Kabel).
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Abbildung 4: Neuerfassung von Daten am Leitsystem

Unter der Bezeichnung ,Eigenbedarf (skaliert)" sind Lasten mit konstantem Profil zu ver-
stehen, die im Verhaltnis der Gesamtlast skaliert werden. Diese Kategorie wurde bei-
spielsweise zur Modellierung des Eigenbedarfs des Umspannwerks verwendet.

Die erforderlichen netztechnischen Daten wurden der technischen Datenbank des
Instandhaltungsmanagementsystems (SAP PM) bzw. des Netzberechnungsprogramms
entnommen. Voraussetzung fir ein reibungsloses Zusammenfihren der Daten ist eine
Systemkopplung hohe Datenqualitat und abgestimmte Datenstrukturen.

Lastprofildaten
Die Ermittlung typischer Tage fiir die Lastprofile erfolgte durch eine Unterteilung der Ta-
gesprofile der Lastaufnahme des Testnetzes in die vier Jahreszeiten und in Wochentag
bzw. Wochenende. Damit ergaben sich acht Tage flir welche jeweils ein Lastprofil im
Stundenraster je Mittelspannungslast zu generieren war.

Die Lastprofile fir die einzelnen Kunden wurden dem kaufmannischen System (SAP 1S-U)
entnommen und mittels dem geografischen Informationssystem (GIS - Smallworld) netz-
topologisch richtig den jeweiligen Mittelspannungslasten zugeordnet.

Voraussetzung dafiir waren die Kopplung der Systeme und die netztopologisch richtige
Abbildung der Nieder- und Mittelspannungsebene im GIS inklusive der Anschlusspunkte
der Kunden. Nach einer mehrstufigen manuellen Plausibilitatsprifung wurden die Daten
am Leitsystem eingebracht.
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2 Inhaltliche Darstellung

SAPPM-GIS f et ia
Schnittstelle e -

I1S-U - GIS
Schnittstelle

Abbildung 5: Systemkopplung

Den 352 Lasten wurden flir die folgenden Tage jeweils ein Lastprofil zugeordnet, wobei
auf besondere Lastsituationen wie beispielsweise Ferienwochen Riicksicht genommen

wurde:
e Frihling Werktag (05.05.2010)
e Frihling Wochenende (08.05.2010)
Sommer Werktag (23.06.2010)
Sommer Wochenende (26.06.2010)
Herbst Werktag (07.10.2010)
Herbst Wochenende (10.10.2010)
Winter Werktag (24.02.2010)

Winter Wochenende (27.02.2010)

Verhaltnis der Lastprofile
1,2
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—— Friihling Wochenende
——— Sommer Werktag
—— Sommer Wochenende

———Herbst Werktag
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Abbildung 6: Verhaltnis der Lastprofile

Endbericht Projekt ZUQDE

Seite 14 von 108



2 Inhaltliche Darstellung

Beim Vergleich der Lastprofile ist der Stundenraster zu beachten. Dieser bewirkt, dass
die Laststeigerung aufgrund steuerbarer Lasten kurz nach 22:00 Uhr nicht zu erkennen
ist, da sich der nachste dargestellte Wert auf 23:00 Uhr bezieht.

Der Vergleich zeigt, dass sich die Lastprofile von Friihling und Sommer ahnlich sind. Die
Lastprofile von Herbst und Winter unterscheiden sich insbesondere in der Auspragung der
Abendspitze.

Modellierung der dezentralen Erzeugungseinheiten

Neben den Lasten im Netz sind auch die Erzeugungseinheiten im Netz zu modellieren. Ein
Teil der Erzeugungseinheiten wird aktiv in der Regelung durch das ZUQDE-Systems ver-
wendet und ist mit aktuellen Messwerten entsprechend im Modell abgebildet. Der andere
Teil der Erzeugungsanlagen der keine aktive Rolle in der Regelung durch das ZUQDE-
System spielt ist ebenfalls in das Modell aufzunehmen. Dementsprechend werden die
Leistungsdaten der relevanten Erzeugungseinheiten durch folgende Vorgangsweise mo-
delliert.

Da diese Erzeugungsanlagen vor allem Kleinwasserkraftwerke sind und somit eine ahnli-
che Erzeugungscharakteristik wie die im ZUQDE-System durch Messwerte abgebildeten
Erzeugungsanlagen besitzen, werden die aktuellen Leistungen (Wirk- und Blindleistun-
gen) der nicht gemessenen Erzeugungseinheiten aus den tatsachlich gemessenen Leis-
tungen der Einheiten mit Messung abgeleitet. D.h. hier kommen keine hinterlegten Er-
zeugerlastprofile zum Einsatz, da deren Verwendung aufgrund des fluktuierenden Zuflus-
ses der Kraftwerke ungenau ist. Im Modell wird demnach von der Erzeugung der tatsach-
lich gemessenen Einspeiseanlange ausreichend genau auf die Erzeugung der modellierten
Einspeiser geschlossen, welche wiederum fir die Optimierungsrechnungen verwendet
wird.

Insgesamt handelt es sich dabei um 14 weitere Kraftwerke mit einer Engpassleistung von
insgesamt 9977 kW.

Beispielhaft ist nachfolgend die Modellierung des KW GeiBbach am Leitsystem dargestellt.
Die Modellierung machte es erforderlich auch die Niederspannungsseite abzubilden, um
den Zustand des Hauptschaltgeradtes der Erzeugungseinheit abbilden zu kénnen. Dadurch
ist es notwendig die Transformatoren zwischen Mittelspannung und Maschinenspannung
(meist Niederspannung) abzubilden und datentechnisch zu erfassen.

- NG Tration
10K

Turrach (zuzpe) :
KW Geissbach!
F 0343 :

Turrach
Turrachbauer

G

Abbildung 7: Modellierung KW Geillbach
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2 Inhaltliche Darstellung

Die Modellierung der geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten erfolgte in einem Uber-
sichtsbild, um eine einfache Ubersicht und damit Uberwachung am Leitsystem zu ge-
wahrleisten. Die wesentlichen Komponenten sind dabei der Status der Regelung (Lokal /
Fern), die Blindleistungswerte (Sollwert / Rlickmeldesollwert / Messwert) und die Stel-
lung des Maschinenhauptschalters. Die Leistungs- und Spannungsmesswerte liefern einen
wichtigen Beitrag bei der Systemkalibrierung im Rahmen des Open-Loop-Betriebs, wel-
cher in Abschnitt 2.5 beschrieben ist.
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Abbildung 8: Modellierung der geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten am Leitsystem

2.1.2 Derzeitiger Systembetrieb

Im Umspannwerk des Demonstrationsnetzes ist aktuell eine sogenannte
Stromkompoundierung im Einsatz. D.h. die Spanungssollwertvorgabe am Stufensteller
des 110/30-kV-Umspanners im UW erfolgt in Abhangigkeit des Laststromes an den rele-
vanten Abzweigen im UW. Fir Extrembelastungen im Jahr (Sommerminimallast mit ma-
ximaler dezentraler Erzeugung und Wintermaximallast mit minimaler dezentraler Einspei-
sung) werden daflr ,,Offline", d.h. im Blro, jéhrlich Netzberechnungen durchgefihrt, um
zu bestimmten welche Abgangsstrome im UW welchen Spannungsbelastungen am Ende
der Leitungen entsprechen. Auf diese Weise werden die zuldssigen Spannungsgrenzen
durch die Einhaltung der berechneten Abzweigstréme Gberwacht und geregelt.

Uber die Netzberechnungen wird auch der Situation Rechnung getragen, dass im Netz ein
hoher Anteil an Erzeugung vorhanden ist der nicht mit der Starklast korrespondiert. Der
Sollwert der Mittelspannungssammelschiene variiert linear zwischen 30,8 kV bei 0 Ampe-
re und 31,6 kV bei 300 Ampere.

Im Sommer bei minimaler Netzlast und hohen KW-Einspeisungen wird der Netzteil mit
einer niedrigeren Betriebsspannung im UW betrieben um flr die Spannungsanhebungen
am Leitungsende durch die Einspeisungen mehr Spielraum innerhalb des zuldssigen
Spannungsbandes zu haben. Im Winter mit maximaler Netzlast bei minimaler Erzeugung
durch die Wasserkraftwerke wird hingegen die Ausgangsspannung im UW erhdéht um
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2 Inhaltliche Darstellung

nicht durch Spannungsabfalle entlang der Leitungen Spannungsbandverletzungen zu ris-
kieren.

Als Sicherheitsstufe ist eine Grenzwertiiberwachung vorhanden die £ 4% des Sollwerts
betragt. Diese verhindert beim Erreichen des Grenzwertes, dass dieser mit weiteren
Stellbefehlen Gber- bzw. unterschritten wird (Befehlsblockade). Nachfolgend ist die Cha-
rakteristik des lokalen Spanungsreglers dargestelit.

Eine weitere implementierte Uberwachungsfunktion ist die Uberpriifung bzgl. eines soge-
nannten "schleichenden Netzzusammenbruchs". Werden 4 Stellbefehle ,Spannung héher"
innerhalb von 45 Sekunden ausgegeben blockiert dies den Regler flir 15 Minuten.
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Abbildung 9: Charakteristik des lokalen Spannungsreglers

Neben der stromabhdngigen Anpassung der speisenden Spannung sind, wie zu Beginn
des Abschnitts 2.1 ausgefiihrt, lokale spannungsabhangige Blindleistungsregelungen flir
zwei Erzeugungsanlagen aktiv. Diese beiden Funktionen sind erforderlich, um die Span-
nungen der Knoten des Modellnetzes bedingt durch die Last- und Einspeisecharakteristik
im Jahresverlauf innerhalb des zuldssigen Betriebsspannungsbandes zu halten.

2.2 Systemarchitektur

Aufbauend auf die Beschreibung des elektrischen Netzes im Demonstrationsgebiet und
der Darstellung der Tatigkeiten im Zusammenhang mit Datenerfassung ist der Aufbau
des ZUQDE-Systems Inhalt dieses Unterkapitels.

Der Systemaufbau ist an die klassische hierarchische Struktur eines Prozessleitsystems,
wie es in Abbildung 10 gezeigt ist, angepasst und gliedert sich direkt in das bei der Salz-
burg Netz GmbH im Einsatz befindliche Prozessrechner-, Kommunikations- und Fernwirk-
system ein.
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Hierarchische Staffelung der Funktionen
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Abbildung 10: Hierarchische Ebenen eines Prozessleitsystems

Die oberste Ebene des Netzleitsystems bildet das zentrale Prozessrechnersystem mit der
Leitwarte der Salzburg Netz GmbH. Die zweite Ebene bildet ein sogenannter zentraler
Fernwirkkopf, auch Leittechnik-Zentrale genannt, der kommunikationstechnisch zwi-
schengeschaltet ist und dartber hinaus Ein- / Ausgabefunktionen auf Feldebene erfiillen
kann sowie Verwaltungs- und Prozesssicherheitsaufgaben fiir die darunterliegenden Ebe-
nen wahrnimmt. In der untersten Ebene auf Feldebene befinden sich die Messpunkte im
Netz sowie auch die Regeleinheiten der in das System eingebunden Kraftwerke.

In direkter Verbindung mit dem gewahlten Ansatz einer zentralen Spannungs- und Blind-
leistungsregelung im Verteilnetz steht die verteilte Anordnung der hierarchisch geglieder-
ten Bausteine. Dieser verteilte Aufbau bedingt Kommunikationsverbindungen zwischen
den einzelnen Standorten. Da die libergeordneten Regelungsaufgaben zentral wahrge-
nommen werden und die Ausgabe der StellgréBen an die Aktuatoren dezentral erfolgt,
sind unter anderem Weitverkehrskommunikationsverbindungen nétig, welche die Kom-
ponenten der unterschiedlichen Prozessebenen miteinander verbinden.

Auf das Prozessrechnersystem und die Kommunikationsverbindungen wird im Detail in
den folgenden Abschnitten eingegangen.
2.2.1 Prozessrechnersystem

Das bei der Salzburg Netz GmbH im Einsatz befindliche Prozessrechnersystem
Spectrum™ Power 4.5.1 von Siemens, dessen Aufbau schematisch in Abbildung 11 dar-
gestellt ist, wurde um einen zusatzlichen ZUQDE-Server flir die Regelungsaufgaben er-
weitert.
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Abbildung 11: Schema des Netzleitsystems der Salzburg Netz GmbH

Dieser Rechner ist liber die Spectrum™ Power 4 Standardfunktion Multisite (Leitstellen-
verbund) mit dem redundanten Hauptsystem in der Warte Salzburg bzw. dem redundan-
ten Backup System verbunden, wie Abbildung 12 zeigt. Durch diese Schnittstelle verfligt
der ZUQDE-Server zu jedem Zeitpunkt tber ein aktuelles Prozessabbild (Schalterstellun-
gen, Messwerte) des zu regelnden Mittelspannungsnetzes. Die fir die Regelung inklusive
Lastflussberechnung notwendigen elektrischen Sachdaten des Mittelspannungsnetzes
(Leitungslangen, Impedanzen, Reaktanzen...) wurden lber Importschnittstellen in die
Quelldatenbank SDM (Source Data Manager) des Netzleitsystems eingebracht.

Netzleitsystem Backup
—PAmary ~“Standby
¥, 1 5

ty Primary Standby

!

ZUQDE

<:> Primary
| 4

Abbildung 12: Schematischer Aufbau der ZUQDE Multisite Systemumgebung

Zur Implementierung der zentralen Regelungslésung bzw. Uberpriifung der Daten wurde
der ZUQDE-Server mit den zusatzlichen Online-Applikationen zur Netzberechnung
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(DSSE), zur Netzoptimierung (VVC) und Ergebnisvalidierung (Data Validation Tool) aus
dem Applikationsportfolio des Netzleitsystems, welche im Abschnitt 2.3 naher beschrie-
ben sind, erganzt sowie fliir den Open-Loop bzw. Closed-Loop Betrieb erweitert und an-
gepasst.

Die vom zentralen Regler des ZUQDE-Systems ermittelten Ergebnisse werden in Form
von Spannungs- bzw. Blindleistungsvorgaben als Befehle an die Trafostufensteller bzw.
als Befehle an die Generatoren ausgegeben. Zur Ubertragung bzw. zur Ausgabe der Wer-
te wird das unter Punkt 2.2.2 beschriebene Kommunikations- und Fernwirk-
/Automatisierungssystem verwendet. Die Reaktion der gesteuerten bzw. geregelten Be-
triebsmittel werden wiederum Uber diese Systeme erfasst und spontan an das Netzleit-
system Ubertragen.

2.2.2 Kommunikationssystem

Zum Zeitpunkt der Projekteinreichung war geplant, im Rahmen des Projektes

~DG Demonetz-Validierung" eine Powerline Communication (PLC) Lésung Uber das Mittel-
spannungsnetz als Kommunikationssystem zu realisieren. Mit Projektbeginn wurde im
Detail klar, dass fir die PLC-Lésung zusatzliche Entwicklungsarbeiten mit dem Hersteller
im Bereich der Ankopplungseinheiten an die Mittelspannung durchgefiihrt werden mis-
sen. Die VKW Netz AG als Projektpartner im Projekt ,DG Demonetz-Validierung" hat die
Entwicklungsarbeiten und Teststellungen mit dem Hersteller der PLC-Lésung im Mittel-
spannungsnetz Gibernommen. Die Entwicklungsarbeiten haben sich aufwendiger als ver-
mutet dargestellt und das Ubertragungsprotokoll der PLC-Lésung hat sich letztendlich als
unzureichend flr die Zusatzfunktion Topologieerkennung erwiesen.

Nachdem in unserem Fall die Projekte ZUQDE und ,DG Demonetz-Validierung" von der
Funktion des Kommunikationssystems abhdngig waren, wurde von den Projektleitern
entschieden auf das Kommunikationssystem der Salzburg AG zurilickzugreifen.

Um die Daten aus jenen Netzstationen und Kleinkraftwerken, die an der Netzregelung
des ZUQDE-Systems beteiligt sind, zum zentralen Prozessleitsystem zu Ubertragen, steht
das leistungsfahige Datenlbertragungsnetz der Salzburg AG zur Verfligung. Die Salzburg
AG ist neben ihrer Aufgabe als Energieversorger auch Anbieter von einer breiten Palette
von Telekommunikationsdienstleistungen?.

Die Ubersichtsdarstellung in Abbildung 13 zeigt den ZUQDE-Systemaufbau und bildet
schematisch das bei der Salzburg Netz GmbH im Einsatz befindliche Prozessrechner-,
Kommunikations- und Fernwirksystem ab. Das System der zentralen Spannungs- und

2 Mit der Liberalisierung des Telekommunikationsmarktes 1995 eréffneten sich fiir einen Infrastrukturanbieter
neue Perspektiven. Diverse Mobilfunkunternehmen brauchte Sendestandorte fiir seine Mobilfunksender und
Datenleitungen zu diesen Standorten, was die damalige SAFE in Erganzung zur Errichtung und dem Betrieb von
Kabelfernsehnetzen als neues Geschaftsfeld aufgegriffen hat.

Getrieben durch die Nachfrage der Mobilfunkbetreiber an transparenten Datenleitungen entstand in den 90-iger
Jahren ein Multiplexernetz auf Basis von PDH (Plesiochrone digitale Hierarchie) und SDH (Synchrone digitale
Hierarchie) Technologie. Nahezu zeitgleich wurden die ersten gerouteten IP-Netze in der Salzburg AG gebaut.
Zum einen, um die internen Anforderungen an die Datenvernetzung erfillen zu kénnen. Zum anderen waren
1996 auch bereits die ersten Schritte im Serviceprovidergeschaft gesetzt worden, indem fiir 25 héhere Schulen
im Bundesland Salzburg Internetanschlisse lber das Datennetz der Salzburg AG errichtet wurden.

Diese Erfahrungen aus dem Telekomgeschaft wurden auch konsequent im Unternehmen in der Prozessdaten-
kommunikation umgesetzt. Die zentralen Netzleitstellen wurden mit den Fernwirkanlagen der AuBenstellen, das
sind UW, Transformatorstationen u.dgl., Gber ein IP-Netz vernetzt, sobald Fernwirkanlagen verfiigbar waren,
die auch IP unterstitzt hatten.
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Blindleistungsregelung ZUQDE ist in die zu Beginn des Kapitels beschriebenen Prozess-
ebenen eingebettet.

SPECTRUM SPECTRUM ZLW — SALZBURG AG SPECTRUM SPECTRUM 8. A

Se !if’\ S g SPECTRUM . \_,x o ,‘/\ ! [

C

UW-LUNGAU (St. Michael)

sssssss

Abbildung 13: Ubersichtskonfiguration

Neben dem Prozessrechnersystem und der Leitwarte ist in der obersten Ebene der Uber-
sichtskonfiguration (Abbildung 13) die Regelungskomponente des verwandten Projekts
»~DG Demonetz-Validierung" abgebildet um die strukturellen Gemeinsamkeiten der Pro-
jekte zu verdeutlichen. Die zweite Ebene bildet der zentrale Fernwirkkopf. In der unters-
ten Ebene dargestellt sind die Messpunkte im Netz und die in die Regelung eingebunden
Kraftwerke angeordnet. Darlber hinaus sind die unterschiedlichen kommunikationstech-
nischen Anbindungen ersichtlich.

In drei Transformatorstationen, die flir das gegenstdndliche Projekt als Messstellen ge-
nutzt werden, war bereits eine Ubertragungstechnikinfrastruktur bestehend. Als Ubertra-
gungsmedium sind hier Lichtwellenleiter im Einsatz. Zwei weitere Transformatorstationen
sowie die drei Kleinkraftwerke waren zu Beginn des Projektes ohne Anbindung an das
Datennetz der Salzburg AG. Da eine Anbindung der Ortlichkeiten iber eine Lichtwellenlei-
ter-Kabelverbindung zu vertretbaren Kosten nicht mdéglich ist, wurden alternative Date-
nidbertragungskonzepte lUberlegt.

Die Salzburg AG hat kurz vor Beginn des gegensténdlichen Projektes WiMAX>-Lizenzen
(Worldwide Interoperability for Microwave Access) fur ihr Internetgeschéft ersteigert.
Dabei handelt es sich um einen Frequenzbereich im Mikrowellenbereich. Parallel zur Ent-

3 vgl.: Riegel Max, Chindapol Aik, Kréselberg Dirk: Deploying Mobile WiMAX. John Wiley&Sons, 2009, ISBN
978-0-470-69476-3.
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wicklung des Projektes ZUQDE wurde daher der Anlass wahrgenommen, eine WiMAX-
Implementierung in der Salzburg AG durchzufiihren, die eine Echtzeitdatenlibertragung
flr Prozessdaten ermdglichen sollte.

Dies ist insofern ein erfolgsversprechender Weg, da als Prozessperipherie SICAM 1703
Leittechnikkomponenten® eingesetzt werden. Zumal diese Hardware eine IP-Daten-
schnittstelle als Standard anbietet, ist zur Anbindung an die WiMAX Datenibertragung
keine Umsetzung der Datenprotokolle notwendig.

Die Datenibertragung und die Prozessperipherie konnten aufgrund der sich im Aufbau
befindlichen Alternative termingerecht fertiggestellt werden. Mit der Realisierung der
Kommunikationswege werden die Prozessebenen miteinander zu einem System verbun-
den und zentrale Regelungsaufgaben werden ermdglicht.

Die ZUQDE-Software verwendet neben den Daten, die aus den beschriebenen Prozessan-
lagen Ubertragen werden, weitgehend jene Daten die bereits am Prozessleitsystem vor-
handen sind. Dabei handelt es sich sowohl um Prozessdaten aus Umspannwerken und
aus dem elektrischen Verteilnetz, als auch um Daten die im Prozessleitsystem selbst ge-
bildet werden. Dazu zahlen beispielsweise Topologiedaten, die ein Abbild des Schaltzu-
standes im elektrischen Verteilnetz der Salzburg Netz GmbH darstellen.

Die Leitwarte ist jene Stelle im System, an der unmittelbar in den Regelungsprozess ein-
gegriffen werden kann. Uber eine Bedienoberfliche am Prozessrechner kénnen verschie-
dene Parameter der zentralen Regelung geandert werden. So kénnen hier die dezentra-
len Komponenten wie Kraftwerke oder Umspanner flr den Regelalgorithmus aktiviert
oder abgeschaltet werden.

Auf Basis dieses Systemaufbaus wird die Regelung des ZUQDE-Systems implementiert.
Im folgenden Abschnitt wird auf die ZUQDE-Regelungslésung eingegangen und die Pro-
jektumsetzung beschrieben.

2.3 Regelungslosung

Die Regelungslésung im Projekt ist mehrstufig aufgebaut. Die oberste Ebene bilden die
Programmpakete im Prozessrechnersystem Spectrum. Am Prozessrechner werden samtli-
che Informationen aus dem Netz und den beteiligten Regelkomponenten (Umspanner
und Kleinkraftwerke), wie in Kapitel 2.2 beschrieben ist, konzentriert. Damit ist eine gute
Beobachtbarkeit des Netzbereiches, der fir die Regelung relevant ist, gegeben.

2.3.1 Zentrale Regelung

Die Grundlage fir den Regelungs- bzw. Optimierungsprozess stellt eine Netzberechnung
anhand der Prozessrechnerdaten und eines Netzmodells mit aktuellen Messwerten dar.
Diese Funktion erfiillt folgendes Programmpaket des Prozessrechners:

*Vgl.: Siemens AG: http://www.energy.siemens.com/hq/de/automatisierung/stromuebertragung-
verteilung/stationsleittechnik/, 24.05.2012.
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Distribution System State Estimator (DSSE)

Der DSSE erlaubt die Analyse von elektrischen Verteilnetzen und die Identifikation der
Schwachstellen. Fir die Berechnung werden die Spannungsmesswerte der Oberspan-
nungsseite die Wirk- und Blindleistung der 110/30-kV-Transformatoren, Lastprofile der
Verbraucher, sowie die Fahrplane von allen Erzeugern im Verteilnetz benétigt. Jede zu-
satzliche MessgrdBe kann flir die Berechnung herangezogen werden und erhéht die Ge-
nauigkeit der Ergebnisse (P, Q, U, I, usw.) flir den aktuellen Netzzustand. Die aktuelle
Netztopologie wird flir ferngemeldete und manuell handnachgefiihrte Betriebsmittel aus
der SCADA-Datenbank des Netzleitsystems enthnommen. Die Berechnung erfolgt perio-
disch, spontan bei Netzanderungen bzw. auf Wunsch des Bedieners. Der DSSE basiert
auf einem von Siemens entwickelten Algorithmus, wo die verschiedenen vorhandenen
gewichteten Messwerte in Kombination mit einem machtigen Lastmodell in das Stromite-
rationsverfahren eingebunden werden.

Der DSSE stellt somit eine konsistente Lastflusslosung flr eine Teilmenge des
Verteilnetzes basierend auf aktuellen Messungen, Lastprofilen und Erzeugung bereit. Eine
minimale Anzahl von Messungen ist notwendig, um eine zuldssige Lésung zu ermagli-
chen. Konkret sind dies die Oberspannung des Umspanners (110 kV), Wirk- und Blind-
leistung am Abzweiganfang sowie Wirk- und Blindleistung der steuerbaren Generatoren.
Jeder andere Spannungsmesswert im Netz wird automatisch fiir die weitere Uberpriifung
der Ergebnisse verwendet, ware aber grundsatzlich nicht fir die Netzberechnung not-
wendig. Ebenso wird jeder andere Leistungsmesswert oder vorhandene Strommesswerte
im Netz automatisch zur Kontrolle der Ergebnisse herangezogen. Basierend auf dem Er-
gebnis der Netzberechnung erfolgt die Netzoptimierung, wie in Abbildung 14 gezeigt ist.

DSSE
Uber (1) Grenzen

+

Uber(n)

DSSE VVC

Abbildung 14: Netzberechnung und -optimierung

Das Programmpaket flir die intelligente zentralisierte Spannungs-Blindleistungs-Regelung
der Volt/Var Control (Central voltage and var control CVVC oder VVC) ist eine wichtige
DMS (Distribution Management System) - Funktion flir die Behandlung der Komplexitat
der Spannungs- und Blindleistungssteuerung in einem modernen Verteilsystem.

Spannungs- und Blindleistungsregelung (VVC)

Das Programmpaket VVC ermdglicht die Steuerung von Stufenstellern der Transformato-
ren und von Spannungsreglern dezentraler Einspeiser, sowie von schaltbaren Blindleis-
tungserzeugern (in der Regel Kondensatoren) direkt oder tber 6rtlich vorhandene Steue-
rungen. Erzeuger werden im Verteilnetz modelliert und fir die Optimierung herangezo-
gen. Der fur VVC verwendete Algorithmus ist ein Gradientensuchsalgorithmus erster
Ordnung mit Berilicksichtigung diskreter und kontinuierlicher Steuervariablen.

Der VVC wirkt, wie in Abbildung 15 dargestellt, auf die Steuerung der Stufenposition des
Stufenstellers (LTC ... Load Tap Changer, Spannungsregler) oder des Spannungssollwer-
tes der Transformatoren, auf die Blindleistung von dezentralen Einspeisungen und even-
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tuell vorhandener schaltbarer Kondensatoren ein um folgende Ziele, die fiir das Gesamt-
system optimal sind, zu erreichen:

— Spannungsgrenzwertverletzungen vermeiden und ggf. beheben
— Bezugsleistungsminimierung
— Verlustminimierung

Insbesondere wird im Rahmen dieses Projektes die Blindleistungssteuerung der dezentra-
len Einspeisungen (Generatoren) genutzt.

-———- Central Yolt/Var S
Control

Abbildung 15: Zentrale Regelung von Spannung und Blindleistung mit dem VVC

Der VVC berechnet immer eine Teilmenge des Verteilnetzes. Dieser Teil des Netzes kann
aus einem einzelnen Abzweig (wenn der Abzweig nicht elektrisch an einen anderen Ab-
zweig angeschlossen ist), einer Gruppe von Abzweigen oder einigen Gruppen von elekt-
risch verbundenen Abzweigen in einem vermaschten Netz bestehen.

Die Primarzielsetzung des VVC ist es Grenzwertverletzungen der Spannung zu beheben
oder zu vermindern. Wenn die Primarzielsetzung (Hauptbedingung) erflllt ist, kénnen
Sekundarzielsetzungen (Nebenbedingungen) wie Verlustminimierung oder beispielsweise
Maximierung der erzeugten Blindleistung etc. erreicht werden.

Aus mathematischer Sicht ist der VVC ein vieldimensionaler Optimierungsprozess mit
einer Kombination von diskreten und kontinuierlichen Kontrollvariablen. Es handelt sich
um ein Minimierungsproblem mit Nebenbedienungen. Wobei die orientierte diskrete Fall-
methode (the oriented discrete coordinate descent method) als Optimierungsverfahren
angewendet wird. Diese Methode wird als kombinatorische Methode der diskreten Pro-
grammierung eingestuft.

Der Wert, der im Optimierungsverfahren minimiert wird, ist eine Kombination von ver-
schiedenen Typen von Kontrollvariablen wie z.B. Trafostufen, Blindleistungsfliisse von
dezentralen Einspeisungen unter Einhaltung von unterschiedlichen Grenzen. Der Wert der
Zielfunktion wird aus der Lastflussldsung mit den eingegebenen Einstellungen der Kont-
rollvariablen berechnet. Obwohl nach der Durchfiihrung aller in der abschlieBenden VVC-
Lésung vorgeschlagenen Optimierungen keine Grenzwertverletzungen auftreten, ist es
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maoglich, dass systembedingt bei Zustandsibergangen zur Durchfihrung von Kontrollbe-
fehlen Grenzwertverletzungen eintreten. Um dies zu verhindern wurde eine neue Metho-
de entwickelt, welche die Reihenfolge der Kontrollbefehle (iberpriift und optimiert. Uber-
dies wird das Programmpaket Data Validation Tool zur Uberpriifung der Datenqualitit des
Netzmodells und der Berechnungsergebnisse eingesetzt.

Data Validation Tool

Zur Spannungs- und Blindleistungsregelung wird das gesamte Netzabbild bestehend aus
Leistungsschaltern, Trennschaltern, Leitungen, Erzeugern, Lasten,
Verteilnetztransformatoren etc. benétigt. Diese stehen am Netzleitsystem in geprifter
Form zur Verfligung. Fir die Online-Applikationen DSSE und VVC werden zusatzlich auch
die elektrischen Daten wie Impedanzen und Reaktanzen der Leitungen und
Verteilnetztransformatoren, Leitungslangen, Lastprofile, usw. benétigt. Mit dem Data Va-
lidation Tool erfolgt die Uberpriifung der Daten auf Vollstdndigkeit und Konsistenz.

Die zentrale Regelung wird somit Uber die genannten Programmpakete realisiert. Die
FihrungsgréBen der zentralen Regelung stellen die Messwerte aus dem Netz dar, welche
im ersten Schritt flr die Netzberechnung verwendet werden. Der VVC setzt in weiterer
Folge auf die Ergebnisse des DSSE auf. Falls die berechnete Spannung in irgendeinem
Knoten auBerhalb der Grenzen ist, wird der VVC gestartet um neue Werte flir die Steue-
rungsvariablen (wie Trafostufen, etc.) zu berechnen. Dieser Regelkreis ist in Abbildung
16 schematisch gezeigt.

On+ T4

Ueat 017 ... Wl %" Central voltage and
- var control (CVVT)

Abbildung 16: Zentrale Spannungs- und Blindleistungsregelung

Die Funktionalitat des zentralen Ansatzes des ZUQDE-Systems bedingt eine Dezentrali-
sierung verschiedener Aufgaben, wie in Abschnitt 2.1 angeflihrt ist. Die aus den be-
schriebenen Programmpaketen errechneten Werte missen letztendlich zu Stellbefehlen

Endbericht Projekt ZUQDE Seite 25 von 108



2 Inhaltliche Darstellung

an Umspanner und Spannungsregler der Kleinkraftwerke fihren. Dementsprechend lie-
gen mehrere Schritte zwischen der zentralen Optimierung und Regelung und dem tat-
sachlichen elektrischen Prozess in den lokalen Einheiten. Mit der Verteilung dieser Schrit-
te wird dezentrale Intelligenz aufgebaut und somit jeweils jene Information vor Ort ver-
arbeitet die an dieser Stelle notwendig sind. Daraus entstehen mehrere in sich geglieder-
te Regelungskreise die im folgenden Abschnitt ausfiihrlich betrachtet werden.

2.3.2 Kaskadierte Regelung

Die StellgréBen der Zentralen Regelung werden als Sollwerte an die nachste Regelungs-
ebene, hier die Lokalen Regler, weitergegeben, wie es in Abbildung 17 dargestellt ist. Die
lokalen Regelkreise ihrerseits wirken auf die Maschinenregelungen ein, die aus Projekt-
sicht bereits Bestand sind und an dieser Stelle nicht explizit beschrieben werden.

Lokaler
»( Regler —> ‘%
Zentraler Regler Trafostufen &
stelle:
Lokaler
» Regler Gen. [—p
ZUQDE Server (Erreger)
Uber (1) DSSEGrenzen
U.ber (n) + > clozzd > Uson u
— > DSSE VvVvC N Loop > Q
Regler L Soll .
Lokaler
» Regler Gen. —»
(Erreger)
P,Q, U, ..
Netzleitsystem by

Abbildung 17: ZUQDE Regelkreis

Die Aufgabe der lokalen Regler ist es die vorgegebenen Sollwerte umzusetzen und zu
halten. Dies bedeutet beispielsweise, dass der lokale Regler des Umspanners
(Trafostufenregler) die Trafostufen entsprechend andert, bis der vorgegebene Span-
nungssollwert erreicht wird. Derselbe Ablauf erfolgt auch mit der Erregung der dezentra-
len Generatoren. Die Erregung der Generatoren wird an den vorgegeben Sollwert flr die
Blindleistung angepasst. Diese innere Regelschleife kann auch als primare Regelung be-
zeichnet werden. Die Sollwerte (Spannung U, oder Blindleistung Q.,) werden vom
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zentralen Regler (VVC), welcher auch als sekundare Regelung bezeichnet werden kann,
berechnet und mittels ,Closed Loop Regler® und SCADA weiter ins Feld an die lokalen
Regler geschickt.

Der ,Closed Loop Regler" Gberwacht die Durchfiihrung der Befehle und verstandigt gege-
benenfalls den zentralen Regler eine Neuberechnung durchzufihren oder wartet mit dem
Senden der Befehle, bis der lokale Regler einen stabilen Zustand erreicht hat. Eine nahe-
re Beschreibung zum Closed Loop Betrieb findet sich in Abschnitt 2.6.

Lokale Regelung (Innere Regelschleife, primdre Regelung)

Auf Ebene der lokalen Regelung werden die Sollwerte fiir Spannung und Blindleistung in
flr die Maschinenregelung verstandliche Signale umgesetzt und lber entsprechende
Schnittstellen tibergeben. Uber die Messung der elektrischen AusgangsgréBen der Ma-
schinen und Riickmeldungen der Maschinenregler als Rickkopplung wird der lokale Re-
gelkreis geschlossen. Schematisch ist der lokale Regelkreis in Abbildung 18 dargestellt.

Usoll Wert Qsoll Wert G
—p —>

Abbildung 18: Lokale Regelungskreise

Die lokalen Regler dienen auBerdem als Rickfallebene und sind mit der dafir erforderli-
chen Intelligenz ausgestattet. Auf diese Funktion wird im Fall eines Ausfalls der zentralen
Regelung zuriickgegriffen. Dieser Ausfall kann durch den ZUQDE-Server selbst oder
durch den Ubertragungsweg verursacht sein. Mit dieser Riickfallebene wird verhindert,
dass eine Stoérung des ZUQDE-Systems das Netz in einen undefinierten Zustand bzw.
einen Zustand auBerhalb der Betriebsgrenzen bringt. Mit den lokalen Reglern ist auch bei
Stérungen von zentralen Komponenten und Kommunikationsverbindungen ein geordne-
ter Zustandslibergang gewahrleistet.

Neben der Rickfallebene ist die lokale Regelung wichtig flir schnelles Reagieren auf Zu-
standsanderungen im Netz, welche durch die Zeitaufldsung der zentralen Regelung nicht
dort erfasst werden. Die Reaktion des lokalen Reglers erfolgt in diesem Fall wiederum
entsprechend seiner strom- bzw. spannungsabhdngigen Regelroutine. Fir die optimale
Wirkung dieser Funktion ist eine Abstimmung der Zeitauflésung der Regelschleifen und
der Zeitkonstanten erforderlich.

Die Aufgaben der lokalen Regelung lassen sich dementsprechend wie folgt zusammenfas-
sen:

e Halten der Spannungs- / Blindleistungsvorgaben auf dem vorgegebenen Sollwert
e Unabhangige Rickfallebene bei Deaktivierung bzw. Ausfall der zentralen Regelung

e Passende Reaktion fir sehr schnelle Spannungsanderungen bzw. Systemanderun-
gen (maximale Reaktionszeit des Trafostufenstellers ~ 4 sec)

Erweiternd zur lokalen Regelung nimmt die zentrale Regelung libergeordnete Aufgaben
war und erwirkt einen gréoBeren Gesamteinfluss auf das System durch die Koordinierung
der Aktionen.
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Zentrale Regelung (AuBere Regelschleife, sekundire Regelung)

Weil die zentrale Regelung Uber Informationen aus dem gesamten Netzgebiet verfligt
und durch die Netzberechnung lberdies ein vollstandiges Netzabbild halt, ist das Wir-
kungsfeld dieses Regelkreises auf einer héheren Ebene anzusiedeln. Folgende Aufgaben
kénnen von der zentralen Regelung erftillt werden:

= Verschiedene Optimierungsziele, wie
Verhindern von Grenzwertverletzungen
Bezugsleistungsminimierung
Verlustminimierung

= cos(p) Bedingungen an der Ubergabestelle vom Ubertragungsnetzbetreiber zum
Verteilnetzbetreiber (von Hochspannung auf Mittelspannung)

= Trafostufenkoordination in verschiedene Spannungsebenen
= Master/Slave Prinzip
= Koordination mit den lokalen Regelungen

= Systematisch vorgeschlagene Reihung der Aktionen zur Zustandsveranderung des
Systems ohne Grenzwertverletzungen

» Periodische Neuberechnung

= Spontane Berechnung nach Schalterpositionsanderung

Usoll wert Usoll wert
\"A"/[® "| Closed Loop
Qsol wert - Control Qsol Wert

Abbildung 19: Zentrale Regelung

Zur Veranschaulichung ist der zentrale Regler in Abbildung 19 dargestellt.

Die konkrete Ausfiihrung der verschiedenen Teile des ZUQDE-Systems ist Thema des
nachfolgenden Kapitels und dokumentiert die gewahlte Vorgangsweise zur Projektumset-
zung.

2.4 Implementierung

Dieser Abschnitt zeigt die prototypische Umsetzung des Systems vor Ort in der Smart
Grids Modellregion Salzburg. Insbesondere wird in diesem Unterkapitel auf das Kommu-
nikationssystem, das Umspannwerk und die Erzeugungsanlagen eingegangen.

2.4.1 Kommunikationssystem

Zur Verbindung der Einzelsysteme an verschiedenen Standorten miteinander, wie es in
Abschnitt 2.2 beschrieben ist, wird das Kommunikationsnetz der Salzburg AG, das bereits
flir das Netzleitsystem genutzt wird, verwendet. Uber dieses Prozessdatennetz werden
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die errechneten Daten, im konkreten Fall die Sollwertvorgaben an die lokalen Regler, an
einen als Fernwirkkopf bezeichneten SICAM 1703-Rechner Ubertragen. Von dieser Ein-
heit, die mit verschiedenen I/O Baugruppen (Baugruppen zum Einlesen und Ausgeben
elektrischer Signale) bestickt ist, wird unmittelbar auf den Regler der 110/30-kV-
Umspanner des Umspannwerkes eingewirkt. Raumlich ist der Fernwirkkopf im Umspann-
werk errichtet und von dort tiber ein eigens VPN® mit den im Projekt beteiligten Trans-
formatorstationen zur Messung und den Kleinkraftwerken vernetzt. Sieht man das Pro-
grammpaket im Prozessrechner als oberste hierarchische Regelungsebene, handelt es
sich beim Fernwirkkopf um eine Zwischenebene, die ihre Funktionen zwischen den ei-
gentlichen elektrischen Prozessen im Verteilnetz sowie den Kleinwasserkraftwerken und
dem Prozessrechner zur Verfligung stellt (siehe auch Beschreibung der Systemarchitektur
in Abschnitt 2.2).

Die unterste Regelungsebene ist jene, die unmittelbar auf den elektrischen Prozess ein-
wirkt. Das bedeutet, dass an dieser Stelle die im zentralen Leitsystem errechneten Daten
als physikalische StellgréBen an den Prozess Ubergeben und in der Gegenrichtung Infor-
mationen aus dem Prozess an das Leitsystem Ubertragen werden. Wie bereits fir den
Fernwirkkopf wurden im Projekt auch zur unmittelbaren Prozesssteuerung SICAM 1703-
Rechnerkomponenten verwendet. Diese rechnen die Vorgabewerte des zentralen Leit-
rechners in StellgréBen fir das jeweilige Kraftwerk um. Der Blindleistungssollwert, der
zentral als Vorgabe fir das Kraftwerk errechnet wird, muss vor Ort in der dezentralen
Regelkomponente lber eine Kennlinie in einen cos ¢-Wert umgerechnet werden. Der
Phasenwinkel-Vorgabewert wird ber die Stellbefehle ,H6her" oder ,Tiefer" auf den
Spannungsregler des Kraftwerks l(ibergeben. Die elektrischen GréBen, Spannung und
Blindleistung, werden als Daten lber den Fernwirkkopf zum Leitsystem Ubertragen und
bilden damit die fir die zentrale Regelung zu verwendenden Regelparameter.

Transformatorstationen

Aus den Transformatorstationen werden als Prozessdaten die verketteten Sammelschie-
nenspannungen Ubertragen. Zur Funktionsiiberwachung werden zwei Gefahrenmeldun-
gen erfasst, die eine eindeutige Aussage liber die Funktion und Plausibilitédt der Daten
treffen lassen. Fir die Transformatorstationen ist nur eine Melderichtung der Daten not-
wendig. Steuervorgange sind im Projekt ZUQDE in den Transformatorstationen nicht vor-
gesehen und werden deshalb auch nicht implementiert.

Erzeugungseinheiten

Die Datenkommunikation mit den Kleinkraftwerken stellt sich komplexer dar. Neben der
Ubertragung von Messwerten und Meldungen in Melderichtung ist hier auch eine Ubertra-
gung in Steuerrichtung zu errichten. Berechnungsergebnisse der zentralen Regelung sind
als Sollwerte fir die jeweilige Regelung der Kleinkraftwerke an diese zu lUbertragen. Das
bedeutet, dass die Zuverlassigkeit der Datenlibertragung ausreichend hoch sein muss,
um eine Fernsteuerung der Kraftwerksregelungen zu ermdglichen.

In der nachstehend angefiihrten Tabelle sind beispielhaft Daten angefiihrt, die zwischen
den Kraftwerken und dem Netzleitsystem ausgetauscht werden.

5 Virtual Private Network
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Befehle
Befehl Regelung lokal
Befehl Regelung fern

Blindleistungs-Sollwert

Messwerte
Spannungsmesswert L1-L2
Spannungsmesswert L2-L3
Spannungsmesswert L3-L1
Wirkleistung P

Blindleistung Q@

Betriebsmeldungen
Rickmeldung Regelung lokal
Rickmeldung Regelung fern

Blindleistungs—Sollwert Regler

Touchpanel-Ortsbetrieb

KW Fernbetrieb

Netzspannung Untergrenze erreicht
Netzspannung Obergrenze erreicht
Netz-Leistungsschalter ein
Generator-Leistungsschalter ein

Automatikbetrieb ein

Gefahrenmeldungen

Spannungsanwahl Automatenfall

230 V Automatenfall
24 V Automatenfall

Automatenfall Anspeisung
230 VAC

Regel-Obergrenze erreicht

Regel-Untergrenze erreicht

cos ¢

Tabelle 1: Auszug der Datenpunkte der Erzeugungseinheiten

In Erganzung zur Beschreibung der Datenpunkte werden in den folgenden Abschnitten
die Umbauten in den Anlagen dokumentiert.

2.4.2 Umspannwerk

Die beiden 110/30-kV-Umspanner im Umspannwerk werden mit je einem Spannungsreg-
ler mit Spannungs-/Stromkompoundierung betrieben, wie in Kapitel 2.1.2 beschrieben
ist.

Die Spannungsregler der beiden Umspanner im UW (REG D der Firma. Eberle) mussten
flr den Betrieb mit dem ZUQDE-System so umgebaut werden, dass die Vorgabe eines
externen Spannungssollwertes ermdglicht wird.
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Abbildung 20: Spannungsregler der Umspanner

Durch den Einbau eines Analogeingangsmoduls (4-20 mA), der Verwendung von 2 Binar-
eingangen sowie durch Programmierung und Aktivierung eines Hintergrundprogramms
im Spannungsregler kann dieser externe Spannungssollwerte verarbeiten.

Im UW befindet sich der genannte zentrale Fernwirkkopf bestehend aus einer SICAM AK
1703ACP mit 2 Schnittstellen fir die Kommunikation mit den Kraftwerken und den Mess-
stellen in den Trafostationen, dem Prozessrechner Sinaut Spectrum, sowie Binar- und
Analogausgangen flr die Sollwertvorgabe an den &rtlichen Spannungsregler der Um-
spanner.

Die externen Spannungssollwerte werden in proportionale mA-Signale umgewandelt und
abhangig vom Zustand zweier Binarsignale, die die Betriebsart definieren, den Span-
nungsreglern zugefihrt.

e — J =

g
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Abbildung 21: (a) Zentraler Fernwirkkopf im UW; (b) Kommunikationsverbindungen Fernwirkkopf, Trafostationen, Kraftwerke,
Prozessrechner
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2.4.3 Transformatorstationen

Die Messwerte der Trafostationen dienen zur Kontrolle der Auswirkungen von Sollwert-
vorgaben an die Umspanner und die dezentralen Einspeiser.

In 5 ausgewahlten Trafostationen, wo in relevanten Netzbetriebszustanden die zuldassigen
Spannungsgrenzen zuerst Gber- bzw. unterschritten werden, wurden Spannungsmess-
werterfassungen fir das Projekt ,DG Demonetz-Validierung™ aufgebaut und im Projekt
ZUQDE als Referenzmessungen verwendet. Eine weitere Umspannstation mit bereits vor-
handener Spannungsmessung wird ebenfalls in der Optimierung berlicksichtigt.

Uber einen Spannungswandler und einen Messwertumformer werden die Spannungs-
messwerte aufbereitet und an eine SICAM 1703emic Gber Modbus weitergeleitet. Die
SICAM 1703emic leitet die Spannungsmesswerte (iber eine Funk- oder LWL®-Verbindung
an den zentralen Fernwirkkopf im UW weiter.

(a) (b)

Abbildung 22: (a) AuRenansicht Messwertumformer (b) Innenansicht Steuerschrank

6 Lichtwellenleiter
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2.4.4 Erzeugungsanlagen

Das Konzept der zentralen Spannungs- und Blindleistungsregelung mit dezentralen
Einspeiseanlagen macht es erforderlich zu ermitteln, welche der dezentralen Erzeugungs-
anlagen durch Vorgabe von Blindleistungssollwerten einen signifikanten Beitrag zur
Spannungsregelung im Verteilnetz leisten kénnen. Diese Auswahl wurde durch Offline-
Lastflussberechnungen aufbauend auf die Projekte ,DG Demonetz-Konzept"” und BAVIS®
ermittelt.

Dabei handelt es sich um die Kraftwerke Zaunschirm (900 kVA), Graggaber (700 kVA
und 400 kVA) und Kendlbruck 1 (2500 kVA). Damit sich die Kraftwerke an der zentralen
Spannungs- und Blindleistungsregelung beteiligen kdénnen, ist die Zustimmung der Kraft-
werksbetreiber flir den Umbau der Kraftwerke erforderlich. Nach detaillierter Information
Uber die Ziele und den Nutzen des Projektes sowie der Ausarbeitung einer entsprechen-
den vertraglichen Regelung konnte die Zustimmung erlangt werden.

Grundsatzlich kann festgehalten werden, dass bei neu zu errichtenden KW-Anlagen alle
diese Voraussetzungen im Rahmen der Netzanschlussvereinbarung vorgegeben und ver-
einbart werden kénnen. Wenn man bestehende Anlagen umriistet, greift man in beste-
hende Vertrage ein und alle Beeintrachtigungen im KW-Betrieb sowohl wéhrend des Um-
baus als auch im laufenden Betrieb sowie alle Anderungen sind dann individuell zu be-
sprechen und zu regeln.

Die Kraftwerke wurden wie folgt umgertstet:

KW Zaunschirm

Fir die Mittelspannungs-Messung wurden drei einpolige Spannungswandler nach dem
Maschinentransformator eingebaut. Die fiir die Spannungsregelung des Generators und
die Ubertragung von Messwerten und Sollwertvorgaben erforderlichen Bauteile wurden in
einen Steuerschrank integriert, im Krafthaus aufgestellt und mittels Drahtverbindungen
in die vorhandene ortliche Kraftwerkssteuerung eingebunden. Die Spannungsverstellung
des Generators wird Uber ein motorgetriebenes Potentiometer, welches auf die Erre-
gungseinrichtung des Generators wirkt, vorgenommen. Die Verstellung dieses Motorpo-
tentiometers erfolgt Gber Relaiskontakte, welche die Drehrichtung und die Dauer der
Drehung beeinflussen kénnen.

Die Messwerterfassung (Generatorspannung, Generatorstrom und Mittelspannung) wird
Uber Messwertumformer gewahrleistet. Diese sind (iber eine Modbus-Schnittstelle mit der
ortlichen Steuer-, Regelungs- und Kommunikationskomponente (SICAM 1703 emic) ver-
bunden. Fir die Vorort-Bedienung ist die SICAM 1703 mit einem Kontron Touchpanel
gekoppelt.

Das Startbild des Touchpanels zeigt die aus der Anlage kommenden Messwerte, die nur
bei Handbetrieb einstellbaren Sollwerte und die Bedienelemente fir die Umschaltung von
Hand- auf Automatikbetrieb sowie flir Orts- und Fernbetrieb. Eine Bildschirmalarmzeile
dient zur Ausgabe von Systemstatus und zur Anzeige des Alarmierungszustandes. In der
Menlleiste kann auf ein Alarmmeldebild umgeschaltet werden. In einer chronologischen
Ereignisliste werden alle Ereignisse zeitfolgerichtig und echtzeitrichtig dargestellt. Die

7 Projekt 811252: DG Demonetz-Konzept; Aktiver Betrieb von elektrischen Verteilnetzen mit hohem Anteil de-
zentraler Stromerzeugung — Konzeption von Demonstrationsnetzen
8 Projekt 815719: BAVIS; Beitrag zum aktiven Verteilernetzbetrieb durch Innovative Spannungsregelung
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Mentleiste befindet sich am unteren Bildschirmrand und ist jederzeit verfligbar und dient
zur Anzeige von Datum und Uhrzeit sowie zur Bildanwahl. In der Alarmmeldeliste kdnnen
die Alarme quittiert und geléscht werden.

In der SICAM 1703 ist der im Orts- und im Fernbetrieb aktive cos ¢ Regler mit Blindleis-
tungssollwertvorgaben hinterlegt. Durch Ansteuerung des Motorpotentiometers lber die
daflir vorgesehenen Relais erfolgt die Einstellung des cos ¢ am Generator. Die Regelab-
weichung des cos ¢-Regler ist auf kleiner gleich 0,005 eingestellt. Bei einem externen
Blindleistungssollwert wird ein der Vorgabeblindleistung und der aktuellen Wirkleistung
entsprechender cos ¢ berechnet und eingestellt. Bei Anderung der Wirkleistung wird der
cos ¢ angepasst.

(a) (b)

Abbildung 23: (a) Steuerschrank mit 2 Messwertumformern (b) Innenansicht Steuerschrank (24V Gleichspannungsversorgung,
usw.)

Die Kommunikation der SICAM 1703 mit dem zentralen Fernwirkkopf im Umspannwerk
erfolgt Gber eine Funkverbindung (WiMAX).

KW Graggaber

Im Kraftwerk befinden sich zwei Generatoren, die auf eine gemeinsame 400-V-
Sammelschiene einspeisen und lGber einen gemeinsamen Transformator mit dem Mittel-
spannungshetz verbunden sind. Auf der Mittelspannungsseite befinden sich Spannungs-
und Stromwandler, die in die Messwertverarbeitung eingebunden wurden.

Die ortliche Steuer- und Regelung sowie die Kommunikation mit dem Fernwirkkopf wur-
den wie im KW Zaunschirm aufgebaut. Die vorhandenen Motorpotentiometer fir die
Spannungsregler der beiden Generatoren waren aus mechanischen Griinden (Leertrieb)
nicht fiir eine weitere Verwendung geeignet. Die beiden Motorpotentiometer wurden des-
halb durch Digitalpotentiometer ersetzt. Die Ansteuerung der Digitalpotentiometer wird
ebenfalls Gber Relaiskontakte bewerkstelligt. Durch ,héher" bzw. ,tiefer* Befehle wird der
Ausgangswiderstand des Potentiometers verdandert, welcher die Erregungseinrichtung des
Generators beeinflusst.

Eine besondere Herausforderung stellt die Einstellung des Blindleistungssollwertes fir die
Generatoren im Parallelbetrieb dar. Nachdem die Generatoren auf eine gemeinsame 400-
V-Sammelschiene einspeisen, beeinflusst die Sollwertvorgabe auf einen Generator den

anderen Generator und umgekehrt. Der von der zentralen ZUQDE-Regelung tbermittelte
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Blindleistungssollwert wird in Abhangigkeit der jeweiligen Wirkleistung der Generatoren
so aufgeteilt, dass bei beiden Generatoren derselbe cos ¢ eingestellt werden muss. Die
Inbetriebnahme dieser Regelung kann nur bei entsprechender Wasserfiihrung (Wirkleis-
tung beider Generatoren) vorgenommen werden, da bei geringer Wasserflihrung nur ei-
ner der beiden Maschinensatze aktiv ist.

(a) (b)

Abbildung 24: (a) Steuerschrank mit 3 Messwertumformern und Touchpanel (b) Innenansicht des Steuerschranks (24 V
Gleichspannungsversorgung, usw.)

KW Kendlbruck 1
Im KW Kendlbruck 1 war nur eine Schnittstellenerweiterung fiir Kommunikationsverbin-
dung zum Fernwirkkopf im UW und eine Anpassung der Steuer- und Regelungssoftware
erforderlich, da bei diesem Kraftwerk alle reglungstechnischen Voraussetzungen in der
bestehenden Maschinenautomatik bereits vorhanden waren.

Leistungsdiagramme

Far die Regelung von Erzeugungsanlagen ist das Leistungsdiagramm von entscheidender
Bedeutung. Dementsprechend wird in den folgenden Absatzen auf diese Thematik im
Speziellen eingegangen.
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Leistungsdiagramm
bei Gen.Spannung 1 pu Blindleistung [pu} - ibarerragt

12

Wirklaistung (pu)

©  Nenn <2
| Turbing

Pmax
| =——llmax 0.4

lfmin

| === Pn 0.5 4
| =—ZKrsis
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-1.0 ¢
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Abbildung 25: Leistungsdiagramm des Generators

Abbildung 25 zeigt das allgemeine Leistungsdiagramm eines Schenkelpolsynchrongenera-
tors. Der Arbeitsbereich des Generators ist durch die gelbe Flache markiert. Flr alle an
der Blindleistungsregelung beteiligten Generatoren ist der zulassige Arbeitsbereich zu
definieren und in der Parametrierung des Systems zu berlcksichtigen.

Bei der Definition des Arbeitsbereiches wurde der zulassige lbererregte Bereich, wie in
Abbildung 26 dargestellt ist, begrenzt, da der Gbererregte Bereich fir die Blindleistungs-
regelung im Demonstrationsgebiet kaum Bedeutung hat und leicht zu parametrieren ist.
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Leistungsdiagramm
bei Gen.Spannung 1 pu Blindleistung [pu) -> libararragt

1.2
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Abbildung 26: Leistungsdiagramm des Generators unter Beriicksichtigung der zulassigen Erregung

In Kraftwerken, bei denen die Generatorscheinleistung im Vergleich zu Turbinenleistung
sehr knapp bemessen ist, tritt der Fall ein, dass bei hoher Wasserfihrung (max. Turbi-
nenleistung) vom Generator keine kapazitive Blindleistung zur Verfliigung gestellt werden
kann. Die thermische Grenze des Generators wird erreicht. Um an einer Spannungsrege-
lung mit Blindleistungsvorgabe teilnehmen zu kdnnen muss der Generator bei der Pla-
nung des Kraftwerks auf die zu erwartenden Blindleistungsvorgaben des Netzbetreibers

dimensioniert werden.
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Leistungsdiagramm
bei Gen.Spannung 1 pu Blindleistung [pu} - libarerragt
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Abbildung 27: Leistungsdiagramm des Generators bei Beschrankung durch die thermische Belastbarkeit

Neben der Realisierung der einzelnen Anlagenteile wie beispielsweise der Regler in den
Kraftwerken sind zudem Erweiterungen fiir die Zusammenschaltung der Anlagen zu im-
plementieren. Auf einen besonderen Teilbereich, die Betriebsarten, geht der folgende
Abschnitt ein.

2.4.5 Betriebsarten

Flr den Betrieb und die Inbetriebnahme des ZUQDE-Systems sind verschiedene Be-
triebsarten zu definieren. Einerseits wird als Betriebsarbeit die Netzregelung bei deakti-
vierter zentraler Regelung, welche auch die Riickfallebene darstellt, definiert und ande-
rerseits zwei Betriebsarten bei aktivierter ZUQDE-Regelung. Die Aktivierte ZUQDE-
Regelung wird an dieser Stelle unterschieden in Open-Loop und Closed-Loop-Betrieb der
zentralen (duBeren) Regelschleife. Um die Sicherheit im Betrieb zu gewahrleisten sind
ferner Verriegelungen erforderlich, damit es zu keinen undefinierten Systemzustanden
beispielsweise durch den parallelen Betrieb unterschiedlicher Regler sowie unkontrollier-
ten Zustandsibergangen kommt.

Die Auswahl der Betriebsart erfolgt am Leitsystem. Der ZUQDE-Regler bzw. der DG-
Demonetz-Regler rechnen laufend die Sollwerte und senden diese an die Anlagen (Kraft-
werke, Umspanner). In der Fernwirkzentrale im Umspannwerk erfolgt Gber die jeweils
gesetzte Betriebsart die Weiterleitung der richtigen Sollwerte bei aktivem Regelbetrieb.
Das heiBt, dass beispielsweise bei aktiviertem Regelbetrieb ZUQDE die ZUQDE-Werte
ausgegeben werden.
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Normalbetrieb (Regelbetrieb inaktiv)

Der Normalbetrieb entspricht der derzeitigen Betriebsfliihrung. Die Stufensteller der Um-
spanner werden im Automatikbetrieb von den Spannungsreglern der Umspanner bzw. im
Handbetrieb durch die Befehle ,Hoher" und ,Tiefer" geregelt.

Die Kraftwerke werden lber die ortliche Einstellung geregelt. Die 6rtliche Einstellung
kann fir jedes Kraftwerk individuell eingestellt werden. In diesem Fall wurde fir alle
Kraftwerke cos ¢ = 1 als Einstellwert gewahlt.

Durch den Befehl ,Regelbetrieb inaktiv" werden alle Umspanner und Kraftwerke automa-
tisch in den Betriebszustand ,Lokal" gesetzt.

Die einzelnen Umspanner und Kraftwerke kénnen durch einen Befehl vom Spectrum-
Rechner/ZUQDE (Befehle Lokal/Fern) in einen Fernbetrieb geschalten sowie jederzeit in
den Betriebszustand ,Lokal" zurlickgefihrt werden.

Umspanner
Mit der Rlickmeldung Fernbetrieb werden die Umspanner auf den Regelbetrieb vorberei-
tet (Binareingang E9 beim Regler wird eingeschaltet). Gleichzeitig werden die aktuellen
Spannungs-Istwerte als Sollwerte iGbernommen und stehen am mA-Eingang des Reglers
an. Damit erfolgt ein stoBfreier Ubergang in den Regelbetrieb. Solange keine Sollwert-
vorgabe von ZUQDE/DG Demonetz kommt, wird mit dem beim Umschalten erfassten
Istwert als Sollwert geregelt.

Die Rickmeldung ,Fernbetrieb" ist gleichzeitig auch die Riickmeldung fiir die Regelung,
dass der Umspanner bereit ist Sollwerte zu empfangen.

Kraftwerke

Mit der Rickmeldung Fernbetrieb werden die Kraftwerke auf den Regelbetrieb vorberei-
tet. Die aktuellen Blindleistungs-Istwerte werden als Sollwerte Gibernommen. Solange
kein Regelbetrieb angewahlt wurde (= inaktiv), werden die Kraftwerke mit ihren ortlichen
Einstellungen weiter betrieben.

ZUQDE open loop
Die Einschaltung der Betriebsart erfolgt ausschlieBlich am Spectrum-Rechner/ZUQDE.

Umspanner
Bei eingeschalteten ,Fernbetrieb™ und mit der Einschaltung der Betriebsart wird bei Ein-
gabe eines Sollwertes das mitgelieferte Spontanbit zum Eingang E10 des Reglers durch-
geschaltet. Der manuell eingegebene Sollwert wird vom Regler ibernommen.

Kraftwerke

Bei eingeschaltetem ,Fernbetrieb™ und mit der Einschaltung der Betriebsart und der
Rickmeldung ,KW ein" kdnnen manuell eingegebene Sollwerte zum Kraftwerk gesendet
werden. In den Kraftwerken Zaunschirm und Graggaber erfolgt die Riickmeldung ,, KW
ein® nur dann, wenn auf dem o&rtlichen Touchpanel auf (Fern-) Automatikbetrieb umge-
schaltet ist. Im Kraftwerk Kendlbruck 1 erfolgt die Rlickmeldung ,, KW ein" schon bei ein-
geschaltetem Fernbetrieb.
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Die Rickmeldung ,KW ein" ist gleichzeitig auch die Riickmeldung fir die Regelung, dass
die Kraftwerke bereit sind Sollwerte zu empfangen.

Ist die Riickmeldung ,KW ein™ bei den Kraftwerken bzw. ,Fernbetrieb™ bei den Umspan-
nern nicht gegeben, so werden die vom ZUQDE/DG Demonetz aus eingegebenen Soll-
werte von den Kraftwerken/Umspannern nicht iibernommen und nehmen daher an der
Regelung nicht teil.

Von dieser Betriebsart kann auf die nachste Betriebsart ZUQDE closed loop umgeschaltet
werden. Andere Betriebsarten kénnen nicht eingeschaltet werden.

Mit dem Befehl ,Regelbetrieb inaktiv" kann die Betriebsart ausgeschaltet werden.
Die Kraftwerke/Umspanner werden mit den ortlich eingestellten Werten weiterbetrieben.

ZUQDE closed loop
Die Einschaltung der Betriebsart erfolgt ausschlieBlich vom Spectrum-Rechner/ZUQDE.
Die Funktion zur Ubergabe der Sollwerte fiir Umspanner/Kraftwerke ist gleich wie bei der
Betriebsart ZUQDE open loop. Diese Betriebsart wird an den Spectrum-Rechner / ZUQDE
riickgemeldet, wodurch dieser automatisch die Weitergabe der Sollwerte bei Anderung

der Berechnungsergebnisse an die ,aktiv geschalteten™ Umspanner und Kraftwerke
durchfihrt.

Von dieser Betriebsart kann auf keine andere Betriebsart umgeschaltet werden.

Mit dem Befehl ,Regelbetrieb inaktiv" kann die Betriebsart ausgeschaltet werden. Die
Kraftwerke/Umspanner werden mit den &rtlich eingestellten Werten weiterbetrieben.

Aufgrund der gemeinsamen Nutzung der Anlagen durch die Regler der Projekte ZUQDE
und ,DG Demonetz-Validierung" sind zusatzlich Betriebsarten flir den Betrieb des
~DG Demonetz-Validierung" Reglers vorzusehen, die als DG-Demo bezeichnet werden

DG-Demo open loop

Die Einschaltung der Betriebsart erfolgt ausschlieBlich vom Spectrum-Rechner/ZUQDE.
Der DG Demonetz-Regler (SICAM 230 Rechner) erhalt die Rlickmeldung der Aktivierung.

Es sind hier die gleichen Funktionen wie bei ,,ZUQDE open loop" realisiert.

In dieser Betriebsart wird der Sollwert des DG Demonetz Reglers anstelle vom Spectrum-
Rechner/ZUQDE angenommen.

Von dieser Betriebsart kann auf die ndachste Betriebsart DG Demonetz closed loop umge-
schaltet werden. Andere Betriebsarten kdnnen nicht eingeschaltet werden.

Mit dem Befehl ,Regelbetrieb inaktiv" kann die Betriebsart ausgeschaltet werden.
Die Kraftwerke/Umspanner werden mit den ortlich eingestellten Werten weiterbetrieben.

DG-Demo closed loop

Die Einschaltung der Betriebsart erfolgt ausschlieBlich vom Spectrum-Rechner/ZUQDE.
Der DG Demonetz-Rechner (SICAM 230 Rechner) erhalt die Riickmeldung der Aktivie-
rung.

Es sind hier die gleichen Funktionen wie bei ,,ZUQDE closed loop" realisiert.
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In dieser Betriebsart wird nur der Sollwert vom DG Demonetz-Regler anstelle vom
Spectrum-Rechner/ZUQDE angenommen.

Von dieser Betriebsart kann auf keine andere Betriebsart umgeschaltet werden.
Mit dem Befehl ,Regelbetrieb inaktiv" kann die Betriebsart ausgeschaltet werden.

Die Kraftwerke/Umspanner werden mit den ortlich eingestellten Werten weiterbetrieben.

Auf die Umsetzung der Umbauten, Konfiguration den Anlagen und Implementierung der
Regelung folgt die Inbetriebnahme des ZUQDE Systems, die im folgenden Abschnitt be-
schrieben ist.

2.5 Inbetriebnahme

Die Inbetriebsetzung und Inbetriebnahme erfolgt sequentiell bezogen auf die
Ebenenstruktur der Systemarchitektur. Begonnen wird mit den kleinsten Teilen des Ge-
samtsystems, mit den inneren Regelschleifen, um in weiterer Folge die getesteten und
funktionierenden Bausteine zusammenzufligen. Dieses Unterkapitel beschaftigt sich vor
allem mit der Inbetriebnahme des Gesamtsystems und den erweiterten Teststellungen
fir eine umfangreiche, intelligente Netzregelungslésung, wie es das ZUQDE-System dar-
stellt. Hierzu wird hauptsachlich die Betriebsart Open Loop fiir den zentralen Regelungs-
kreis verwendet.

Im Open Loop Betrieb erfolgen die Netzberechnungen Online mit den aktuellen Netzzu-
standen. Dazu werden die dynamischen Eingangsdaten automatisch vom SCADA-System
Ubernommen und die Netzberechnungen folgen automatisch. Die Ausgabe der Ergebnisse
(Sollwerte) an die lokalen Regler erfolgt nach einer Priifung durch das Bedienpersonal.

Die implementierten Applikationen kdnnen somit im Open Loop Betrieb getestet und er-
probt werden. Vertrauen in die Wirkungsweise der Optimierungstools sowie eine Funkti-
onsuberprifung der Implementierung sind die Ergebnisse dieser Phase. Darliber hinaus
erhalten die Disponenten in der Leitstelle notwendige Kenntnisse zu den neuen Applikati-
onen flir den operativen Betrieb.
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Abbildung 28: Reglermaske ZUQDE — Regelungstibersicht

Voraussetzung zum Test der Applikationen und der Validierung im Open Loop Betrieb ist,
dass das System mit dem aktuellen Netzzustand verglichen werden kann. Dazu ist es
erforderlich, dass zumindest an einigen Punkten im Netz Informationen lber den Netzzu-
stand vorhanden sind. D.h. es sind zumindest wahrend des Open Loop Betriebs Span-
nungsmessungen neben den normalerweise in den Umspannwerken vorhandenen Mes-
sungen auch an weiteren relevanten Punkten im Netz erforderlich. Im Rahmen des Pro-
jekts wurden dazu die Messungen der geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten und
die des Projekts ,DG-Demonetz Validierung™ herangezogen.

zusatzlich eingerichtete Messpunkte

— USt MNord
o vorhandene Messpunkte

Abbildung 29: Messpunkte zur Kalibrierung des Systems
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2.5.1 Kalibrierung des Systems

Der Open Loop Betrieb stellt die erste Phase der Inbetriebnahme des Systems dar. Er ist
die Vorstufe des Closed Loop Betriebes und ist erforderlich um erste Systemtests durch-
fihren zu kénnen. Mit diesen ersten Tests erfolgt die Validierung des Systems anhand
des tatsachlichen Netzes und der Abgleich mit demselben.

In dieser Phase erfolgt unter anderem die Kalibrierung der Parameter der Regelstrecke.
So sind beispielsweise die durch die Regelstrecke und den Regelalgorithmus definierten

o Zeitkonstanten der Ubertragungsstrecken zu ermitteln und einzustellen.
Dies gilt auch flr die

e Maschinenkonstanten der dezentralen Erzeugungseinheiten,

e der Spannungsregelung am Transformator und

e die zuldssigen Regelabweichungen des gesamten Regelkreises.

U Sollwertiibertragung Reaktionszeit
1l
= T 4’@ T2

Messkette
T3

A

Abbildung 30: Zeitkonstanten am Bsp. Trafostufensteller

Fur die Strecke bzw. den Regelkreis wurde eine gemeinsame Zeitkonstante im Rahmen
der Open Loop Tests experimentell bestimmt. Dazu wurden die Sollwerte mit einer sehr
groBen aber realistischen Anderung beaufschlagt und die Antwortzeit gemessen. Bei-
spielsweise entsprach die StellgréBenanderung, mit der der Trafostufensteller beauf-
schlagt wurde, einem Wechsel von drei Trafostufen.

Spannungsabhdngigkeit der Lasten

Ein Teil der Kalibrierung des Systems ist die Ermittlung der Spannungsabhdngigkeit der
Lasten. Diese ist fur die Optimierung der Spannungshaltung unerlasslich, da im Zuge der
Optimierung eine Berechnung des voraussichtlichen Netzzustandes erfolgt. Dieser wird
wesentlich von der Spannungsabhangigkeit der Lasten beeinflusst. Es wird zwischen fol-
genden drei Lasttypen unterschieden:

e Konstante Impedanz
e Konstante Leistung
e Konstanter Strom

Die Spannungsabhangigkeit der Lasten ist bei der Ermittlung des Spannungsprofiles im
Zuge der Optimierung zu berlicksichtigen, da sich entsprechend der Knotenspannungen
die Lasten &ndern. Im Zuge der Regelung erfolgt eine Anderung der Spannungsverhélt-
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nisse im Netz, die eine Veranderung der Lastsituation bewirkt. Wird die Spannungsab-
hangigkeit nicht korrekt berlicksichtigt, so weichen einerseits die Ergebnisse der State
Estimation als Ausgangspunkt und andererseits die Optimierungsergebnisse als Zielpunkt
von den tatsachlichen Verhaltnissen im Netz ab.

Die Spannungsabhangigkeit wurde im Zuge des Open Loop Betriebs empirisch ermittelt.
Dazu wurde das Testnetz zu einem Zeitpunkt nahezu konstanter Last bei normaler Be-
triebsspannung an der oberen und an der unteren Betriebsspannungsgrenze betrieben
und die Lastaufnahme je Abzweig aufgenommen. Dieser Versuch wurde fiir mehrere
Zeitpunkte bzw. Lastsituationen durchgefiihrt. Im Projekt erfolgte die Ermittlung der
Spannungsabhangigkeit der Lasten fir das Testnetz durch die Mittelung der erhaltenen
Abzweigwerte nach einer Plausibilitatspriifung. Dabei wurden die folgenden Faktoren er-
mittelt:

e Konstante Impedanz 0,3
e Konstante Leistung 0,4
e Konstanter Strom 0,3

Grafisch sind die Ergebnisse in Abbildung 31 dargestelit.

Spannungsabhéngigkeit der Lasten
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Abbildung 31: Ermittelte Spannungsabhangigkeit der Lasten

Die resultierende Funktion der Spannungsabhangigkeit der Lasten des Modellnetzes
zeichnet sich dadurch aus, dass die Leistungsaufnahme der Lasten mit steigender Span-
nung zunimmt. Im Bereich des Arbeitspunktes, d.h. der Betriebsspannung, handelt es
sich um eine nichtlineare Zunahme.

Abhangig vom tatsachlichen Betriebspunkt ergibt sich die Leistungsaufnahme der Lasten
aus der zugehdérigen Spannungsabhangigkeit. Wiirde diese nicht bericksichtigt, also die
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Lasten mit konstanter Leistung angenommen, so kann der daraus resultierende Fehler
innerhalb des Betriebsspannungsbandes (0,975 - 1,07 pu) bis zu 6,5% betragen.

Spannungsbahéngigkeit der Lasten
1,2
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Abbildung 32: Veranderung des Laststroms durch die Spannungsabhangigkeit der Lasten

Die resultierende Spannungsabhangigkeit des Testnetzes der Lasten bewirkt auf Seiten
des Laststromes eine Steigerung des Stromes bei sinkender Spannung. Der Laststrom
variiert innerhalb des Betriebsspannungsbandes (0,975 - 1,07 pu) um 0,7 Prozentpunkte
(-0,2 - 0,5 %). Zu beachten ist, dass die Erhéhung des Ubertragungsstromes eines Lei-
tungselements eine Erhéhung der Leitungsverluste bewirkt.

Hinsichtlich des Einsatzes des ZUQDE-Systems im Rahmen der reguldren Netzfiihrung
(Closed Loop Betrieb) ist die einfach zu verstehende und durchzufiihrende Bedienbarkeit
des Reglers sowie die Auswertbarkeit seiner Aktionen und Ergebnisse im Open Loop Be-
trieb ein wesentlicher Punkt.

2.5.2 Testszenarien

Ziel des Open Loop Betriebs ist die Gewahrleistung des sicheren Netzbetriebs mit dem
ZUQDE-Regelkreis im Closed Loop Betrieb. D.h. neben normalen netzbetrieblichen Zu-
stdnden gilt es auch unvorhergesehene Ereignisse wie Stérungen zu beherrschen. Um
dies zu gewahrleisten sind eine Reihe von Tests basierend auf den netztechnischen Ge-
gebenheiten durchzufihren. Die Testszenarien wurden vorab festgelegt. Eine Auflistung
und Beschreibung dieser Tests ist nachfolgend angefihrt.

Normalkonfiguration

Die Normalkonfiguration umfasst alle fehlerfreien Netzzustdande des Testnetzes Lungau
Ost. Dies gilt auch fiir die 110-kV-Ebene und damit die Spannungen an den 110-kV-
Sammelschienen des UW. D.h. der Regler muss in der Lage sein alle méglichen netzin-
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ternen Umschaltungen zu beherrschen. Diese sogenannten netzinternen Umschaltungen
werden im Rahmen der Open Loop Testbetriebsphase beobachtet und analysiert.

Sicherer Netzbetrieb: Der Regler darf keine Spannungsgrenzwertverletzungen an Knoten
oder Uberlastungen von Elementen hervorrufen. Ebenso darf es zu keinen Spannungs-
schwankungen und / oder Spannungsschwingungen kommen. Dies gilt auch fir die
Stréme. Insbesondere darf es zu keinem Ansprechen oder gar Auslésen von Uberwa-
chungs- und / oder Schutzeinrichtungen kommen. Damit darf es auch zu keinen Versor-
gungsbeeintrachtigungen (z.B. Unterbrechungen, Spannungsqualitat It. Norm) und dar-
aus resultierenden Schaden in Eigen- oder Kundenanlagen kommen. Dies gilt insbeson-
dere fur die geregelten dezentralen Erzeugungsanlagen. Somit setzt der sichere Netzbe-
trieb bei allen Testfdllen das uneingeschrankte Funktionieren des ZUQDE-Reglers in sei-
ner Gesamtheit voraus.

Im Detail werden folgende Phasen durchlaufen:
e Start mit dem aktuellen Netzzustand des Testnetzes Lungau Ost
o Testbetriebsphase mit sich ergebenden internen Netzumschaltungen
e Testbetriebsphase mit sich ergebenden Netzumschaltungen im erweiterten Netz

Versorgendes Umspannwerk

Das versorgende Umspannwerk ist auf der 110-kV- und 30-kV-Ebene eine Doppelsam-
melschienenanlage. Auf der 110-kV-Ebene erfolgt normalerweise ein Einfachsammel-
schienenbetrieb und auf der 30-kV-Ebene ein getrennter Betrieb der Sammelschienen,
wobei Abweichungen davon durch das tagliche Betriebsgeschehen erforderlich werden
kénnen.

Im Rahmen des Projekts bzw. des Vergleichs der Regelungsldsungen der beiden Projekte
ZUQDE und ,,DG Demonetz-Validierung" erfolgt die Beschrankung auf das Testnetz Lun-
gau Ost und damit auf eine der beiden 30-kV-Sammelschienen.

Vorgelagertes Pumpspeicherkraftwerk

Das Kraftwerk Hintermuhr speist in elektrisch kurzer Entfernung vom Umspannwerk in
die 110-kV-Ebene ein und beeinflusst demzufolge die 110-kV-Spannung an den Sammel-
schienen des UW. Das KW Hintermuhr besteht aus zwei Maschinensatzen mit einer Ge-
samterzeugungsleistung von 100 MW und einer Pumpleistung von 70 MW.

Durch das KW Hintermuhr werden Spannungsanderungen von bis zu 10 kV an der
110-kV-Sammelschiene des UW mit einem Gradienten von ca. 3 kV / Minute beobachtet.
Der Gradient ergibt sich aus dem Anfahren und Abstellen von Pumpe und Generator.

Sicherer Netzbetrieb: Der sichere Netzbetrieb ist unabhangig vom Betriebszustand des
KW Hintermuhr zu gewahrleisten. Die Anderungen des Betriebszustands des KW Hinter-
muhr dirfen nicht zur Aufhebung des sicheren Netzbetriebs flihren.

e KW Hintermuhr Erzeugung mit Maschine 1 (30 MW)

e KW Hintermuhr Erzeugung mit Maschine 2 (70 MW)

e KW Hintermuhr Erzeugung mit Maschine 1 und 2 (100 MW)
e KW Hintermuhr Pumpbetrieb mit Maschine 2 (70 MW)
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l: UW LOUW 30 Kv 32 1 U/Ll-L2 Akt .Wart (U/Ll-L2)
2: U¥ LUN 30 KV 55 2 U/Ll-L2 Rkt.Wert (U/L1-L2)

Abbildung 33: Spannungsanderungen 30-kV-Schiene Lungau verursacht durch KW Hintermuhr

Lastianderungen / Lastspriinge

GroBere Lastédnderungen bewirken eine Anderung der Spannungsverhéltnisse im Netz.
Dazu zahlen insbesondere die Anderungen ausgeldst durch steuerbare Lasten, wie bei-
spielsweise die Zu- und Abschaltung von Speicherheizungen und Warmwasserbereitungs-
anlagen mittels Tonfrequenzrundsteueranlagen (TRA).

e Zuschalten der steuerbaren Lasten (22:00 und 22:10 Uhr)
e Abschalten der steuerbaren Lasten (06:00 Uhr)

Dynamische Topologie

Im Rahmen der dynamischen Topologie sind die Auswirkungen von Topologiednderungen
im Netz zu verstehen. Dazu zahlen beispielsweise die im Rahmen des Betriebs durchge-

fuhrten Schalthandlungen im erweiterten Netz. Wesentlich hierbei ist wiederum die Beo-
bachtung und Analyse der Testbetriebsphase des Open Loop Betriebs.

Sicherer Netzbetrieb: Erweiterung um Schalthandlungen im Netz, d.h. Schalthandlungen
dirfen nicht zur Beeintrachtigung des sicheren Netzbetriebs flhren.

Schalthandlungen

Unter diesem Punkt sind jene Schalthandlungen angefiihrt, die explizit zu untersuchen
sind. Nicht angefiihrte Schalthandlungen sind trotzdem nicht von den Féllen ausgenom-
men, die der Regler beherrschen muss. Einige der Test kénnen wahrscheinlich nur im
Simulationsmodus durchgefiihrt werden, da davon dritte Netzbetreiber betroffen sind.
Nach erfolgreichem Abschluss der Tests im Simulationsmodus sind ,scharfe" Tests im
Regelbetrieb anzustreben.

e UST®: Umschaltung zu Nachbarnetzbetreiber und umgekehrt (Simulation)

e UST 0600: Versorgung des unterlagerten 10-kV-Netzes durch UW Lungau

° Umspannstation
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e UST 0600: Versorgung des 10-kV-Netzes durch benachbartes UW
e 10-kV-Netz: Umschaltungen im unterlagerten 10-kV-Netz
e SST!5478: Umschaltungen zu Nachbarnetz in beide Richtungen (Simulation)

e SST 0813: Umschalten eines StraBentunnels in beide Richtungen (Simulation)

Geregelte dezentrale Erzeugungsanalgen

Besonderes Augenmerk kommt bei diesem Punkt den geregelten dezentralen Erzeuger-
anlagen (DEA) zu. D.h. es werden jene Schalthandlungen untersucht, die Auswirkungen
auf Topologie und / oder DEA haben.

e Umschaltung der geregelten DEA auf einen anderen Abzweig
e Ringschaltung der geregelten DEA
e Abschaltung der geregelten DEA einzeln und gemeinsam

Spannungsgrenzwerte

Bei den Spannungswerten ist zu beachten, dass diese durch sammelschienennahe Kurz-
schlisse auf Null bzw. Werte nahe Null gehen kénnen. Da dies aber nur im Sekundenbe-
reich der Fall sein kann, werden diese Falle nicht hier, sondern unter dem Punkt Sonder-
falle betrachtet. Eine Ausnahme ist der Erdschluss, da ein Betrieb mit diesem entspre-
chend Norm Uber mehrere Stunden gestattet ist.

Die unter diesem Punkt angefihrten Testszenarien beziehen sich auf eine langere Be-
triebszeit.

110-kV-Sammelschienenspannung des UW

Variiert wird die Spannung der 110-kV-Sammelschienen des UW. Dieser Punkt wird durch
eine Simulation zu prifen sein, wobei nach der Simulation ein scharfer Test anzustreben
ist.

Im Rahmen der Simulation werden die am Prozessrechner hinterlegten Grenzwerte
+ 10% als Testkriterium herangezogen. Im Rahmen der scharfen Tests kdnnen Werte
nahe den Grenzwerten verwendet werden.

e 110-kV-Spannung hoch, Gber der Grenzwertmeldung von 124,5 kV
(124,5 kV + 10%) - Simulation

e 110-kV-Spannung niedrig, unter der Grenzwertmeldung von 102,5 kV
(102,5 kV - 10%) - Simulation

e 110-kV-Spannung hoch, nahe der Grenzwertmeldung von 124,5 kV
e 110-kV-Spannung niedrig, nahe der Grenzwertmeldung von 102,5 kV

10 Schaltstation
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Abbildung 34: Verlauf der 110-kV-Spannung UW

30-kV-Sammelschienenspannung des UW LUNGAU

Variiert wird die Spannung der 30-kV-Sammelschienen des UW. Dieser Punkt wird durch
eine Simulation zu prifen sein, wobei nach der Simulation ein scharfer Test anzustreben
ist.

Im Rahmen der Simulation werden die Grenzwerte Salzburg Netz GmbH-internen Grenz-
werte fir die 30-kV-Sammelschiene des UW +/- 10% als Testkriterium herangezogen.
Im Rahmen der scharfen Tests kénnen Werte nahe den Grenzwerten verwendet werden.

e 30-kV-Spannung hoch, Uber der Grenzwertmeldung (+ 10%) - Simulation
e 30-kV-Spannung niedrig, unter der Grenzwertmeldung (- 10%) - Simulation
e 30-kV-Spannung hoch, nahe der Grenzwertmeldung

e 30-kV-Spannung niedrig, nahe der Grenzwertmeldung

Endbericht Projekt ZUQDE Seite 49 von 108



2 Inhaltliche Darstellung

l: UW LUN 30 KV 25 1 U/Ll-L2 Akt .Wert (U/LL1-LZ)
2: UW LUN 30 KV 55 2 U/Ll-L2 Rkt .Wert (U/L1-L2)

HJ—'—\_,J—J_\—L_\F%
N

Abbildung 35: Spannungsverlauf an der 30-kV-Sammelschiene des UW

Der Test bei hohen und niedrigen 30-kV-Sammelschienenspannungen erfolgte durch das
bewusste manuelle Verstellen des Stufenstellers des Umspanners an die obere und unte-
re Grenze der zuldssigen Betriebsspannung unter Beachtung der Spannungsverteilung im
Netz. Die Spannungsverteilung im Netz wurde mittels Lastflussberechnung am System
(Distribution System State Estimation, DSSE) bestimmt.

Nach der manuellen Verstellung der Sammelschienenspannung wurde das ZUQDE-
System im Open Loop Betrieb in Betrieb genommen, die Optimierungsergebnisse bewer-
tet bzw. auf Plausibilitat Gberprift und diese an die Regelelemente im Netz lGbertragen.

Erdschluss

Zu untersuchen ist das Verhalten des Reglers bei Erdschlussbedingungen im Hoch- und
Mittelspannungsnetz. Zum Mittelspannungsnetz zahlt auch das 10-kV-Netz in Obertau-
ern, das mit isoliertem Sternpunkt betrieben wird. Ebenso zdhlen zu diesem Punkt die
Abstimmung von Ldschspulen bzw. das Regeln von Léschspulen in der 110-kV- und der
30-kV-Ebene.

Idealerweise ist zumindest in der Mittelspannungsebene auf Simulationsbasis ein Test
des Reglers bei intermittierendem Erdschluss mdglich.

e 110-kV-Erdschluss mit und ohne Suchschaltungen (Simulation)
e 110-kV-Lbéschspulenabstimmung

e 110-kV-Lbéschspulenregelung

e 110-kV-Erdschluss mit und ohne Suchschaltungen (Simulation)
e 30-kV-Loschspulenabstimmung

e 30-kV-Ldschspulenregelung

e 110-kV-Erdschluss mit und ohne Suchschaltungen (Simulation)
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Sonderfalle

Unter Diesem Punkt sind mégliche Systemkomponentenfehler und die kurz andauernde
Netzfehler angefihrt.

D.h. der sichere Netzbetrieb erweitert sich um das Verhalten des Reglers bei beispiels-
weise Ausfall von Kommunikationswegen, Messwerten oder dem Fehlen von anderen Da-
ten sowie bei Datenfehlern. Wesentlich ist, dass der sichere Netzbetrieb durch einen ,Ab-
sturz" oder ein ,hangen bleiben™ der Algorithmen (beispielsweise des State Estimators
oder des Reglers) nicht gefahrdet wird.

Systemumschaltungen

Umschaltung zwischen den aktuell vorhandenen Regler mit den Betriebsarten ,Hand" und
~Automatik™ und den neu hinzukommenden , Smart-Grids-Reglern®.

e Umschaltung zwischen dem bestehenden Regler und dem ZUQDE Regler, unab-
hangig von der Betriebsart des bestehenden Reglers

e Umschaltung zwischen dem ZUQDE Regler und dem Regler des Projektes
»~DG Demonetz-Validierung®.

e Ein- und Ausschalten des Reglers

Netzfehler

Dazu zahlen die klassischen Fehler die in einem Verteilnetz auftreten kdnnen und durch
eine Schutzeinrichtung beherrscht werden miissen. Fir diese Tests ist der Simulations-
modus erforderlich.

e Kurzschlisse (2-polig und 3-polig) im 110-kV-Netz, nahe und fern zur Sammel-
schiene.

e Kurzschlisse (2-polig und 3-polig) im 30-kV-Netz, nahe und fern zur Sammel-
schiene. Insbesondere Kurzschlisse auf Abzweigen mit geregelten dezentralen Er-
zeugungseinheiten.

e Kurzschliisse (2-polig und 3-polig) im 10-kV-Netz, nahe und fern zur Sammel-
schiene.

e AWE!? im 110-kV-Netz, nahe und fern zur Sammelschiene.

e AWE im 30-kV-Netz, nahe und fern zur Sammelschiene. Insbesondere Kurzschlis-
se auf Abzweigen mit geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten.

e Doppelerdschluss zumindest im Mittelspannungsnetz.

Systemfehler

Dazu zdhlen die Fehler wie beispielsweise die Unterbrechung von Kommunikationswegen,
das Fehlen von Messwerten oder auch Datenfehler sowie beispielsweise nicht konvergie-
rende Lastfllisse. Zum Testen sind Simulationen erforderlich.

e Fernwirkstérung Stufensteller
e Fernwirkstdérung je geregeltem dezentralen Erzeuger

e Fernwirkstdérung aller dezentralen Erzeuger

1 Automatische Wiedereinschaltung
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e Fernwirkstérung Stufensteller und aller dezentralen Erzeuger

e Fehlen einzelner Messwerte und / oder Schalterstellungen der dezentralen Erzeu-
ger

e Datenfehler bei den statischen Daten - unrealistische Elementkennwerte / Ersatz-
werte

e Datenfehler bei den statischen Daten - unrealistische Lastdaten

o Befehle auBerhalb des zuldssigen Bereichs bei Stufensteller und / oder geregelten
dezentralen Erzeugern

2.5.3 Durchfiihrung der Tests

Da mit all den im vorigen Abschnitt angefihrten Betriebszustédnden eine Vielzahl von
Tests am aktiven System, also im realen Netzbetrieb, durchzufiihren und verschiedene
Netz- und Lastsituationen zu untersuchen sind, wurden insgesamt vier reine Open Loop
Testtage durchgefiuhrt. Darauf folgten flinf Closed Loop Testtermine. Im Zuge der Closed
Loop Testtermine wurde das System aktiv geschalten und flir mindestens zwei Stunden
unter standiger Beobachtung betrieben. Nach erfolgreicher Absolvierung dieser umfang-
reichen Tests konnte das ZUQDE-System Mitte Janner 2012 dauerhaft in Betrieb ge-
nommen werden.

Die nachfolgende Abbildung zeigt die Spannungsverlaufe an den gemessenen Knoten des
Modellnetzes wahrend eines der Tests. Bei diesem Test handelte es sich um den Lastfluss
~Mittagsspitze®. Die Reduktion der Spannungen ab dem Zeitpunkt 12:14 Uhr entspricht
der durch ZUQDE vorgenommenen Optimierung der Spannungshaltung.
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Abbildung 36: Spannungsverlauf an gemessenen Knoten

Der Systemausfall wurde durch das Ausschalten der zentralen Fernwirkkomponente des

ZUQDE Systems im Closed Loop Betrieb getestet. Alle Regelelemente nahmen daraufhin

ihren Ersatzsollwert bzw. ihre Ersatzregelfunktion ein und versuchten, diesen durch loka-
le eigensténdige Regelung zu halten.

Nach dieser Phase mit dem Fokus das System optimal einzustellen und zu testen ist in
einem nachfolgenden Schritt der Fokus auf die Bedienung des Systems zu legen. Auf die-
se Phase wird im folgenden Unterkapitel eingegangen.

2.5.4 Systemeinfiihrung fiir Diensthabende

Ein weiterer wesentlicher Punkt des Open Loop Betriebs ist die Schulung des operativen
Personals d.h. der Diensthabendenden in der Leitstelle (Disponenten) am System.
Schwerpunkt hierbei ist das vertraut Machen des operativen Personals mit der System-
erweiterung ZUQDE und der Wege des , exception handlings®. Unter ,exception handling"
ist das Erkennen und die Bearbeitung von Fehlfunktionen des Regelkreises zu verstehen.
Um dies zu ermdglichen und im Closed Loop Betrieb einen sicheren Netzbetrieb d.h. eine
sichere Versorgung der Kunden zu gewahrleisten ist eine umfassende Systemschulung
inklusive der dahinter liegenden Grundlagen erforderlich.

Im Detail wird in Kapitel 2.7.1 auf die Anforderungen an das Personal, die Bedienung am
Prozessrechnersystem sowie die Betriebsablaufe und Prozesse eingegangen.
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2.5.5 Herausforderungen der Inbetriebnahme

Der Regelungsprozess hangt wesentlich von den auf den Prozess abgestimmten Zeitkost-
anten bzw. Regelgeschwindigkeiten der einzelnen Regeleinheiten (Transformatoren, Ge-
neratoren) und den Schwellwerten ab. Dementsprechende ist ein besonderes Augenmerk
auf die Kalibrierung des Systems zu legen. Hierflr ist eine analytische Ermittlung der
einzustellenden Werte im Vorfeld wichtig, sodass eine empirische Vorgangsweise am pro-
duktiv laufenden System ausschlieBlich zur Feinabstimmung dient. Unterstlitzt wird dies
durch das ZUQDE System in folgender Form.

Zur Konfiguration des Systems in der Inbetriebnahmephase kénnen die Zeitkonstanten
und Schwellwerte der einzelnen Regeleinheiten zentral (Abbildung 37) koordiniert, Gber-
wacht und in Betrieb genommen werden.

Regler \ SigFI1 \ SigFl 2 \ Param1 \ Param 2 \

EINHEIT: F-LIGNTZIKW ZAU04/BM GEN
Connect Remote Lokal Status RTU Status Kontrollstatus ‘:‘V‘V\’,f"‘;;rﬂn“[igﬁg‘:'Eﬁ;ﬁ?g‘fgg‘;"m CEIEEEET EIEE, Fomdl e NE U]
. Ein
El ot ferngesteuart aktiv
@ Kontrollimodus RTU: Bus
fized Folge Time Out 01:.00 [mm:ss]
Restzeit [mm:ss]
Quellsollwert UCE Schwellwert &0 [kvar]
Autarnatic -308 kvar at 41:24
e Spannung V] PIF Step 010 [kViStep]
a0  kvar at 05:01

Blindleistung

Gradientgrenzen

unten oben
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[kwar] [kvar]
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Spannung [kv]
nominal -10.00 2360 Erweiterte Einstellungen

Abbildung 37: Anpassung von Zeitkonstanten und Schwellwerten der einzelnen Regeleinheiten

Durch die sehr erfolgreiche Inbetriebnahme des ZUQDE-Systems bei der Salzburg Netz
GmbH ist der Ubergang in den produktiven Einsatz des Systems im Rahmen des Projekts
der nachste Schritt, welcher im folgenden Abschnitt thematisiert wird.

2.6 Produktivbetrieb

Im Projekt ZUQDE erfolgt die Realisierung der automatischen Regelung (siehe Abschnitt
2.3) des Verteilnetzes durch den DSSE, VVC und den Regler im Closed Loop Betrieb. Da-
bei werden die Trafostufen und die Blindleistung der dezentralen Erzeugungseinheiten in
Echtzeit geregelt. Dadurch kann das gesamte abgebildete Verteilnetz optimiert werden
und nicht nur einzelne lokale GroBen, wie dies mit den bisherigen Losungsansatzen mdg-
lich ist.
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Im Closed Loop Betrieb werden die Netzberechnungen in Echtzeit durchgefiihrt. Das be-
deutet die dynamischen Eingangsdaten werden automatisch vom SCADA-System (ber-
nommen und die Netzberechnungen angestoBen. Die Ausgabe der Ergebnisse (Sollwerte)
an die lokalen Regler erfolgt danach ebenso automatisch.

Zentraler Regler

ZUQDE Server
DSSEGrenzen

Uber (1)
ijer(n) + N Closed » Usou
—»  DSSE vwc | | Loop > Q
Regler > Soll
P,Q U, ..
Netzleitsystem

Abbildung 38: Zentrale ZUQDE Regelung im Closed Loop

Mittels des ,Closed Loop Reglers™ wird die Durchflihrung der Befehle Giberwacht und ge-
gebenenfalls Neuberechnungen der vorgelagerten Einheiten angestoBen. Zudem verfugt
der Closed Loop Regler Uber die Funktionalitat mit dem Senden von Befehlen zu warten

bis der lokale Regler einen stabilen Zustand erreicht hat, wie im Abschnitt 2.3 beschrie-
ben ist.

Der Closed Loop Betrieb wurde im SCADA-System, wie in Abbildung 39 gezeigt, umge-
setzt.
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Abbildung 39: Regler im Closed Loop Betrieb

Die Reglermaske bietet nicht nur einen Uberblick Gber die lokalen Regler, sondern er-
moglicht auch den manuellen Test der einzelnen Transformatoren und Generatoren. Es
ist méglich Sollwerte manuell vorzugeben, an die lokalen Regler zu Gbertragen und deren
Reaktion zu beobachten. Ebenso kdnnen die Optimierungsschritte (,Ablaufvorschlag")
von ZUQDE und deren Abarbeitungsfortschritt visualisiert werden. Diese Funktionalitat ist
wesentlich fir die Kontrolle des aktuellen Status des ZUQDE-Systems im Produktivbe-
trieb, d.h. dem Closed Loop Betrieb.
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Abbildung 40: Ablaufvorschlag des ZUQDE-Systems

Ein weiteres Element der Kontrolle des Systems im Produktivbetrieb ist die Beurteilung
der Qualitat der DSSE-Ergebnisse. Diese erfolgt automatisiert im Anschluss an die Ermitt-
lung der Ergebnisse der Lastflussberechnung. Die Qualitdt durch den sogenannten , Trust
factor" beschrieben. Dieser ist eine kumulierte GroBe und stellt im Wesentlichen die Ab-
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weichung der Berechnungsergebnisse von den Messwerten bezogen auf Referenzwerte
dar. Im nachfolgenden Beispiel ist flir das Modellnetz eine Qualitatskennzahl von 95,2 %
angefihrt. Dies entspricht einem hohen ,Trust factor® und erlaubt die Verwendung der
Optimierungsergebnisse des VVC.

Da diese Prifung im Zuge jedes Optimierungsschrittes erfolgt, kann ausgeschlossen wer-
den, dass es durch falsche Ergebnisse beispielsweise durch fehlerhaft ibertragene Mess-
werte zu unzulassigen Netzzustanden kommt.
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Abbildung 41: Qualitatsprifung der Ergebnisse des ZUQDE Systems

Die Abweichungen sind auch im Detail in Listenform darstellbar. In nachfolgeder
Abbildung sind in Zeile eins Differenzen von ca. 145% zwischen den Messwerten
(-244 kW) und den berechneten Werten (-594 kW) angefihrt. Zu beachten ist, dass es
sich hierbei um die Uber den Umformer Ubertragene Leistung handelt. Diese variiert in
einem Bereich von -2,5MW bis 20 MW. Damit liegt der angeflihrte Messwert
von -244 kW innerhalb der Genauigkeitsschranken der eingesetzten Mess- und
Ubertragungselemente. Eine solche Abweichung, die im Normalbetrieb méglich ist, darf
zu keiner Beeintrachtigung des stabilen Systembetriebs fiihren.

REAL TIME - DPF Outpul: Measuremenis
Functlon Title Date: Subcase Lol TS
DFF Real-Tme 0 a QUEAY Sont by; | Devialon |
“ﬂﬂ:;;ﬂ'?ﬂf ALL _| Q.‘:;':r [ A % Aaﬂﬂﬁlv : n.u. | DMAUse: AL | Deviation; |Dav.=ses ¥
Moz ]
——=SCADA Measurermsit—— Quality———— SCADA Adj.  Caleulated Deviatisn Cme—Line View
BiName  BiName  B3Name Element Type Walue Unit Infe  Accepted DNA Use Sign Value Valug Unig =1 Date Subcase  Dis On OH Log
B uwiun KN UM 2 P Adive Power 20365 ¥ Current VES 243165 1442 24052002 (a2 | N O
MY LUN 30 KW UM 1 tive Py 41857 WuAr  Current 2478 5 1409 24 05.2012 132101 JJJ
KW HIM KV UWLUN e 168 A Current 3166 457 24062002 [razeot | SO I
F-OTMOAR 1 kY LM 1 L2 Eurreni 87 A Current .78 3.5 24052 EETETR |
| KW HIM MK KWRTG L2 Currert 1312 A Cureal 3112 30 24062012 (13200t | SO ]
F-OTMOAR 10 KN D L2 Currert 590 A Current 510 3424062012 (3200t | SRII ]
F-OTMOAR 10KV EDELWES 2 Curre 269 & Current 158 279 24062012 e | |
LW LUN KN UM 2 a 2 Fawet 2416.82 ¥ver  Current 435 52 27 24062012 (13200t | S I
LW LUN KN UM 2 L1 Current 47.34 A Current 4734 -25.7 24 05.2012 13210 JJJ-
LW LUN 30 Ky MAJTERND L3 Currert 1512 & Current 1512 a3j24052012  [ra2eei | RS
BACK  REFORT

Abbildung 42: Darstellung der Messwerte
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Die Bericksichtigung betriebsbedingter Toleranzen der Messwerte und in weiterer Folge
der Berechnungsergebnisse ist eine wesentliche Voraussetzung flir einen stabilen Sys-
tembetrieb. Die automatisierte Kontrolle der Qualitat der Ergebnisse unter Berticksichti-
gung betriebsbedingter Toleranzen tragt wesentlich zur Robustheit des Systems und da-
mit zum sicheren Netzbetrieb mit dem ZUQDE-System bei.

Eine ebenso wichtige Funktionalitat flr die Betriebsfiihrung im Netz ist nachfolgend be-
schrieben.

Dynamischer Steuerungsbereich

Der Steuerungsbereich des zentralen Reglers dndert sich dynamisch in Abhdngigkeit der
aktuellen Topologie, wie in Abbildung 43 schematisch dargestellt ist. Die flir die Regelung
zur Verfligung stehenden Ressourcen werden durch das System automatisch ermittelt
und in den Optimierungs- und Steuerungsprozess miteinbezogen.

Abbildung 43: Dynamischer Regelungsbereich

Im produktiven Einsatz des ZUQDE Systems in der Betriebsart der Closed Loop Regelung
konnten die nachfolgenden Kennzahlen zu den Berechnungen ermittelt bzw. gepriift wer-
den.

= DSSE Berechnungszeit ~50 ms
= VVC Berechnungszeit ~7,5 sec
» Berechnungsperiodizitdat 5 - 15 min

Mit diesen Eigenschaften eignet sich das System flir die Umsetzung einer intelligenten
Regelung im Mittelspannungsnetz, wie spater auch im Netzbetrieb unter Berlicksichtigung
der angeflhrten Testszenarien bestdtigt werden konnte.
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2.7 Herausforderungen im Betrieb

Der Einsatz eines intelligenten Regelungssystems bringt neue Herausforderungen im Be-
trieb mit sich. Die vordringlichen Aufgaben in diesem Zusammenhang werden in diesem
Unterkapitel genannt.

2.7.1 Leitwarte

Die Herausforderungen an die Netzleitstelle kdnnen in zwei wesentliche Gruppen zusam-
mengefasst werden. Einerseits die Anforderungen an das Personal der Leistelle (Dienst-
habende) und andererseits die Einbindung in die Betriebsablaufe und Prozesse.

Anforderungen an das Personal

Da es sich bei der gestellten Aufgabe um eine neue Aufgabe flir die Netzleitstelle eines
Verteilnetzbetreibers handelt, die eine wesentliche Erhéhung des Automatisierungsgrades
darstellt, ist eine ausfihrliche Schulung des Leitstellenpersonals unumganglich. Die Schu-
lung ist dabei nicht nur auf die Bedienung des Systems beschrankt, sondern erfordert
auch eine Erweiterung des Grundlagenwissens.

Zu den Grundlagen zahlen insbesondere die nachfolgenden Punkte:
e Systemaufbau und Wirkungsweise des Systems
o Lastflussberechnung im Verteilnetz (DSSE)
o Spanungs-Blindleistungs-Regelung (VVC)

o Unterscheidung zwischen Wirkleistungs-Frequenz- und Spannungs-
Blindleistungs-Regelung

o Wechselseitige Beeinflussung von Wirkleistungs-Frequenz- und Blindleis-
tungs-Spannungs-Regelung

e Netzbedingte Grenzen der Regelung
o Begrenzende Einflussfaktoren
e Bedienung des ZUQDE-Systems am Leitsystem (SCADA System)

Dies bedeutet auch, dass die Bedienung dieses komplexen Systems einfach zu halten und
zu gestalten ist. Denn durch die Regelung darf es zu keinen negativen Einflissen auf das
System und dessen Bedienbarkeit kommen. Im Rahmen des Projekts wurde eine zwei-
stufige Lésung umgesetzt. Am Hauptsystem erfolgt die Uberwachung des sicheren Netz-
betriebes (erweitert um die Regelungslésung und den geregelten dezentralen Erzeu-
gungseinheiten) durch die Diensthabenden, und am ZUQDE-System erfolgen die erfor-
derlichen Kalibrierungs- und EinstellmaBnahmen. Dazu wurden unter anderem geeignete
Masken / Visualisierungen erstellt, wobei die Uberwachung auch am ZUQDE-System
moglich ist.

Eine zusatzliche Herausforderung ergab sich durch die Tatsache, dass im Rahmen des
Projektes ,DG Demonetz-Validierung" eine weitere Reglerlésung zu implementieren war.
Da ein Vergleich der Reglerlésungen von ZUQDE und ,DG Demonetz-Validierung" im
Rahmen des Projektes ,DG Demonetz-Validierung™ vorgesehen ist, war es erforderlich,
eine Umschaltung zwischen den beiden Losungen am Hauptsystem zu implementieren.
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Fir den Regelbetrieb des ZUQDE-Systems und das Zusammenwirken der Funktionen des
ZUQDE- und des DG-Demonetz-Systems sind mehrere Betriebsarten zu definieren und
die Umschaltung festzulegen, wie in Abschnitt 2.4.5 beschrieben ist.

Bedienung am Prozessrechnersystem

Es muss mdglich sein, im UW-Bild zwischen den einzelnen Betriebsarten (ZUQDE / DG-
Demo / Open Loop Betrieb / Closed Loop Betrieb) umzuschalten und von den Betriebsar-
ten ZUQDE und DG-Demo auf den ,Inaktiv" zu wechseln. Dieser Wechsel auf ,Inaktiv®
erfordert, dass auch die dezentralen Kraftwerke auf ,,Regelbetrieb™ inaktiv gestellt wer-
den. Dies entspricht einem ,Notaus"™ Befehl flir beide Reglerldsungen.

" Regelungsanzeige (SmartGrid)

2U0DE DG-Demo
| |
[oeeoop | ATV ieeedloog |

ZUODE/DGDEMD - Betrieb ist aktiv | ZUQDE/DGOEMO - Beirieb ist aktiv !

Abbildung 44: Betriebsarten und Bedienung am Prozessrechnersystem

Zur Steuerung und Uberwachung des ZUQDE-Systems waren fiir die vier geregelten de-
zentralen Maschinen, die zusdtzlichen Spanungsmessungen im Netz und die Betriebsar-
tenumschaltung zwischen DG-Demo und ZUQDE 180 Datenpunkte am Leitsystem einzu-
richten und fernwirktechnisch anzubinden. Um eine sichere Uberwachung und einen
nachvollziehbaren ZUQDE-Betrieb zu gewahrleisten wurden die Datenpunkte mit Meldun-
gen (z.B. Grenzwertmeldungen und Betriebsmeldungen) verknUpft. In einer neu gestalte-
ten Maske des Prozessrechnersystems wurde eine Ansicht erstellt, woraus man all diese
Umschaltungen durchfiihren und alle Mess- und Regelwerte einsehen und tberwachen
kann (siehe Abbildung 45).
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Abbildung 45: Spectrum-Hauptsystem — Sicherstellung ,Sicherer Netzbetrieb®, auch am ZUQDE-System verfiigbar

> Darstellung Regelung AKTIV am Hauptsystem

Ist eine der vier Regelungen aktiv (ZUQDE oder DG-Demo) wird das in den Spectrum-
Bildern am Leitsystem entsprechend visualisiert. Des Weiteren wird eine Meldung er-
zeugt, die auf den Betrieb hinweist.

Abbildung 46: Visualisierung Regelungsbetrieb AKTIV am Hauptsystem
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Abbildung 47: Optimierungsergebnis ZUQDE — Aktueller Regelungsstatus

Betriebsablaufe und Prozesse

Die einfache Handhabung gilt auch flr die Systempflege, also fiir die Aktualisierung des
Leitsystems (SCADA). So sind bspw. bei Netzanderungen und Erweiterungen neue Daten
zu pflegen. Die Erhebung dieser Daten und deren Pflege erfordert die Definition neuer
bzw. die Adaptierung bestehender Prozesse.

Da im Rahmen des Projekts auch dezentrale Erzeugungseinheiten gesteuert werden und
somit am Leitsystem eingebunden sind, gilt es hier den Ubergang der Verantwortung zu
regeln. Bislang konnte der Kraftwerksbetreiber seine Anlagen véllig eigengesteuert be-
treiben, nun ist auch der Netzbetreiber mit ein zu binden. So ist beispielsweise das Ab-
stellen einer Erzeugungseinheit oder die Umschaltung der Steuerung auf ,vor Ort" durch
den KW-Betreiber der Netzleitstelle des Netzbetreibers mitzuteilen, da dies Meldungen an
die Netzleitstelle ausldst, die sonst zur Verstandigung und dem Einsatz des Betriebsper-
sonals des Netzbetreibers zur Klarung der Situation vor Ort fihren kénnen. Die Punkte
des Verantwortungsiibergangs bzw. der gegenseitigen Verstandigung miussen in das Ver-
tragswerk mit den Eigentiimern und Betriebsfiihrern der dezentralen Erzeugungsanlagen
mit aufgenommen werden.

2.7.2 Systemtechnische Herausforderungen

Die Gewahrleistung eines sicheren Netzbetriebs ist das oberste Ziel bei allen Veranderun-
gen des Systems, insbesondere im produktiven Einsatz. Damit ist die Sicherstellung des
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sicheren Netzbetriebs bei Stérungen ein Teilbereich der Inbetriebnahme-Teststellungen.
Auch bei einem Ausfall eines Anlagenteiles (unabhdangig davon ob es sich um Hard- oder
Software handelt) muss die Stabilitdt des Netzbetriebes gewahrleistet bleiben.

Wie im Abschnitt 2.2 bereits ausgefihrt, ist das zentrale Leitrechnersystem redundant
aufgebaut und verfligt zusatzlich noch Uber ein Backup-System. Dieses soll auch bei ei-
ner mechanischen Zerstérung des Leitrechners einen unterbrechungsfreien Prozessrech-
nerbetrieb gewahrleisten.

Fir das ZUQDE-Programmpaket wurde im Rahmen des Projektes ein eigener, zusatzli-
cher Server installiert, der vom Leitsystem mit den bendtigten Prozessdaten versorgt
wird. Dieser Server ist aufgrund des Pilotcharakters der Umsetzung nicht redundant aus-
gefuhrt. Im Produktivbetrieb wiirde dies bedeuten, dass im Fall einer Stérung der Ser-
verhardware die gesamte Funktion der zentralen Regelung nicht mehr verfligbar ware. Es
handelt sich beim Server um einen so genannten ,single point of failure®, der im Pilotpro-
jekt als solcher akzeptiert werden konnte.

Fir einen Regelbetrieb muss das ZUQDE-System allerdings direkt am Hauptsystem und
damit redundant aufgesetzt sein.

Einen weiteren Engpass stellt der Fernwirkkopf dar, Gber den die Ansteuerung der Rege-
lung der Umspanner erfolgt, sowie der Datenaustauch mit den Kraftwerksreglern und den
Transformatorstationen. Auch ein Ausfall des Fernwirkkopfes wtirde zur Folge haben,
dass die Funktion der zentralen Spannungsregelung nicht mehr verfiigbar ware.

Aufgrund der gewahlten Systemarchitektur und Regelungsstruktur ist bei einer Stérung
grundsétzlich ein definierter Ubergang auf die Riickfallebene der lokalen Regler gewéhr-
leistet. Der Betrieb des Netzes kann in diesem Fall allerdings nicht mehr so flexibel und
breit wie zuvor durch alle noch verfligbaren Akteure (Regler von Umspannern und Gene-
ratoren) ausgeregelt und betrieben werden.

Wadhrend des Betriebs der Anlagen im Rahmen des Projektes sind die Komponenten im
Fall einer Stérung oder dem Auftreten eines Problems durch einen Bereitschaftsdienst
abgesichert.
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Aufbauend auf die vorangehende Beschreibung des Systems und die Umsetzung werden
in diesem Kapitel die Erkenntnisse aus dem Projekt beschrieben und Folgerungen abge-
leitet.

Ein wesentlicher Bestandteil des Projekts ist der DSSE. Dieser entspricht im Grunde einer
Lastflussberechnung im Verteilnetz. Es ist somit moglich den aktuellen Lastfluss im
Verteilnetz am Leitsystem zu ermitteln und darzustellen. Damit kénnen beispielsweise die
Leitungsauslastungen und die Spannungsverhaltnisse im Verteilnetz aktiv tiberwacht
werden.

Fa

kW FR
kWhr  FR
ces phi B

Fa

kW FR
kWar FR
ces phi B

PO

kW FR
kVAr FR
cos phi B

Pa

kW FR
kWhr  FR
ces phi B

Abbildung 48: Lastflussberechnung des Netzes
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Abbildung 49: Spannungsverlauf eines Abzweigs (synthetischer Lastfall)

Die vorangehende Abbildung zeigt beispielhaft den Spannungsverlauf eines Abzweiges

mit Spannungsgrenzwertverletzung, der testweise durch einen synthetischen Lastfall mit-
tels DSSE ermittelt wurde.

Im Rahmen der Inbetriebnahme ist es erforderlich die Ergebnisse des DSSE und des VVC
mit den tatsachlichen Verhéltnissen im Netz zu vergleichen. Dies ist einerseits erforder-
lich um die Datenqualitat zu prifen und andererseits um die Funktionalitdt des Regelal-
gorithmus zu testen. Im Zuge der Uberpriifung der Reglerfunktionalitét gilt es festzustel-
len, ob sich der vorausberechnete und optimierte Netzzustand auch tatsachlich einstellt.
Beide Kontrollen erfolgten im Projekt durch den Vergleich der tatsachlichen Messwerte
aus dem Netz mit den Ergebnissen von DSSE und VVC, die direkt am Leitsystem darge-
stellt werden kdénnen. Dazu wurden auch die zusatzlich eingerichteten Spannungsmess-
werte im Netz herangezogen. Die folgende Abbildung zeigt ein Abbild des Leitsystems mit
den relevanten vorhandenen und zusatzlich eingerichteten Messwerten und den einge-
blendeten Ergebnissen von DSSE und VVC. Die Ergebnisse des DSSE sind in oranger Far-
be und die des VVC in brauner Farbe umrandet. Es ist zu erkennen, dass die Ergebnisse
des VVC, d.h. der Optimierung, mit den tatsachlichen Verhdaltnissen im Netz (nach auto-
matischer Durchfiihrung der Optimierungsschritte) tGbereinstimmen. Die Ergebnisse des
DSSE stellen den Netzzustand vor der Optimierung dar und weichen demzufolge vom
angezeigten Netzzustand ab, wie dies am Beispiel der Trafostufenstellung zu erkennen
ist:

e Von DSSE ermittelter Eingangswert der Optimierung: 12

e Von VVC im Voraus ermittelter Wert der Stufung: 11

e Aktuelle Trafostufenstellung (nach der Optimierung): 11
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Abbildung 50: ZUQDE am Prozessleitsystem

Mit einer Ubersichtlichen Darstellung der relevanten Systeme und Parameter fiir das Sys-
tem, wie es in Abbildung 50 gezeigt ist, wird der Umgang mit dem System fiir das Be-
triebspersonal erleichtert und damit ein Beitrag zum erfolgreichen Einsatz des Systems
geleistet.

Die im folgenden Abschnitt dokumentierten Ergebnisse zeigen die Funktionsweise der
Regelungsldésung.

3.1 Funktionsweise der Regelung

Um einerseits die Sicherheit des Netzbetriebs hinsichtlich der Einhaltung der Spannungs-
grenzen und andererseits die Funktionalitéten des ZUQDE-Systems testen zu kénnen,
wurden die Spannungsgrenzen flir das ZUQDE-System (,,ZUQDE-Grenze") enger als die
It. Norm zur Anwendung kommenden Grenzen (,Betriebsgrenze™) gewahlt.

Die Funktionsweise des kaskadierten Regelungskonzepts zur Spannungsregelung ist an-
hand der beiden folgenden Abbildungen zu erkennen. Die Abbildungen zeigen den Span-
nungsverlauf eines Abzweiges des UW. Auf der Ordinate ist der relevante Abschnitt des
Spannungsbandes aufgetragen und die Abszisse zeigt die Lange des Abzweiges, genau
genommen die Leitungsldnge. Der Nullpunkt der Abszisse entspricht dabei dem Standort
des Umspannwerks mit einer Ausgangsspannung von 31,2 kV (Normalbetrieb) bzw.
30,8 kV (ZUQDE). Wie anhand des Spannungsverlaufs, d.h. des Anstiegs der Spannung
entlang des Abzweiges, ersichtlich ist, handelt es sich hierbei um einen in das Umspann-
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werk rickspeisenden Abzweig. In diesem Abzweig ist unter anderem das in die ZUQDE-
Regelung eingebundene Kraftwerk Kendlbruck 1 situiert.

Die erste Abbildung zeigt, dass mit dem Einsatz des ZUQDE-Systems die Ausgangsspan-
nung am Umspannwerk kleiner als im Normalbetrieb gewahlt wird. Dies ist darauf zu-
rickzufiihren, dass erstens die Spanungsgrenzen des ZUQDE-Systems innerhalb der Be-
triebsspannungsgrenzen gewahlt wurden. Andererseits liegt flir das ZUQDE-System mit-
tels der State Estimation erstmalig eine Ubersicht iiber die H6he aller Knotenspannungen
des Testgebiets vor. Auf Basis dieser Ubersicht kann die Ausgangsspannung in einem
engeren Bereich geregelt werden, da keine Planungs- und Schaltzustandsreserven zu
berlicksichtigen sind.

Es ist hervorzuheben, dass mit dem ZUQDE-System erstmals die Gesamtsicht liber die
aktuelle Spannungssituation im Mittelspannungsnetz gegeben ist. Bisher waren Ublicher-
weise nur die Spannungen in den Umspannwerken und in Sonderfallen an ausgewahlten
Punkten bekannt, sodass im Rahmen der Spannungsregelung immer ausreichend Reser-
ven vorzuhalten waren.

325 Voo S Turrach/Rosatina ~""" S ‘-

: | - ' Betriebsgrenze:
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ZUQDE-Grenze
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31 4 e e — |
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Abbildung 51: Vergleich Normalbetrieb — ZUQDE ohne Blindleistung

Der Vergleich von Abbildung 51 mit Abbildung 52 zeigt, dass es durch die Regelung der
Blindeistung der Generatoren mdglich ist auch weit entfernt vom Umspannwerk die
ZUQDE-Grenzen einzuhalten. Ohne Blindleistungsbeeinflussung des Kraftwerks
Kendlbruck 1, d.h. mit einem cos ¢ von 1 (entsprechend den Vorgaben flr den
Normalbetrieb mit Q = 0 kvar) liegen die Spannungen im zweiten Drittel der
Abzweiglange auBerhalb der ZUQDE-Grenzen (siehe Abbildung 51). Wird nun die ZUQDE-
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Blindleistungsregelung des Kraftwerks Kendlbruck 1 aktiviert, so erfolgt die Vorgabe
einer Blindleistung von 600 kvar (Q = 600 kvar, kapazitiv). Dies bewirkt, dass nun die
Knotenspanungen des gesamten Abzweiges innerhalb der ZUQDE-Grenzen liegen (siehe
Abbildung 52).

Zu beachten ist, dass der durch die Blindleistungsregelung bewirkte Spannungshub am
Kraftwerksstandort und am Ende des Abzweiges ca. 300 V betrdgt und auch eine
Reduktion der Ausgangsspannung am Umspannwerk um ca. 100 V bewirkt. Im Vergleich
dazu betragt der Spanungshub des Stufenstellers 600 V je Stufe. Durch die ganzheitliche
Spannungsregelung des ZUQDE-Systems, d.h. die Kombination aus Stufensteller- und
Blindleistungsregelung der Generatoren, ist eine wesentlich feiner abgestufte Regelung
der Spannungsverhaltnisse im 30-kV-Netz mdéglich.

s o VAR Turrach/Rosatina -1

€7 2 s — e

31.5 _/

' ZUQDE-Grenze

30 1 | Nominal |
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Abbildung 52: Vergleich Normalbetrieb — ZUQDE mit Blindleistung

Im dargestellten Fall entspricht die betrachtete Blindleistung (Q = 600 kvar, kapazitiv)
einem Spannungshub von ca. 300 V am Kraftwerksstandort. Dieser Spannungshub stellt
somit die durch das ZUQDE-System im Netz Lungau Ost gewonnene Spanungsreserve
dar, die beispielsweise die Mdglichkeit zur die Einspeisung fir weitere geregelte dezentra-
le Kraftwerke eréffnet.

3.2 Wirkungsweise von ZUQDE

Die folgenden drei Abbildungen zeigen die Wirkung des ZUQDE-Systems auf alle Abzwei-
ge des Testnetzes. Ohne ZUQDE-Regelung, d.h. mit Stromkompoundierung, werden die
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ZUQDE-Grenzen nach oben hin in einem Abzweig um ca. 300 V Uberschritten. Die Uber-
schreitung wirkt sich auf ca. ein Drittel der Abzweiglange aus (siehe Abbildung 53).

Wird nun das ZUQDE-System ohne die Blindleistungsregelung der Generatoren aktiviert,
gezeigt in Abbildung 54, so wird die untere ZUQDE-Grenze in einem Abzweig geringfligig
und in einem zweiten Abzweigen um ca. 100 V unterschritten. Die Unterschreitungen hier
sind wesentlich geringer als die Uberschreitung bei stromkompoundiertem Betrieb und
wirken sich auf einen wesentlich geringere Abzweiglange aus. Die ZUQDE-Regelung be-
wirkt demzufolge eine VergleichmaBigung des Spannungsbandes und die Reduktion des
Spannungshubes lber alle Abzweige und damit auch fir die Kunden.

Der Abzweig mit der gréBten Unterschreitung und dem gréBten Spannungsabfall
(,Otauern/Breitlah™) ist dadurch gekennzeichnet, dass eine groBe Last am Ende des Ab-
zweiges vorhanden ist. Die Versorgung dieser Lasten erfolgt durch ein unterlagertes
10-kV-Netz. Da die Ubergabestellen mit Regeltransformatoren ausgestattet sind und die
Spannungen innerhalb der Betriebsspannungsgrenzen liegen, stellt diese Unterschreitung
keine Beeintrachtigung des Betriebs dar.
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Abbildung 53: Normalbetrieb Stromkompoundierung
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Abbildung 55: ZUQDE-Betrieb mit Generatorregelung

Durch den Einsatz der Blindleistungsregelung der Generatoren (,ZUQDE-Betrieb mit Ge-
neratorregelung™) ist es mdglich alle Abzweige des Testgebiets innerhalb der engen
ZUQDE-Grenzen zu halten, wie in Abbildung 55 gezeigt ist. Erstens wird die Ausgangs-
spannung am Umspannwerk héher gewahlt um untere Grenzwertverletzungen zu ver-
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meiden. Zweitens wird die Blindleistungsregelung zur Verhinderung von oberen Grenz-
wertverletzungen eingesetzt.

Ein wesentlicher Gesichtspunkt der vorgestellten Ergebnisse ist, dass auch eine Verlet-
zung des erlaubten Spannungsbandes (ZUQDE-Grenze), den Betrieb des ZUQDE-
Regelsystems nicht gefahrdet. Die Verletzung des verringerten Spannungsbandes wird
angezeigt und hat keinen Einfluss auf die Betriebsstabilitédt des Systems.

Die Wirkungsweise dieser ,,Smart-Grids-Regelung" kann dementsprechend wie folgt zu-
sammenfassend beschreiben werden:

Durch die Regelung des Umspanners im Umspannwerk wird durch das ZUQDE-System
die absolute Wert der Betriebsspannung im Netz verschoben und durch die zusatzliche
Regelung der dezentralen Einspeiseanlagen wird der Spannungsverlauf entlang der Lei-
tungen beeinflusst. Die Generatorregelung bewirkt demnach, dass die ,,Spreizung" der
Spannung im Netz, also der Unterschied zwischen der héchsten und der niedrigsten
Spannung im Netzsegment verringert wird. Damit erhéht sich der Spielraum fir einen
Netzbetrieb innerhalb der zulassigen Spannungsgrenzen.

Diese ,Smart-Grids-Regelung" wirkt demnach umso besser, ,je besser" die dezentralen
Kraftwerke Uber alle relevanten (also langen und stark belasteten) Leitungsabzweige ver-
teilt sind.

Hinweis: Eine analoge Beeinflussung des Spannungshiveaus am Ende von Leitungen kann
man in ahnlicher Form grundsatzlich auch durch Ab- und Zuschalten von Lasten errei-
chen.

3.3 Wirkungsweise der kaskadierten Regelung

Die kaskadierte Regelung mit den beiden in sich geschlossenen Regelkreisen funktioniert
derart, dass durch die lokale Regelung der Sollwert gehalten wird, der durch den iberla-
gerten Regelkreis, dem ZUQDE-System, ermittelt und vorgegeben wird. Die Funktions-
weise ist anhand von Abbildung 56 erkennbar. Das Diagramm zeigt die Spannungsver-
laufe der Hoch- und Mittelspannungsseite des Umspanners und die Sollwertvorgabe
durch das ZUQDE System.

e Blau: Sollwertvorgabe der Ausgangsspannung durch das ZUQDE-System
e Rot: Verlauf der gemessenen Ausgangsspannung am Umspanner

e Hellblau bzw. Tlrkis: Verlauf der gemessenen 110-kV-Spannung am Um-
spanner

Die Abweichung zwischen dem Sollwert und dem gemessenen Wert der Ausgangsspan-
nung ergibt sich durch die Regel(un)genauigkeit des Stufenstellers, d.h. dem halben
Spannungshub einer Stufe. Der Spannungshub betragt 600 V, womit sich eine Rege-
lungsgenauigkeit von 300 V ergibt.
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1: UW LUN U/L1-L2 Akt.Wert CU/L1-L2)

Abbildung 56: Auswirkung der kaskadierten Regelungsstruktur

Zum Zeitpunkt ,, 1" (durch einen Pfeil in gelber Farbe gekennzeichnet) ist die kaskadierte
Regelung erkennbar. Dem Anstieg der 110-kV-Spannung, die wesentlich durch das Uber-
geordnete Netz beeinflusst wird, folgt die 30-kV-Ausgangsspannung bis zum Zeitpunkt
»1%. Dieser Anstieg wird von der ZUQDE-Regelung erkannt und es folgt eine Anpassung
des Sollwertes. Die gemessene Ausgangsspannung wird als Folge der Sollwertverringe-
rung durch die Umstufung des Transformators verringert, und es stellt sich eine Regel-
abweichung von ca. 200 Volt ein.

Zum Zeitpunkt , 2" erfolgt bei gleichbleibendem Sollwerte eine weitere Umstufung des
Umspanners. Diese Umstufung erfolgt durch den lokalen Regler des Umspanners (Eberle
RegD) zur Einhaltung des Sollwertes. Ausléser ist der weitere Anstieg der 110-kV-
Spannung am Transformator Somit ist nicht die zentrale ZUQDE-Regelung der Ausldser
fur die Umstufung. Aus diesem Ablauf sind die unterschiedlichen zeitlichen Auflésungen
der lokalen bzw. der zentralen Regelschleife zu erkennen. Die lokale Regelschleife rea-
giert schneller. Der zentrale ZUQDE-Regler greift bei der darauffolgenden Optimierung
auf die aktuellen Werte zu und berlcksichtigt so die seit der letzten Optimierung durch-
geflihrte Umstufung.

Fir die Optimierung mittels des ZUQDE-Systems sind verschiedene Zielfunktionen bzw.
Kombinationen mdéglich, welche im folgenden Abschnitt beschrieben sind.

3.4 Optimierungsvarianten

Neben der Spannungsregelung zur Einhaltung der Spannungsgrenzen bietet das ZUQDE-
System weitere Optimierungsmaoglichkeiten, die auch miteinander kombiniert werden
kénnen. Die Einhaltung der Spannungsgrenzen ist dabei weiterhin als notwendiges Krite-
rium und Primarzielsetzung zu verstehen. Zu den Optimierungsmaéglichkeiten zahlt bei-
spielsweise die Minimierung der Bezugsleistung aus dem Ubergeordneten Netz.
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Das Konzept der Minimierung der Bezugsleistung beruht auf der Spannungsabhangigkeit
der Lasten. D.h. bei verringerter Ausgangsspannung sinkt der Leistungsbezug der Lasten.
Die folgenden drei Abbildungen zeigen die grundsatzliche Vorgehensweise zur Reduktion
der Bezugsleistung. Hierbei handelt es sich, wie am Verlauf der Abzweigspannung
,Otauern/Breitlah™ zu erkennen ist, um einen von den vorhergehenden Abbildungen ab-
weichenden Lastfall.

Ohne ZUQDE (Betrieb mit Stromkompoundierung) sind alle Kontenspannungen innerhalb
des zulassigen Bereichs, wie Abbildung 57 zeigt. Durch die Bericksichtigung der Pla-
nungs- und Umschaltreserven liegen die Spannungen in der oberen Halfte des Betriebs-
spannungsbandes.

Mit der ZUQDE-Regelung zur Vermeidung von Grenzwertverletzungen (,ZUQDE-Betrieb
mit Optimierungsvariante Vermeidung von Grenzwertverletzungen") werden die Aus-
gangsspannung im Umspannwerk und die Blindleistung der Generatoren so eingestellt,
dass das verringerte Spannungsband fiir das ZUQDE-System (,,ZUQDE-Grenzen") einge-
halten wird, wie in Abbildung 58 gezeigt ist. Die Platzierung innerhalb des zul&dssigen
Spannungsbandes erfolgt ausschlieBlich zur Vermeidung von Grenzwertverletzungen. Zur
Minimierung der Bezugsleistung wird die Spannungsbandreserve zur unteren Grenze hin
ausgeschopft, wie aus Abbildung 59 hervor geht. Das Spannungsprofil wird zur unteren
Grenze hin verschoben. Entsprechend der Spannungsabhangigkeit der Lasten geht damit
eine Reduktion der Bezugsleistung einher.
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Abbildung 57: Normalbetrieb Stromkompoundierung 1
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Abbildung 58: ZUQDE-Betrieb mit Optimierungsvariante Vermeidung von Grenzwertverletzungen
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Abbildung 59: ZUQDE-Betrieb mit Optimierungsvariante Minimierung der Bezugsleistung des Umspanners

Um dieses Ergebnis zu verifizieren wurden fir unterschiedliche Lastsituationen Tests
durchgefiihrt. Eine Reduktion der Bezugsleistung wurde bei allen Lastfdllen erreicht. Die
Reduktion ist auch relativ gesehen bei minimaler Last geringer als bei maximaler Last.
Dies ergibt sich aufgrund der Abhangigkeit der Reduktion der Bezugsleistung von der
resultierenden Spannungsabhangigkeit aller Lasten im Testnetz.
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Potenzial der Bezugsleistungsoptimierung
Zeit Lastfall Be%ﬂ:;ﬁg‘g"}gnder Spg. Reduktion [%]| Lastreduktion [%]
07:03.2012 15:38 | Durchschnittslast 16,7 MW 4,33 6,53
07:03.2012 16:00 | Durchschnittslast 17,0 MW 4,67 7,06
08:03.2012 21:37 | Min. Last (Tag) 9,7 MW 4,33 4,67
08:03.2012 22:13 TRA - Last 12,8MW 4,33 6,57

Tabelle 2:Ergebnisse Bezugsleistungsoptimierung

Der flr den Testzeitraum typische Verlauf der Bezugsleistung aus dem Uibergeordneten
Netz ist in Abbildung 60 dargestellt. Die Kurve mit den gréBeren Werten (in schwarzer
Farbe dargestellt) ist reprasentativ fir einen Wochentag im Marz und der niedrigere Ver-
lauf (in roter Farbe dargestellt) Kurve entspricht dem Verlauf an einem Wochenende.
Deutlich zu erkennen ist die Steigerung der Bezugsleistung zum Zeitpunkt des Einschal-
tens der steuerbaren Lasten um 22:00 Uhr. Dies entspricht dem Lastfall TRA-Last.

Diese Lasten sind in erster Linie der Warmwasseraufbereitung und der Raumheizung zu-
zuordnen. Sie sind als Verbraucher konstanter Impedanz zu betrachten und haben einen
wesentlichen Einfluss auf die resultierende Spannungsabhangigkeit.

Abbildung 60: Typischer Verlauf der Bezugsleistung im Testzeitraum

Die Spannungs-, Leistungs- und Stromverhaltnisse wahrend des Umschaltvorganges im
Rahmen der Reduktion der Spannung sind in den beiden nachfolgenden Abbildungen
dargestellt. Diese beiden Abbildungen wurden am Leitsystem erstellt. Die rechteckférmi-
gen Kurvenverldufe ergeben sich durch den Einsatz von Schwellwerten bei der Ubertra-
gung zur Systemberuhigung. In Abbildung 62 sind aus diesem Grund die Verlaufe von
Spannung- und Bezugsleistung hervorgehoben.

Wesentlich sind bei der Betrachtung die in blauer, gelber und griiner Farbe dargestellten
Kurven:

e Blaue Kurve: Sollwertvorgabe der Ausgangsspannung des Umspanners.
Zum Zeitpunkt 10:18 Uhr erfolgt eine Anderung der Sollwertvorgabe von
31,7 kV auf 30,5 kV. Diese Anderung entspricht einer Verstellung des
Trafostufenstellers um 2 Stufen.

e Grine Kurve: Gemessener Verlauf der Ausgangsspannung des Umspan-
ners. Zu erkennen ist die Reaktionszeit des Systems auf die Sollwertvor-
gabe. Nach ca. einer Minute ist der Umspanner umgestuft und der neue
Sollwert erreicht.
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e Gelbe Kurve: Wirkleistungsanteil der Bezugsleistung. Es ist zu erkennen,
dass die Wirkleistung der Spannungsanderung folgt und von 19,9 MW auf
19,0 MW abnimmt. Dies entspricht einer Reduktion der Bezugsleistung um
4,7%.

5: UW LUN Akt.wert (P)

Abbildung 61: Aktivierung Optimierungsvariante Bezugsleistungsminimierung
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5: UW LUN Akt.wert (P)

Abbildung 62: Aktivierung Optimierungsvariante Bezugsleistungsminimierung mit Hervorhebung

Anhand der hellblauen bzw. tirkisen Kurve ist zu erkennen, dass die Spannungsreduktion
einen leichten Anstieg des Stromes zur Folge hat.

Neben den Aufzeichnungen am Prozessrechnersystem wurden zusatzliche Messungen zur
standardisierten Beurteilung der Spannungsqualitat entsprechend der Norm EN 50160 fir
die Dokumentation verwendet. Im folgenden Abschnitt werden die Ergebnisse aus dem
Projekt in Bezug auf die Qualitdt der Spannung dargestellt.

3.5 Spannungsqualitat

Zur Kontrolle der Spannungsqualitat wurden an 7 Messstellen Power Quality Messgerdte
(Device Q4U) eingebaut um den Unterschied zwischen Normalbetrieb mit
Stromkompoundierung und dem ZUQDE-Betrieb mit mobilen Messgeraten ermitteln zu
kdnnen.

Stellvertretend fiir die Messstellen ist in der Abbildung 63 die Haufigkeitsverteilung der
10 Min. Mittelwerte von U13 fir eine Messstelle dargestellt.
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Abbildung 63: Spannungsmesswerte zur Beurteilung der Spannungsqualitat

Abbildung 63 zeigt, dass im ZUQDE-Betrieb ein engeres Spannungsband eingehalten wird
als im Normalbetrieb und somit eine ,bessere™ Spannungsqualitat zur Verfligung steht.

Neben den technischen Erkenntnissen aus dem Projekt stellen die Erfahrungen aus der
Zusammenarbeit der unterschiedlichen Akteure wichtige Ergebnisse dar, die im folgenden
Abschnitt dokumentiert sind.

3.6 Zusammenarbeit mit den Kraftwerksbetreibern

Der Ansatz des ZUQDE-Systems erfordert ein Eingreifen des Netzbetreibers in Erzeu-
gungsanlagen im Rahmen der Betriebsflihrung des Netzes. Das operative Eingreifen
durch den Netzbetreiber in die Erzeugungsanlagen der Kraftwerksbetreiber stellt eine
neue Situation fur beide Parteien. Diesbezligliche Erfahrungen aus dem Projekt sind
wertvolle Ergebnisse flir weitere Schritte in Richtung des ZUQDE-Ansatzes. Als wichtige
Partner sind die Eindriicke und Anliegen der Kraftwerksbetreiber wichtige Riickmeldun-
gen. Die Stimme der Kraftwerksbetreiber wurde mittels eines Fragenbogens erhoben. Die
Antworten aus dem Fragebogen sind im folgenden Absatz zusammengefasst.

Die Kraftwerksbetreiber sind an der Thematik der Spannungsregelung im Mittelspan-
nungsnetz unter Beteiligung ihrer Kraftwerke sehr interessiert. Sie akzeptieren den Ein-
griff des Netzbetreibers auf ihre Kraftwerke, wenn es der Spannungshaltung dient und
mehr dezentrale Einspeisung ermdglicht wird. Das Thema der Kompensation von entste-
henden Nachteilen ist bei bestehenden Vertragen immer zu kléren. Mittels einer vertrag-
lichen Vereinbarung wurde der Umbau und der Betrieb der Anlagen bis zum Ende der
Projektlaufzeit und dartber hinaus geregelt.

Die Reduktion der Wirkleistungseinspeisung zur Haltung des Spannungsbandes im Mittel-
spannungsnetz wiirden die Kraftwerksbetreiber beim Anschluss neuer Anlagen (Wirt-
schaftlichkeitsrechnung) akzeptieren, bei bestehenden Anlagen jedoch nur sehr bedingt.
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Die Zusammenarbeit mit dem Netzbetreiber sahen die Kraftwerksbetreiber sehr positiv.
Der Umbau bestehender &lterer Anlagen kann jedoch sehr aufwendig und mit Argernis-
sen verbunden sein. Dieser Umstand ist nicht zu unterschatzen. Im Betrieb der Anlagen
sehen die Kraftwerksbetreiber das Eingreifen des Netzbetreibers auf die Anlage sowie die
notwendigen Abstimmungen bei Arbeiten an der Anlage als eher unproblematisch an.

Aufbauend auf die vorgestellten gemessenen Ergebnisse werden diese in weiterer Folge
bewertet und mit den Projektzielen abgeglichen.

3.7 Bewertung der Ergebnisse

Dieser Abschnitt dient dazu die Notwendigkeit sowie die Vorteile einer intelligenten Rege-
lungslésung zu verdeutlichen und einen Versuch zur Bewertung der Vorteilhaftigkeit zu
zeigen.

3.7.1 Reduktion der Netzanschlusskosten

Die folgenden Absdtze sollen die Erfordernisse von erweiterten MaBnahmen zur Span-
nungsbandbewirtschaftung in der Demonstrationsregion Lungau durch den Anschluss von
weiteren erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen aufzeigen.

Bis zum Jahr 2007 waren zwei Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 2,9 MW im kriti-
schen Netzabschnitt des Demonstrationsgebiets angeschlossen. Bereits der Anschluss
von einem zusatzlichen Kraftwerk mit 0,7 MW, dem KW GeiBbach, im Jahr 2007 machte
eine spannungsabhdngige Blindleistungsregelung der Kraftwerke GeiBbach sowie
Kendlbruck 1 notwendig. Mit dieser MaBnahme war ein GroBteil der Erzeugungsleistung
in diesem Netzabschnitt, im Detail 3,08 MW von 3,53 MW, mit einer spannungsabhangi-
gen Regelung ausgestattet.

Anfragen zur Aufnahme von drei zusatzlichen Erzeugungsanlagen erforderten eine sehr
eingehende Beschaftigung mit der Netzsituation und die Erarbeitung eines alternativen
Netzkonzepts:

KW Mislitzbach mit 1,3 bis 1,6 MW,
KW Klélingbach mit 0,55 MW und
KW Turrach 1,66 MW.

Um einen wirtschaftlichen Anschluss dieser Anlagen zu ermdglichen, wird fir das Netz im
Lungau ein Ringbetrieb des betroffenen Abzweiges mit dem benachbarten Abzweig mit-
samt einem selektiven Netzschutz mit dezentraler AWE umgesetzt. Dies ist notwendig,
damit einer Verschlechterung in Bezug auf Spannungsqualitat (Power Quality) im be-
nachbarten Abzweig entgegengewirkt werden kann. Vorteilhaft wirkt sich in diesem Zu-
sammenhang aus, dass dieser Abzweig zum Uberwiegenden Teil als reines Verbraucher-
netz betrachtet werden kann.

Neben den netztechnischen MaBnahmen fir den Anschluss der Erzeugungsanlagen sind
zudem erweiterte Regelungsmechanismen bei den Kraftwerken erforderlich. Eine span-
nungsabhangige Blindleistungsregelung wird zukiinftig bei allen Kraftwerken zum Einsatz
kommen. Damit wird die Blindleistungsregelung der Kraftwerke entsprechend einer vor-
gegebenen Kennlinie in Abhangigkeit der Spannung am Anschlusspunkt des Kraftwerkes
variabel eingestellt. Diese MaBnahmen ist zusatzlich zum Betrieb des gesamten Netzes
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mit Strom- / Spannungskompoundierung eine ,Vorstufe® zu den Regelungsméglichkeiten,
die mit den Projekten ZUQDE und ,,DG Demonetz-Validierung" erreicht werden.

Neu anzuschlieBende Kraftwerke sind als Verursacher dieser MaBnahmen aktuell verant-
wortlich flir die ErweiterungsmaBnahmen in bestehenden Anlagen: Beispielsweise ist
durch den Anschluss des Kraftwerks Turrach die Blindleistungsregelung im Kraftwerk
Kendlbruck 2 notwendig und somit eine Vorbedingung fiir den Netzanschluss der neuen
Einspeiseanlage. Neben der spannungsabhdngigen Blindleistungsregelung ist auch eine
spannungsabhangige Wirkleistungsreduktion in den neu anzuschlieBenden Kraftwerken
umzusetzen. Diese MaBnahme ist insbesondere fir die Durchfiihrung von Instandhal-
tungsarbeiten und bei Netzstérungen notwendig. Diese Vorgaben werden mit den KW-
Betreibern im Rahmen des Netzanschlussvertrages abgestimmt und vereinbart. Grund-
satzlich wird die Spannung vorrangig immer durch Beeinflussung der Blindleistungsein-
speisung geregelt, eine mdgliche Wirkleistungsbegrenzung wird immer nur als (bessere)
Alternative zur ganzlichen Abschaltung der Kraftwerke im sonst unzuldssigen Betriebsbe-
reich umgesetzt.

Dartber hinaus wird in aktuellen Netzanschlussvertragen dem Netzbetreiber die Mdglich-
keit einer dynamischen Vorgabe von Sollwerden flr die spannungsabhangige Regelung
eingeraumt und damit die Voraussetzungen fir den Einsatz des ZUQDE-Systems ge-
schaffen.

Als Alternative wiirde der Netzbetreiber den , Technisch geeigneten Anschlusspunkt® vor-
geben, bis zu dem die KW-Betreiber die Anschlussleitungen errichten und bezahlen
mussten. Mit der Gesamtheit der zuvor angeflihrten MaBnahmen kann ein sicherer Netz-
betrieb sichergestellt werden und die flir die Integration der genannten erneuerbaren
Erzeugungsanlagen notwendigen Leitungslangen deutlich verringert werden.

Nachfolgende Leitungsléngen kénnen alternativ fir den Anschluss der Anlagen an den
geeigneten Anschlusspunkt ohne die beschriebenen netztechnischen MaBnahmen abge-
schatzt werden.

- KW Turrach: 14 km
- KW Klélingbach: 6 km
- KW Mislitzbach: 2 km

Diese Leitungslangen berilcksichtigen jedoch bereits die Umsetzung spannungsabhangi-
ger Blind- und Wirkleistungsregelung in den Kraftwerken.

Die tatsachlichen Netzanschlusslangen liegen durch das weiterentwickelte Netzkonzept
und die regelungstechnischen MaBnahmen bei

- KW Turrach: Einschleifung ins Kabel vor Ort 50 m
- KW Klélingbach: Einbindung in die Freileitung vor Ort 140 m
- KW Mislitzbach: Einschleifung ins Kabel vor Ort 50 m

Damit verringerten sich die Kosten flir den Netzanschluss von erneuerbaren Erzeugungs-
anlagen und eine Erhéhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen wird unterstitzt. In
den angegebenen Fallen reduzieren sich die direkten Kosten des Netzanschlusses unter
Zugrundelegung eines Verkabelungsmischpreises (Freilandgebiet, Siedlungsgebiet, Stra-
Be, etc.) aus dem Jahr 2011 durch die angegebenen Langenreduktionen der Netzan-

Endbericht Projekt ZUQDE Seite 80 von 108



3 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

schlusskabel von ~2,6 Millionen EUR. Grob abgeschatzt wiirde dies fiir die einzelnen
Kraftwerksprojekte folgende zusatzlichen Kosten bedeuten.

- KW Turrach: ~1,67 Millionen EUR
- KW Klélingbach: ~0,7 Millionen EUR
- KW Mislitzbach: ~0,23 Millionen EUR

Der Kostenreduktion durch die Verringerung der Netzanschlusslangen sind die Mehrauf-
wendungen fiir die Kraftwerksregelung und die Ubertragungstechnik entgegenzuhalten,
die sich im Rahmen des Projekts fiir die individuelle technische Umriistung der Kraftwer-
ke auf ca. EUR 15.000,- je Anlage belaufen. Darliber hinaus sind laufende Kosten flir die
Kommunikationsverbindungen zu beriicksichtigen. Wenn man die verbleibenden Kosten
fur die Einbindung der Kraftwerke in die nahegelegenen Netzabschnitte It. verbessertem
Netzkonzept noch beriicksichtigt, sind je Kraftwerk mit Anschluss- und Umristungskos-
ten von grob EUR 30.000,- bis EUR 50.000,- je Anlage zu rechnen. Die Reduktion der
notwendigen Investitionen ist flir die Einspeiseanlagen damit von ganz entscheidender
GréBenordnung.

Regulatorische Fragestellung

Darlber hinaus ist allerdings zu beriicksichtigen, dass die fir die Errichtung und den Be-
trieb dieser ,Smart-Grids-Regelung" zusatzlich relevanten Kosten in dieser Rechnung
nicht den dezentralen Erzeugungsanlagen zugeordnet wurden. Den Aufbau des zentralen
ZUQDE-Systems, den laufenden Betrieb (inkl. Instandhaltung, Stérungsmanagement, ...)
bezahlt der Netzbetreiber, der damit eigentlich zusatzlich Kosten hat.

Es ist damit aus regulatorischer Sicht zu kldren und fest zu legen, ob diese Kosten auf
alle Netznutzer (also alle anderen Verbraucher) sozialisiert werden oder ob es Festlegun-
gen geben soll, wie diese verursachergerecht auf die Einspeiser zugerechnet werden
kdnnen.

Solange solche Fragen nicht geldst sind, werden die Netzbetreiber nur sehr zdgerlich
freiwillig diese Kosten tragen.

Neben der Verringerung der Netzanschlusskosten fiir dezentrale Erzeugungsanlagen wirkt
sich der Einsatz des ZUQDE-Systems auf die Aufnahmekapazitat des Mittelspannungsnet-
zes flir dezentrale Einspeiseanlagen aus. Diesem Sachverhalt widmet sich der folgende
Abschnitt.

3.7.2 Zusatzliche dezentrale Einspeisung

Der vorige Abschnitt beschreibt welche MaBnahmen im Demonstrationsgebiet bereits
ergriffen wurden um zusatzliche dezentrale Erzeugungsanlagen in das bestehende Mittel-
spannungsnetz aufzunehmen. Durch den Einsatz der Stromkompoundierung, das Netz-
ringkonzept und die spannungsabhangige Blindleistungsregelung von Erzeugungsanlagen
konnte die Kapazitat des Mittelspannungsnetzes zur Integration von dezentralen Erzeu-
gungsanlagen gesteigert werden und damit die Erzeugung aus regenerativen Quellen
unterstitzt werden. Den bisher umgesetzten RegelungsmaBnahmen liegen lokale Ansatze
zu Grunde. Dementsprechend optimieren diese Regelungsmechanismen die lokale Situa-
tion. Die Gesamtheit der individuellen Optima stimmt unter Umstanden jedoch nicht der
bestmdglichen Gesamtsituation tberein. An diesem Punkt kann mit dem ZUQDE-System
angesetzt werden und Vorteile aus der Koordination von verteilten Aktuatoren erzielt
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werden. Beispielsweise kann in der Situation, dass ein Kraftwerk mit seinen Blindleis-
tungsregelvermdgen die Netzspannung nicht alleine entsprechend senken kann, ein an-
deres Kraftwerk, dessen Grenzwert zur spannungssenkenden Blindleistungsregelung zu
diesem Zeitpunkt nicht erreicht ist, die Spannungsabsenkung unterstiitzen und somit
einen Vorteil fir die Gesamtsituation erwirken.

Unter Zugrundelegung der in Abschnitt 3.7.1 genannten Kraftwerksprojekte und den
diesbezliglich notwendigen MaBBnahmen zur Spannungsbandbewirtschaftung, wie ein
neues Netzkonzept und spannungsabhdngige Blindleistungsregelung der KW, ist simulati-
onstechnisch untersucht worden, welche zusatzlichen Einspeisekapazitaten durch den
Einsatz des ZUQDE-Systems erwartet werden kénnen. Fir diese Analyse wurde der in
Bezug auf die Einspeisekapazitdt unginstigste Fall des vergangen Jahres herangezogen,
bei dem im kritischen Netzabschnitt die maximale Uberschusseinspeisung beobachtet
wurde. Zu diesem unglinstigsten Zeitpunkt kann basierend auf der simulationstechni-
schen Untersuchung am netztechnisch schlechtesten Punkt durch den Einsatz des
ZUQDE-Systems mindestens ~1,7 MW zusatzliche Erzeugungskapazitat in das Netz inte-
griert werden. Voraussetzung dafir ist, dass alle Erzeugungsanlagen im kritischen Ab-
schnitt durch das ZUQDE-System geregelt werden und die zusatzliche Erzeugungsanlage
mindestens bis cos ¢ = 0,9 sowohl kapazitiv als auch induktiv regelbar ist.

Trotz der bereits getroffen MaBnahmen und der daraus resultierenden hohen Ausnitzung
des Netzes scheint eine weitere Steigerung der Erzeugungskapazitat durch das ZUQDE-
System von etwa 20% im kritischen Netzabschnitt realistisch.

Basierend auf den durchschnittlichen Vollaststunden eines Kleinwasserkraftwerks in der
betroffenen Region von ca. 5000 Stunden, bestimmt aus der Jahreserzeugung der mit
dem ZUQDE-System geregelten Kraftwerke der letzten drei Jahre, entspricht die mindes-
tens mdgliche zusdtzliche Einspeiseleistung von 1,7 MW eine Energiemenge von etwa
8500 MWh pro Jahr. Vorausgesetzt die zusatzliche Einspeiseleistung wird, wie es aus den
vergangen Einspeiseansuchen anzunehmen ist, durch Kleinwasserkraftwerke genutzt, so
steht jahrlich rund 8500 MWh mehr an Strom aus regenerativen Quellen zu Verfligung.

Unter der Annahme dass diese Energiemenge direkt Stromerzeugung aus fossilen Kraft-
werken substituieren kann, werden ca. 83 MBtu thermische Energie und somit

13.800 Barrel (~2.200.000 I) Rohél als Primarenergietrager ersetzt. Diese nicht ver-
brannte Menge an Rohél verringert den CO,-AusstoB um ca. 5500 t jahrlich.!?

Neben der Veranderung des Aufwands in Bezug Méglichkeiten zur Integration dezentraler
Erzeugungsanlagen und den Investition zum Netzanschluss ergeben sich durch den Ein-
satz des ZUQDE-Systems auch geanderte Bedingungen im laufenden Betrieb der Kompo-
nenten. Auf diese Fragestellung wird im ndachsten Abschnitt eingegangen.

3.7.3 Abniitzung der Komponenten

Die Anzahl der Regelungsvorgange und der damit einhergehenden Schaltspiele des Stu-
fenstellers und der Erregungseirichtungen der Generatoren hat eine Auswirkung auf die
Alterung bzw. Abnltzung der Komponenten. So ist beispielsweise die Anzahl der Schalt-

12 ygl. Umrechnungsfaktoren fiir Osterreich 2010 entnommen aus der ,International Energy Statistics" Daten-
bank der ,US Energy Information Administration™ unter http://www.eia.gov, 23.07.2012.

Endbericht Projekt ZUQDE Seite 82 von 108



3 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

spiele des Stufenstellers die bestimmende GréBe fir das Instandhaltungsintervall und
damit die Instandhaltungskosten.

Zum Vergleich der Anzahl der Schaltspiele wurden sieben Tage Ende Janner der Jahre
2011 und 2012 herangezogen. Diese Tage weisen unabhdngig vom Jahr eine ahnliche
Lastcharakteristik auf. Die Tage im Janner 2011 dienen dabei als Basisszenario mit
Stromkompoundierung.

Vergleichszeitraume:

1. Di. 25.01.2011, 12:00 Uhr — Mo. 31.12.2011, 12:00 Uhr > Normalbetrieb mit
Stromkompoundierung

2. Mi. 25.01.2012, 12:00 Uhr - Di. 31.01.2012, 12:00 Uhr > ZUQDE Regelung

Im ersten Zeitraum fanden im Rahmen der Stromkompoundierung 260 Regelungen des
Stufenstellers statt. Dem stehen 220 Regelungen bei Betrieb des ZUQDE-Systems im
Vergleichszeitraum 2 gegentber. Dies entspricht einer Reduktion von grob 15 bis 20%.
Die Reduktion ist abhangig von der Stufenspannung des Transformators. Bei groBeren
Spannungsstufen, hier 600 V je Stufe, kann der Transformator weniger oft geregelt wer-
den als bei kleiner ausgeflihrten Spannungsstufen (es sind bei Umspannern dieser Gro-
Benordnung auch Spannungsstufen mit z.B. 300 V realisiert), weil ein Stufensprung im
ersten Fall schneller zu einer Spannungsbandverletzung fihrt.

Zusatzlich zu den Stufenstellungen des Umspanners wurden im oben genannten Beo-
bachtungszeitraum 170 Sollwertvorgaben und damit Anderungen der Erregungseinstel-
lungen von zentralen ZUQDE-Regelung an die drei dezentralen Kraftwerke (4 Maschinen)
gesendet. Das Kraftwerk Kendlbruck 1 wird bereits im Normalbetrieb mit einer Span-
nungsbegrenzungsregelung auf der Mittelspannungsebene betrieben. D.h. ab einer ein-
gestellten Spannungsobergrenze wird die Klemmenspannung des Generators konstant
gehalten. Dies erfolgt durch Untererregung des Generators und erfordert bereits Ande-
rungen der Erregungseinstellungen. Im ZUQDE-Betrieb kommen noch Regelungseingriffe
dazu wenn die Spannungsobergrenze noch nicht erreicht wurde. Hinsichtlich der Kraft-
werke Graggaber und Zaunschirm ist zu beachten, dass diese bisher mit konstantem

cos ¢ betrieben wurden, was im ZUQDE Betrieb zusatzliche Regelungsvorgange erforder-
lich macht.

Die Anzahl der Schaltspiele des Stufenstellers konnte im Vergleichszeitraum um 18 %
reduziert werden. Dies ist damit zu begriinden, dass ein Teil der Umstufungen durch die
Regelung der Blindleistung der Generatoren, die feinstufiger ist, entfallt.

Grundsatzlich ist somit festzuhalten:

Die resultierende Anzahl der Schaltspiele wird wesentlich durch die gewahlten Optimie-
rungsziele bestimmt. Zur Einhaltung des zuldssigen Spannungsbandes gibt das ZUQDE-
System Sollwertvorgaben nur bei Verletzung von Spannungsgrenzen aus. Im Fall eines
optimierten Betriebs (Verlustminimierung, definierter Blindleistungsbezug, ...) wird auf
jede Anderung reagiert und es werden laufend neue Sollwertvorgaben ermittelt und aus-
gegeben, was zu einer erhéhten Anzahl an Regelvorgangen fihrt.

Am Stufensteller der Transformatoren im Umspannwerk verringert sich die Anzahl der
Sollwertvorgaben (abhangig von der Betriebsart zuvor, also hier Kompoundierung ja/nein
sowie der realisierten Hohe der Spannungsstufen des Stufenstellers), wohingegen die
,Feinausregelung" der Netzspannung die dezentralen Kraftwerke tibernehmen (auch hier
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wieder: bei vorheriger cosgp-Regelung erhdht sich die Anzahl der Regelungsvorgaben an
die Generatoren mehr als bei zuvor bereits realisierte lokaler U/Q-Regelung, die ja auf
Grund der eingestellten Charakteristik auch haufig Sollwertdnderungen vorgibt).

Regulatorische Fragestellungen

Aus regulatorischer Sicht sind flr einen diskriminierungsfreien Betrieb mit einem ,,Smart-
Grid-Regler" folgende Fragestellungen zu klaren:

Wie sind die Einspeiseanlagen in Bezug auf Gleichbehandlung zur Regelung der Netz-
spannung anzusprechen? Folgende Vorgehensweisen sind unter anderem denkbar:

= Kommt immer jene Anlage zum Einsatz, die das Optimierungsproblem technisch am
besten l6st, oder immer eine nach der anderen?

=  Missen nur neu angeschlossene Einspeiseanlagen ihren Beitrag leisten oder auch
bereits im Netz integrierte Anlagen?

* Nachdem die Spannung nicht nur durch Anderung der Einspeisung beeinflussbar ist,
sondern grundsatzlich auch durch Ab- und Zuschalten von Lasten stellt sich die Frage
ob zuklnftig nur Einspeiseanlagen die Netzregelung unterstitzen oder ob auch alle
Potenziale zur Verschiebung von Verbrauchslasten im gleichen AusmafB genutzt wer-
den und diese Verbraucher ebenso diskriminierungsfrei in die Reihenfolge der Rege-
lungen einbezogen werden?

Anhand dieser beispielhaften Aufzahlung von offenen regulatorischen Fragen lasst sich
erkennen, dass der Einsatz von ,Smart-Grid-Regelungen™ neue und weitergehende Rege-
lungen als bisher erfordert.

3.7.4 Auswirkungen auf den Netzbetrieb

Eine Veranderung in der Regelung und in der Betriebsweise eines Netzes bringt auch
neue Anforderungen an den zuverlassigen Netzbetrieb mit sich. Die Betriebsflihrung wird
durch den Aufbau der kaskadierten Regelung, das notwendige Zusammenspiel einer viel
groBeren Anzahl an Stakeholdern und den Zuverlassigkeitsanforderungen an die techni-
schen Systeme komplexer und der Betrieb des Netzes erfolgt ,mit weniger Reserven®.

Das bedeutet aber auch, dass bei Ausfall einer Komponente die Rickwirkungen auf das
Gesamtsystem enorm steigen. Das Gesamtsystem ist so auszulegen, dass bei Ausfall
einer der Komponenten weiterhin Betrieb gefihrt werden kann. Daflr ist im Demonstra-
tionsgebiet jedem Regelungselement eine ,Ersatzregelfunktion™ vorgegeben, welche dann
die von der Stérung betroffenen Regelungsteilnehmer im Verteilernetz verwenden.

Im Closed Loop-Betrieb wurde diese Funktionsweise auch ,scharf" getestet, indem wah-
rend des ZUQDE-Betriebes der zentrale Fernwirkkopf ausgeschalten wurde und somit
keine Fernwirkverbindungen zu den dezentralen Einheiten mehr zur Verfligung standen.
Durch den Ubergang auf die lokalen Ersatzregelfunktionen in den Anlagen vor Ort wie
geplant konnte das Netz trotzdem ohne Grenzwertverletzungen weiter betrieben werden.

Folgende Fragenstellungen sind zu beantworten, wenn eine groBe Anzahl von dezentralen
Erzeugern im Netz integriert ist und die Betriebsgrenzen durch die ,Smart-Grid-
Regelungsmechanismen™ stark ausgereizt werden:
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= Reicht der im Projekt demonstrierte Mechanismus aus, wenn viele Kraftwerke an
dem Regelungsprozess teilnehmen? Bzw. ab wann sind ,zu viele™ dezentrale Erzeu-
ger Uber einen ,Smart-Grid-Regelungsmechanismus" gesteuert, sodass dann mit Er-
satzregelfunktionen keine ausreichende Abhilfe (Rlckfallebene) mehr geschaffen
werden kann?

= Was waren dann die geeigneten MaBnahmen: Abschalten von Netzteilnehmern, Wirk-
leistungsbegrenzung der Einspeiseanlagen bei Weiterbetreib des Netzes, ...?

Im Sinne einer zuverlassigen Energieversorgung der Verbraucher ware aus Netzbetrei-
bersicht die Mdglichkeit zur Wirkleistungsbeschrankung der Einspeiseanlagen in solchen
Fallen anzustreben, auch als volkswirtschaftlich bessere MaBnahmen im Vergleich zur
kompletten Abschaltung der Anlagen. Dies muss in den Marktregeln aber noch weiter
abgestimmt und detaillierter festgelegt werden, vor allem dahingehend ob dies Einspeiser
akzeptieren missen. Auch fiir die Betreiber der Erzeugungsanlagen bringt diese Vor-
gangsweise den Vorteil einer sicheren und schneller wiederkehrenden , Volleinspeisung"
im Vergleich zu Netzabschaltungen. Als Alternative scheint eine Vergutung der Erzeu-
gungsminderung durch die Netzbetreiber in solchen Fallen denkbar, wobei diese Kosten
wiederum Uber die Netzgebiihren den Verbrauchern zukommen.

In Abschnitt 4.4 wird auf den aktuelle Regelungsstand und die offenen Fragestellungen
im Detail eingegangen.

3.7.5 Allgemeine Anwendbarkeit

Das implementierte System der kaskadierten Regelung im Closed Loop Betrieb kann all-
gemein zur Online-Optimierung von Mittelspannungsnetzen mit dezentraler Erzeugung
herangezogen werden. Die allgemeine Anwendbarkeit stellt einen weiteren Pluspunkt des
Systems dar, da die kaskadierte Regelung auf alle Mittelspannungsnetzteile die am Leit-
system abgebildet sind erweitert werden kann. Die allgemeine Anwendbarkeit ist durch
den Einsatz der State Estimation, die im Wesentlichen einer Lastflussberechnung ent-
spricht, und der darauf aufbauenden Optimierungsalgorithmen gegeben.

Unabhangig davon sind die Systemvoraussetzungen zu beachten. Die Voraussetzungen
flr den Einsatz des Systems sind neben dem Vorhandensein des entsprechenden Leitsys-
tems (Siemens Sinaut Spectrum) und der Datenverfligbarkeit die Ausstattung der de-
zentralen Erzeugungseinheiten und der Stufensteller der Umspanner mit fernwirktech-
nisch angebundenen Regeleinrichtungen. Die hdheren Anforderungen an die Datenver-
figbarkeit gegentber dem herkdmmlichen Leitstellenbetrieb ergeben sich durch den Ein-
satz der State Estimation. Da diese im Wesentlichen der Anforderungen der Netzberech-
nung entsprechen, handelt es sich durchwegs um vorhandene Datensatze die auf das
Leitsystem zu Ubertragen und dort aktuell zu halten sind.

3.7.6 Aufwand Datenerhebung und Inbetriebsetzung System

Die Einbindung der dezentralen Erzeugungsanlagen erforderte im Projekt einen ahnlich
hohen Aufwand wie bei gréBeren KW. Dies reicht von der Erhebung der Betriebsdaten
(PQ-Diagramme, Impedanzen, ...) hin bis zu den Datenpunkttests bei der Inbetriebset-
zung.
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Dartber hinaus kann der notwendige Aufwand zur Umristung bestehender Anlagen, Um-
bau der Regelungen , sodass spannungsabhdngige Q-Regelung madglich ist, bei alten An-
lagen schnell recht hoch werden, da sehr viele unterschiedliche Problemstellungen zu
I6sen sind und dazu die bei Altanlagen zur Verfiigung stehenden Informationen oft unzu-
reichend sind.

Wichtig erscheinen daher Aktivitdten und abgestimmte Lésungen in Bezug auf
= Standardisierung fir ,Plug & Play" bei neuen Anlagen,

» moglichst standardisierte Module fiir den Umbau alter / bestehender Anlagen mit
definierten Ubergabeschnittstellen

» moglichst standardisierte Einstellungen / Abgleich der Regelungsparameter flir den
Betrieb inkl. der ,Ersatzsollwerte™, standardisierte Vorgaben flir Parametereinstellun-
gen / Betriebskennlinien durch Verteilernetzbetreiber, ...

Auch auf die Datenpflege im System wird an dieser Stelle hingewiesen. Um fortlaufend
gute Ergebnisse mit dem System zu erzielen, ist die Qualitat des Datensatzes von ent-
sprechender Bedeutung. Die Datenqualitat am System, insbesondere die Lastprofildaten,
kann nur durch eine regelméaBige Uberpriifung bzw. Aktualisierung gehalten werden.

Die Koordinierung verteilter Prozesse erfordert eine Kommunikation zwischen den pro-
zessfuhrenden Einheiten. In Bezug auf Kommunikation und im speziellen bei der Nutzung
von mehrfach genutzten Medien ist die Kommunikations- und Systemsicherheit ein wich-
tiges Themenfeld, das im folgenden Abschnitt aufgegriffen wird.

3.7.7 Security

Basis fir Smart Grid Anwendungen ist eine Vernetzung und Integration des bestehenden
Energienetzes mit einer IKT*3-Infrastruktur. Allgemein bekannt ist die Anfalligkeit von
Informationsnetzen gegentiber Stérungen und Angriffen. Die Analyse der ,technischen
Security" umspannt alle technischen Komponenten von Hardware (z.B. Smart Meter,
Building Agent...) Gber die Datenibertragung (z.B. IKT Gateways, Kabelmodem,...) bis zu
den Softwaresystemen (SCADA-System,...).

Schwachstellenanalyse

Anhand von IKT Netzwerkschemen werden potentielle Schwachstellen identifiziert und
weiterverfolgt.

13 Informations- und Kommunikationstechnik
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Projekt Schwachstelle

ZUQDE Fernwirk Netz (FW WAN'*) mit Spectrum Netzwerk (PR®
LAN16)

ZUQDE Fernwirk Netz (FW WAN) SICAM 230 mit Spectrum Netz-
werk (PR LAN)

ZUQDE Fernwirkgerat

ZUQDE Schnittstelle zu Lastverteiler

Tabelle 3: Schwachstellenanalyse

Pro Schwachstelle ergeben sich potentielle Bedrohungsbilder und -szenarien, die einer
detaillierten Analyse bedirfen. Mit der Beschreibung der Bedrohung ergénzt mit einer
Einschdatzung der Eintrittswahrscheinlichkeit und des SchadensausmaBes ergibt sich ein
Bild der im Bereich der ,technischen Security" relevanten Herausforderungen.

Betrachtet werden in der nachfolgend dargestellten Risikoanalyse das Bedrohungspoten-
tial sowie auf der negativen Y-Achse die moéglichen GegenmaBnahmen mit deren Auf-
wand und Komplexitat. Aufgrund der Interdependenzen erfolgt diese Analyse gesamthaft
fur samtliche Projekte der Smart Grids Modellregion Salzburg und damit auch fir das
installierte ZUQDE-System. Abbildung 64 soll die Anzahl der Bedrohungsbilder sowie die
unterschiedlichen Bedrohungspotentiale verdeutlichen.
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Abbildung 64: Bedrohungspotentiale in der SGMS

Eine Vielzahl an MaBnahmen ist denkbar, wobei drei MaBnahmenbilder auf 45 von
insgesamt 59 Bedrohungsbilder wirken. Diese sich aus der Analyse ergebenden
MaBnahmen sind nachfolgend dargestellt.

4 Wide Area Network
5 prozessrechner
16 | ocal Area Network
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Top 12 - MaRnahmenbild
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Abbildung 65: MaRnahmenbilder

Beispielhaft sei an dieser Stelle das Risiko eines ungesicherten Zutritts genannt. Die zu
steuernden Kleinkraftwerksanlagen sind hinsichtlich des physikalischen Zugriffs auf das
Kommunikationsmodul zu prifen.

Das Sichern von Schnittstellen, das Verkleinern des Wirkungsbereiches von Funkverbin-
dungen sowie das Clustern und Harten der Server (ZUQDE -Rechner) sind wichtige Auf-
gaben die vor einem Roll-Out dieser Lésung bereits konzeptionell in Sinne von ,Security
by design™ definiert werden mussen.

Erst nach Sicherstellen dieser ,Security by Design“-Architektur ist es sinnvoll ein Security
Audit durchzufiihren. Die dabei erhobenen Schwachstellen sind dann weiterfihrend zu
beheben um abschlieBend einen sicheren Einsatz Gber die Pilotanwendung hinaus sicher-
stellen zu kénnen.

Nach erfolgter Schwachstellenanalyse, Bewertung der Bedrohungspotenziale und den
abgeleiteten MaBnahmen werden diese in der SMGS auch in den Pilotanwendungen si-
chergestellt.

3.7.8 Privacy

In allen Bereichen von Smart-Grid-Anwendungen sind Fragen des Datenschutzes grund-
satzlich zu betrachten und die Anforderungen aus den gesetzlichen Regelungen (Daten-
schutzgesetz DSG 2000) sicher zu stellen.

In den Projekten der SGMS wurde das flir die Demobetriebe durch schriftliche Zustim-
mungserklarungen der Partner und Beteiligten in den Projekten gewahrleistet, fiir einen
madglichen Roll-Out der erprobten Lésungen miissen solche Anforderungen in den Stan-
dardablaufen sichergestellt sein.

Grundsatzlich wurde das Thema in der Smart Grids Modellregion Salzburg folgenderma-
Ben beleuchtet:
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Die Anforderungen eines Smart Grid bedingen neben den in der E-Wirtschaft tblichen
Rahmenbedingungen wie dem Elektrizitatswirtschafts- und —organisations-

gesetz (ELWOG)'’ die detailliertere Beriicksichtigung weiterer Regulatorien. Neben der
technischen Sicherheit ist der Datenschutz zu beachten. Gesetze wie das Datenschutzge-
setz, das Konsumentenschutzgesetz, ELWOG oder Telekommunikationsgesetz existieren
und sind einzuhalten. Zusatzlich sind in Erstellung befindliche Normen (z.B.

BSI TR-03109 Richtlinie) fir Umsetzungen relevant.

Folgende Dokumente wurden gesichtet und auf eine mdgliche Relevanz des Inhaltes hin-
sichtlich Datenschutz im ZUQDE Projekt bewertet:

Datenschutz-
Dokument Dokumentenart
relevant
Datenschutzgesetz (DSG 2000) Gesetz v
Intelligente Messgerate-Anforderungs VO2011 (IMA VO e v
2011)
Technische Richtlinie BSI TR-03109 Technische Richt- v

linie
Tabelle 4: Datenschutzrechtliche Vorgaben

Datenschutzgesetz

Wesentlich ist, ob es sich bei den in den einzelnen Projekten verwendeten Daten, um
personenbezogene Daten handelt.

Personenbezogene Daten sind durch das DSG 2000 verfassungsrechtlich geschitzt und
dirfen nur unter bestimmten, durch das DSG normierten Bedingungen verwendet wer-
den. Unter personenbezogenen Daten versteht man Angaben Uber Betroffene (=jede
vom Aufraggeber verschiedene natiirliche oder juristische Person oder Personengemein-
schaft), deren Identitdt bestimmt oder bestimmbar ist. Hinsichtlich Daten von Kleinkraft-
werksanlagen, die im Rahmen von Regelungsmechanismen wie ZUQDE gesteuert und
geregelt werden, ist fir eine Relevanz hinsichtlich DSG im Detail zu prifen, ob daraus
personenbezogene Angaben Uber die betroffenen Personen ableitbar sind. Bei einem rei-
nem Einspeiser werden beispielsweise keine personenbezogenen Daten im Sinnes des
DSG verarbeitet, bei Uberschusseinspeisern (vor allem bei Anschluss in der Niederspan-
nung) ist von personenbezogenen Daten auszugehen, die dem Datenschutzgesetz unter-
worfen sind.

Da somit das Konzept flir personenbezogene Daten im Sinne des DSG auszulegen ist,
wird eine datenschutzkonforme Verwendung derselben aufgrund fehlender Regelungen in
den Materiengesetzen nur durch Einholung einer schriftlichen Zustimmungserkla-
rung des Betroffenen madglich. Es sind entsprechende Zustimmungserkldarungen einzu-
holen, welche nachstehende Mindestinhalte umfassen missen:

Definition des Auftraggebers = Herr der Daten.

7 Bundesgesetz, mit dem die Organisation auf dem Gebiet der Elektrizitatswirtschaft neu geregelt wird (Elektri-
zitatswirtschafts- und —organisationsgesetz 2010 - EIWOG 2010), idF BGBI. I Nr. 110/2010
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Dieser ist verantwortlich fir:

= Beschreibung, welche Datenarten verwendet werden (taxative Aufzahlung, wobei
das Abstraktionsniveau dieser Bezeichnung nicht hoher als bei einer ordnungsge-
maBen Registrierung sein darf),

= Definition, fir welchen Zweck diese verarbeitet werden,

* an wen (genaue Bezeichnung samt Anschrift) und zu welchem Zweck werden
die Daten evtl. libermittelt,

» ausdriicklicher Hinweis auf jederzeit moéglichen schriftlichen Widerruf.
Zu beachten ist auBerdem, dass bei einem Eingriff in das Grundrecht die Grundsatze des

gelindesten Mittels (Datenminimierungsgrundsatz) und der Zweckbindung gelten.

Zweckbindung:

Das DSG fordert in § 6 Abs. 1 Z2 festgelegte, eindeutige und rechtmaBige Zwecke fir die
Datenverarbeitung. Das heiBt, jede Ermittlung und Weiterverwendung von personenbe-
zogenen Daten braucht einen festgelegten, eindeutigen und rechtmaBigen Zweck und
darf nur Daten umfassen, die diesem Zweck dienen.

Datenminimierungsgrundsatz:

Far einen konkreten Zweck darfen personenbezogene
Daten nur in dem geringstméglichen Umfang verwendet werden (Grundsatz des gelindes-
ten Mittels). Das DSG fordert in § 6 Abs. 1 Z 3, dass Daten flr den eindeutig definierten
Zweck wesentlich sein missen. Darliber hinaus besagt eine Entscheidung der Daten-
schutzkommission aus dem Jahr 2001, dass ein Zweck einer Datenanwendung mit dem
gelindesten Eingriff erméglicht werden muss.

Nicht unerwahnt sollte bleiben, dass gem. § 17 DSG jeder Auftraggeber vor Aufnahme
einer Datenanwendung (auch sog. Pilotprojekte sind hier nicht ausgenommen) eine Mel-
dung an die Datenschutzkommission mit dem in § 19 DSG festgelegten Inhalt zum
Zwecke der Registrierung im Datenverarbeitungsregister zu erstatten hat. Nicht melde-
pflichtig sind beispielsweise Datenanwendungen die einer Standardanwendung entspre-
chen.

DatensicherheitsmaBnahmen

Im Rahmen des technischen Datenschutzes (Security) sind vom Auftraggeber im Einzel-
fall vor allem die Bestimmungen des § 14 DSG (DatensicherheitsmaBnahmen) zu beach-
ten:

Der § 14 des DSG regelt:

(1) Far alle Organisationseinheiten eines Auftraggebers oder Dienstleisters, die Daten
verwenden, sind MaBnahmen zur Gewahrleistung der Datensicherheit zu treffen.
Dabei ist je nach der Art der verwendeten Daten und nach Umfang und Zweck der
Verwendung sowie unter Bedachtnahme auf den Stand der technischen Mdéglichkei-
ten und auf die wirtschaftliche Vertretbarkeit sicherzustellen, dass die Daten vor zu-
falliger oder unrechtmaBiger Zerstérung und vor Verlust geschitzt sind, dass ihre
Verwendung ordnungsgemal3 erfolgt und dass die Daten Unbefugten nicht zugang-
lich sind.
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(2) Insbesondere ist, soweit dies im Hinblick auf Abs. 1 letzter Satz erforderlich ist,

1. die Aufgabenverteilung bei der Datenverwendung zwischen den Organisationsein-
heiten und zwischen den Mitarbeitern ausdricklich festzulegen,

2. die Verwendung von Daten an das Vorliegen glltiger Auftrage der anordnungsbe-
fugten Organisationseinheiten und Mitarbeiter zu binden,

3. jeder Mitarbeiter Gber seine nach diesem Bundesgesetz und nach innerorganisato-
rischen Datenschutzvorschriften einschlieBlich der Datensicherheitsvorschriften
bestehenden Pflichten zu belehren,

4. die Zutrittsberechtigung zu den Raumlichkeiten des Auftraggebers oder Dienstleis-
ters zu regeln,

5. die Zugriffsberechtigung auf Daten und Programme und der Schutz der Datentra-
ger vor der Einsicht und Verwendung durch Unbefugte zu regeln,

6. die Berechtigung zum Betrieb der Datenverarbeitungsgerate festzulegen und jedes
Gerat durch Vorkehrungen bei den eingesetzten Maschinen oder Programmen ge-
gen die unbefugte Inbetriebnahme abzusichern,

7. Protokoll zu fiihren, damit tatsachlich durchgefiihrte Verwendungsvorgange, wie
insbesondere Anderungen, Abfragen und Ubermittlungen, im Hinblick auf ihre Zu-
Iassigkeit im notwendigen Ausmal nachvollzogen werden kénnen,

8. eine Dokumentation Uber die nach Z 1 bis 7 getroffenen MaBnahmen zu fihren,
um die Kontrolle und Beweissicherung zu erleichtern.

Diese MaBnahmen miussen unter Bericksichtigung des Standes der Technik und
der bei der Durchfihrung erwachsenden Kosten ein Schutzniveau gewdhrleisten,
das den von der Verwendung ausgehenden Risiken und der Art der zu schitzen-
den Daten angemessen ist.

(3) Nicht registrierte Ubermittlungen aus Datenanwendungen, die einer Verpflichtung
zur Auskunftserteilung gemaB § 26 unterliegen, sind so zu protokollieren, dass dem
Betroffenen Auskunft gemaB § 26 gegeben werden kann. In der Standardverord-
nung (§ 17 Abs. 2 Z 6) oder in der Musterverordnung (§ 19 Abs. 2) vorgesehene
Ubermittlungen bediirfen keiner Protokollierung.

(4) Protokoll- und Dokumentationsdaten dirfen nicht flir Zwecke verwendet werden,
die mit ihrem Ermittlungszweck - das ist die Kontrolle der Zulassigkeit der Verwen-
dung des protokollierten oder dokumentierten Datenbestandes - unvereinbar sind.
Unvereinbar ist insbesondere die Weiterverwendung zum Zweck der Kontrolle von
Betroffenen, deren Daten im protokollierten Datenbestand enthalten sind, oder zum
Zweck der Kontrolle jener Personen, die auf den protokollierten Datenbestand zu-
gegriffen haben, aus einem anderen Grund als jenem der Prifung ihrer Zugriffsbe-
rechtigung, es sei denn, dass es sich um die Verwendung zum Zweck der Verhinde-
rung oder Verfolgung eines Verbrechens nach § 278a StGB (kriminelle Organisati-
on) oder eines Verbrechens mit einer Freiheitsstrafe, deren HéchstmaB finf Jahre
Ubersteigt, handelt.

(5) Sofern gesetzlich nicht ausdriicklich anderes angeordnet ist, sind Protokoll- und
Dokumentationsdaten drei Jahre lang aufzubewahren. Davon darf in jenem AusmaB
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abgewichen werden, als der von der Protokollierung oder Dokumentation betroffene
Datenbestand zuldssigerweise friher geldéscht oder langer aufbewahrt wird.

(6) Datensicherheitsvorschriften sind so zu erlassen und zur Verfiigung zu halten,
dass sich die Mitarbeiter Uber die fiir sie geltenden Regelungen jederzeit informie-
ren kénnen.

Intelligente Messgerite-Anforderungs VO
Die Verordnung zu den technischen Mindestanforderungen an Smart Meters (IMA-VO)
wurde von der E-Control Austria bereits erlassen, ist jedoch flr das Projekt ZUQDE nicht
relevant.

Technische Richtlinie BSI TR-03109
Die Technische Richtlinie in Deutschland zu den technischen Mindestanforderungen an
Smart Meters (BSI TR-03109) ist in Osterreich nicht relevant, kann jedoch als Basis fiir
eine maogliche Norm fir Security und Datenschutz bei Smart Metern angenommen wer-
den. Ein BSI-Schutzprofil fir das Smart Grid, worunter das Projekt ZUQDE fallt, ist der-
zeit in Deutschland in Ausarbeitung.

Die Erkenntnisse des Projekts sollen im folgenden Kapitel dazu genutzt werden einen
Ausblick zu geben und Empfehlungen flir weitere Aktivitdten zu formulieren.
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Wie im vorangegangenen Kapitel dargestellt, ermdglichte die Projektdurchfihrung den
Gewinn einer Vielzahl von Ergebnissen und unterstitzt damit die Wissenserweiterung auf
dem Gebiet der intelligenten Lésungen im Bereich Energieversorgung. Darlber hinaus
zeigt die Projektumsetzung neue Entwicklungsfelder und Verbesserungspotentiale auf.
Die Inhalte dieses Kapitels sind eben diese Weiterentwicklungsmdglichkeiten der Lésung
als auch Empfehlungen flir benachbarte Bereiche.

4.1 Weiterentwicklungen

Grundsatzliche kann gesagt werden, die Idee der koordinierten Spannungsregelung funk-
tioniert wie geplant und gewiinscht, sowohl technisch als auch betrieblich und wirtschaft-
lich

Das ZUQDE-System als Weiterentwicklung des Prozessrechnersystems mit den Software-
paketen DSSE und VVC erfillt in der im Projekt umgesetzten Version alle wesentlichen
Funktionalitaten fir einen Netzbetrieb. Damit das System alle Anforderungen fiir einen
reibungslosen Verteilnetzbetrieb erflllt, gilt es die nachstehende Themen zukiinftig zu
behandeln.

Systemausfall

Besonderes Augenmerk ist auf den Punkt ,Systemausfall® zu legen. Hierbei ist zwischen
dem Ausfall des gesamten Systems (ZUQDE) und dem Ausfall bzw. Entfall einzelner Re-
gelungselemente beispielsweise durch Fernwirkverbindungsunterbrechungen zu unter-
scheiden. Im Rahmen des Projektes wurde jedem Regelungselement fiir den Fall des
Systemausfalls ein , Ersatzregelfunktion™ zugeordnet, welche in diesem Fall einzuhalten
ist. Wenn zuktlinftig mehr Kraftwerke am Regelungsprozess teilnehmen ist zu priifen, ob
diese Vorgehensweise zur Aufrechterhaltung des sicheren Netzbetriebs hinreichend ist.
Auf dieses Thema wird unter Punkt 4.2 eingegangen.

Trigger fiir Optimierungslauf

Derzeit wird ein Optimierungslauf entweder periodisch mit einer Periodizitdt von 10 Minu-
ten oder durch eine Schalthandlung ausgeldst. Da aber Schalthandlungen nicht die einzi-
gen Ereignisse sind, die eine Anderung der Lastsituation und damit Spannungsverteilung
hervorrufen kénnen, sind zumindest die folgenden Punkte in die Liste der auslésenden
Ereignisse aufzunehmen:

e Wesentliche Anderung der ibergeordneten 110-kV-Spannung

e Wesentliche Anderung entweder der 30-kV-Sammelschienenspannung oder der
Umspanner- bzw. der Abzweigstrome

KW Regelung

Die Spannungsregler der Generatoren sind mit cos ¢-Reglern ausgestattet. Der einge-
stellte cos ¢ Sollwert wird bis auf eine Regelabweichung von 0,005 ausgeregelt. Die Ein-
stellung dieser Regelabweichung stellt einen Kompromiss dar, da dem Sollwertpotentio-
meter flir den Spannungsregler keine kirzeren Stellimpulse als 0,1 Sekunde vorgegeben
werden kénnen. Das heiBt bei einem cos ¢-Sollwert von 1 kann der cos ¢-Istwert zwi-
schen 0,995 kapazitiv und 0,995 induktiv liegen.
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Vom ZUQDE-System wird dem Generator ein Blindleistungssollwert vorgegeben. Im 6rtli-
chen Regler wird dieser Blindleistungssollwert in einen cos ¢-Sollwert umgerechnet und
an den Generator ausgegeben. Aufgrund der eingestellten zuldssigen Regelabweichung
kommt es zu einer entsprechenden Abweichung zwischen Soll- und Istwert. Diese ist bei
cos ¢ =1 am groBten.

Fir die Anbindung zuklnftiger Kraftwerksanlagen ware ein cos ¢-Regler flir den Ortsbe-
trieb und ein Blindleistungsregler flir den Fernbetrieb (ZUQDE) vorteilhafter.

Werden gréBere Erzeugungseinheiten in das Regelungssystem integriert, so ist dabei zu
beachten, dass es durch eine Anderung des Primérenergiedargebots zu einem Verlassen
der optimalen Lésung kommen kann. So kann es beispielsweise bei einem Wasserkraft-
werk dazu kommen, dass der gewiinschte Wert der Blindleistung durch eine Anderung
der Zuflussmenge nicht mehr bereitgestellt werden kann. Es sind also im Regelalgorith-
mus Anderungen der tatsdchlichen RegelgréBen festzustellen und es ist darauf beispiels-
weise mit einem neuen Optimierungslauf zu reagieren.

Im Vergleich zur Sekundéarregelung, die im Ubertragungsnetz zur Frequenzhaltung einge-
setzt wird, erwirkt das ZUQDE-System weniger Regelvorgange der Maschinen. Die Se-
kundéarregelung hat praktisch sekiindlich Regeleingriffe zur Folge.

Zutritt

Da im Rahmen des Projekts auch dezentrale Erzeugungseinheiten gesteuert werden und
somit am Leitsystem eingebunden sind, gilt es hier den Ubergang der Verantwortung zu
regeln. Bislang konnte der Kraftwerksbetreiber seine Anlagen véllig eigengesteuert be-
treiben, nun ist auch der Netzbetreiber mit ein zu binden. So ist beispielsweise das Ab-
stellen einer Erzeugungseinheit oder die Umschaltung der Steuerung auf ,vor Ort" durch
den KW-Betreiber der Netzleitstelle des Netzbetreibers mitzuteilen, da dies Meldungen an
die Netzleitstelle auslést, die sonst zur Verstandigung und dem Einsatz des Betriebsper-
sonals des Netzbetreibers zur Klarung der Situation vor Ort fihren kénnen. Die Punkte
des Verantwortungsiibergangs bzw. der gegenseitigen Verstandigung missen in das Ver-
tragswerk mit den Eigentiimern und Betriebsfiihrern der dezentralen Erzeugungsanlagen
mit aufgenommen werden.

Systembedienung und Systempflege

Die Bedienung dieses komplexen Systems ist einfach zu halten und gestalten. Denn
durch die Regelung darf es zu keinen negativen Einflissen auf das System kommen. Im
Rahmen des Projekts wurde eine zweistufige Lésung umgesetzt. Am Hauptsystem erfolgt
die Uberwachung des sicheren Netzbetriebes (erweitert um die Regelungslésung und den
geregelten dezentralen Erzeugungseinheiten) durch die Diensthabenden und am ZUQDE-
System erfolgen die erforderlichen Kalibrierungs- und EinstellmaBnahmen. Dazu wurden
unter anderem die im Bericht dargestellten Masken und Visualisierungen erstellt, wobei
die Uberwachung auch am ZUQDE-System méglich ist.

Die einfache Handhabung gilt auch flr die Systempflege, das heiBt die Aktualisierung des
Leitsystems (SCADA). Diese erfordert neue Daten die bei Netzanderungen und Erweite-
rungen zu pflegen sind. Die Erhebung dieser Daten und deren Pflege erfordert die Defini-
tion neue bzw. die Adaptierung bestehender Prozesse.
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Dies gilt insbesondere fiir die zu ermittelnden und bereitzustellenden Lastprofildaten.
Diese sind nicht nur einmalig zur Verfliigung zu stellen, sondern zumindest im Jahres-
rhythmus auf Plausibilitdt zu prifen und wenn erforderlich zu adaptieren.

Zu beachten ist auch die Einbringung neuer Kraftwerke in das Regelungskonzept. D.h. es
muss moglich sein neue Kraftwerke in das Regierungssystem einzubringen, ohne dass
Programmierarbeiten bzw. programmtechnische Eingriffe und Anderungen erforderlich
sind. Diesbezliglich ist eine ,,drag and drop"™ Losung anzustreben.

4.2 Flachendeckender ZUQDE Einsatz

Grundsatzlich wird an dieser Stelle festgehalten, dass die Projektpartner nicht davon
ausgehen, dass Losungen wie in diesem Projekt demonstriert aber auch Smart Grid An-
wendungen ganz allgemein Uber klassische ,Roll-Out-Szenarien®™ ins Feld gebracht wer-
den. Die ,Operationalisierung™ solcher Lé6sungen werden vielmehr bedarfsorientiert, also
bspw. in Netzbereichen und Anlagen, ,wo der Schuh zuerst drickt®, implementiert und
nach und nach auf andere Netzbereiche / Anlagen ausgeweitet. Dabei wird es nicht ,DIE
Kénigsldsung" geben, sondern vielmehr eine Mehrzahl von praktikablen Lésungen, die je
nach Problemstellung und Ausgangslage in den betroffenen Netzgebieten ausgewahlt und
eingesetzt werden.

Die flachendeckende Umsetzung von Smart Grid Losungen wie auch von ZUQDE wird
demnach nicht revolutionar, sondern vielmehr evolutiondr und bedarfsorientiert unter
Berticksichtigung von Lésungsansatzen flr spezifische Problemstellungen erfolgen.

Wichtig dabei ist, dass Lésungen, wie sie im Projekt ZUQDE demonstriert wurden, multi-
plizierbar und skalierbar sind. Damit wird der Weg von einer einzelnen effizienten Losung
einer spezifischen Problemstellung hin zu einem groBen Gesamt-Smart-Grid-System er-
maoglicht. Dies erfordert Erweiterbarkeit und Integrierbarkeit der einzelnen Lésungen.

Sollte die ZUQDE Lésung auf das gesamte Netz der Salzburg AG ausgedehnt werden so
sind dabei die folgenden Erweiterungsszenarien realistisch.

1. Integration der unterlagerten 10-kV-Mittelspannungsnetze in die ZUQDE-Regelung
inklusive Regelung der Transformatoren.

2. Erweiterung des Systems um die lbergeordnete 110-kV-Ebene, damit die Anfor-
derungen dieses Regelbereiches in die Regelung miteingehen.

Fur den Produktivbetrieb mit einer hohen Anzahl an der Regelung beteiligter Komponen-
ten wiirde ein Totalausfall einer zentralen Spannungs-/Blindleistungsregelung unter Um-
standen die Spannungsstabilitat im Netz gefahrden. Die Herausforderung fiir den Betrieb
einer solchen Ldsung liegt sicher in einer ausfallssicheren Redundanz von Hard- und
Softwarekomponenten bei einem zuséatzlichen raschen Zugriff auf Know How von Techni-
kern. Kritische elektronische Bauteile (elektronische Baugruppen u.dgl.), die schwer ver-
figbar sind oder eine lange Lieferzeit vom Lieferanten haben, missen vor Ort als Ersatz-
teile vorgehalten werden. Gerade bei teuren Bauteilen ist das meist eine Risikoabwa-
gung. Wenn die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers sehr gering ist und im
Gegenzug die Kosten fir die Ersatzteilhaltung Gberproportional hoch sind, bedarf es zur
Entscheidung der Vorgangsweise eines strukturierten und analytischen Prozesses.
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Eine weitere kritische Infrastruktur im Projekt stellt das Datennetz dar. Viele, gerade ab-
gelegene, Standorte kénnen technisch nicht redundant mit Datenleitungen angebunden
werden. Fir die technische Konzeption sind Uberlegungen zu vertiefen, wie weit die Ver-
fugbarkeit eines Regelstandortes die Gesamtfunktionalitat beeinflusst oder unter Um-
standen beeintrachtigt. Kernstandorte flir die Spannungsregelung wie beispielsweise Um-
spannwerke mit Regelumspannern sollten jedenfalls (ber redundante Datenanbindungen
verfligen.

Dartber hinaus sind Fragen der Systemkonzeptionen, wie sie in Abschnitt 3.7.4 ange-
sprochen sind (richtige Einstellung ,Ersatzsollwerte", ...), zu beachten.

Grundsatzlich wird festgehalten, dass das ZUQDE-System den Anforderungen der Ska-
lierbarkeit und der Multiplizierbarkeit, wie eingangs erwahnt, auf Basis der Erkenntnisse
des Projekts voll entspricht.

4.2.1 Standardisierte Anlagen

In der Projektumsetzung wurden wie in Kapitel 2 beschrieben die einzelnen Kraftwerke
individuell mit ihren Spezifika betrachtet. Die Einzelbetrachtung der Anlagen im Projekt
war notig, da es sich um Bestandsanlagen von unterschiedlichen Betreibern, mit unter-
schiedlichen Errichtungsdaten und dementsprechend mit unterschiedlichen Eigenschaften
handelt. Infolgedessen waren die Umbauten der Kraftwerksregler sowie die kommunika-
tionstechnischen Anbindungen jeweils Individuallésungen, welche mit einem hohen Im-
plementierungsaufwand verbunden sind. Flr einen flachendeckenden Einsatz des
ZUQDE-Systems sind dementsprechend Individualldsungen aufgrund des Aufwands nicht
sinnvoll. Aus diesem Grund ist eine einheitliche Einbindung von Anlagen anzustreben. Um
dies zu erreichen sind sowohl vereinheitlichte Schnittstellen zu den Anlagen zu schaffen
als auch Mindestanforderungen in Bezug auf maBgebliche Anlagenparameter zu definie-
ren.

Konkret ist damit gemeint, dass der notwendige Umfang an Datenpunkten sowie die Art
der Schnittstellen zur Informationsiibergabe fixiert werden sollen. Neben der Festlegung
der Beeinflussungsmadglichkeiten sind Mindestanforderungen an das Regelvermdgen der
Anlagen vor allem in Bezug auf Blindleistung beispielweise in Form von PQ-Diagrammen
zu definieren.

Um die Vorzige eines intelligenten Systems wie ZUQDE zu nutzen ist es notwendig, dass
die Anlagen im Netz den genannten Anforderungen entsprechen. Der Netzbetreiber hat
diesbeziglich aktuell nur eine Mdglichkeit dies durchzusetzen, den Netzzugangsvertrag.
Folglich ist zu empfehlen, die Einspeisebestatigung bzw. den Netzzugangsvertag zu er-
weitern um die Voraussetzungen fir den Einsatz intelligenter Netzregelungsmechanismen
zu schaffen.

Die Salzburg Netz GmbH nutzt diese Mdglichkeit bereits jetzt um mit den Erkenntnissen
aus den Smart Grid Projekten die Kunden rechtzeitig auf die neuen Anforderungen vor zu
bereiten.

4.2.2 Security

Fir eine Anwendung dieser Losung im Tagesgeschaft sind in Bezug auf Anforderungen
der ,technischen Security®, wie in Kapitel 3.7.7 analysiert, das Sichern von Schnittstel-
len, das Verkleinern des Wirkungsbereiches von Funkschnittstellen sowie das Clustern
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und Harten der Server (ZUQDE Rechner) wichtige Aufgaben, welche bereits konzeptionell
in Sinne von ,Security by design" definiert werden missen.

Erst nach Sicherstellen dieser ,Security by Design™ Architektur ist es sinnvoll den siche-
ren Einsatz Gber die Pilotanwendung hinaus zu starten.

4.3 Untersuchungsgegenstand Abniitzung von Komponenten

Die Anwendung des ZUQDE-Systems hat gezeigt, dass das Netz durch die dynamische
Spannungsregelung mit einer Betriebsspannung nahe der unteren Grenzen betrieben
werden kann. Damit verbunden ist eine Reduktion der durchschnittlichen Betriebsspan-
nung der Betriebsmittel. Die Reduktion der Betriebsspannung kann neben der in Kapitel
1s beschriebenen Leistungsreduktion noch andere Auswirkungen mit sich bringen. Bei-
spielsweise kann sich eine reduzierte Betriebsspannung auf die Alterung der Betriebsmit-
tel auswirken.

Bekanntlich stellen Leistungstransformatoren und Kabeln in jedem elektrischen Versor-
gungsnetz sowohl kapitalmaBig als auch betriebstechnisch hochwertige Komponenten
dar. Aus diesem Grund ist die Abschatzung der betriebsbedingten Alterung flir den ange-
strebten stdérungsfreien Betrieb eines elektrischen Versorgungsnetzes von sehr groBer
Bedeutung. Die Alterungsrate hangt von verschiedenen Faktoren wie Transformatoraus-
fihrung, Kapazitat, Wartungshistorie und Lastverlauf sowie Klima- und Umweltbedingun-
gen ab. Wichtige Einflussfaktoren fiir die Alterungsrate sind:

e Feuchtigkeitsgehalt und -erhdhungen (z. B. Zersetzungsprodukt von Kohlenwas-
serstoffen in der Isolierung)

e Betriebstemperaturen (unter Last, Umgebung);

e Mechanische und elektrische Belastung (Kurzschlliisse, Oberschwingungen, Be-
triebsspannung usw.)

Allein die Betriebsspannung verursacht bei isolierenden Materialien eine Art von Span-
nungsstress, der schlieBlich zur Isolationsverschlechterung flihrt und nach einer be-
stimmten Zeit einen Ausfall zur Folge haben kann. Der Betriebsspannungsstress tragt
direkt zum Altern bei und andere Faktoren des Alterns werden mit seinem Effekt multipli-
ziert. Anders als bei dem durch gegenwartigen Stromfluss verursachten thermischen
Stress, welcher nur wahrend Hoéchstlastzustanden entsteht und dies nur, wenn Hochst-
lasten wahrend eines betrachtlichen Zeitabschnitts auftreten, besteht der Betriebsspan-
nungsstress alle 8760 Stunden des Jahres mit ungefahr der gleichen GréBe.

Das Verhaltnis zwischen Betriebsspannungshdhe und Alterungsrate ist in hohem Grade
exponentiell.'® Eine Betriebsspannungsabsenkung von 5% verursacht in einigen Fillen
eine Verminderung der durch die Betriebsspannung verursachte Alterung um 35%. Damit
verringert sich die durch den Betriebsspannungsstress zu erwartende Stérungsrate um
35%. Da die Betriebsspannung nicht der einzige Alterungsfaktor ist, wird die Gesamtsto-
rungsrate vermutlich 15 bis 20% verringert.

Neben den technischen Aspekten spielen vor allem Rahmenbedingen eine wichtige Rolle
fur den Einsatz intelligenter Ldsungen im Energiesystem. Auf Erkenntnisse in Bezug auf

8 ygl. H.Lee Willis, G.V.Welch, R.R. Schrieber: ,Aging Power Delivery Infrastructures", Marcel Dekker, New
York, 2001
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den gesetzlichen, regulatorischen und wirtschaftlichen Rahmen wird im folgenden Ab-
schnitt eingegangen.

4.4 Rahmenbedingungen

Die Projektumsetzung zeigt Grenzen fir intelligente Lé6sungen im Energieversorgungsbe-
reich in Bezug auf die aktuellen Rahmenbedingungen auf. Diese Erkenntnisse werden in
den folgenden Absatzen angesprochen.

TOR (technisch organisatorische Regeln fiir Betreiber und Benutzer von
Netzen) Teil D: Besondere technische Regeln Hauptabschnitt D4: Paral-
lelbetreib von Erzeugungsanlagen mit Verteilernetzen

In den TOR D4 ist die Problematik der Spannungshaltung sehr ausfihrlich dargestellit.
Hier ist ausdrlicklich die Méglichkeit fir zuklnftige innovative Spannungsregelungssys-
teme (wie den ZUQDE-Regler) gegeben. Aus dieser Betrachtungssicht ist das ZUQDE-
Regelkonzept ausdricklich erwiinscht:

Auszug aus Tor D4: ,Aus Griinden der Spannungsstabilitdt und der Spannungsqualitdt im
Netz des Netzbetreibers kann auch eine spannungsabhéngige Blindleistungsregelung oder
eine andere netzspezifische Spannungsregelung notwendig sein, um den Parallelbetrieb
einer Erzeugungsanlage mit dem Netz zu erméglichen, ohne die Spannungsqualitét fir
andere Netzbenutzer unzuldssig zu beeinflussen. Bei einer solchen Betriebsweise kann
statt einer Blindleistungslieferung gemaB einem festgelegten Leistungsfaktor Lamda
(Verschiebungsfaktor cos ¢) auch eine andere variable Blindleistungslieferung bzw. ein
Blindleistungsbezug aus dem Netz des Netzbetreibers erforderlich sein. In besonderen,
vom Netzbetreiber begriindeten Féllen kann auch eine Reduzierung der Wirkleistungslie-
ferung notwendig werden.™

ANB (Allgemeine Bedingungen fiir den Zugang zum Verteilernetz der
Salzburg Netz GmbH, Stand 12.01.2010):

In den ANB ist zur Blindleistungsregelung von Einspeiseanlagen unter VII 8. folgendes
festgelegt:

,Fur Einspeiser kann der Sollwert der Blindenergieeinspeisung oder des Blindenergiebe-
zuges bzw. des Leistungsfaktors geméB den geltenden technischen Regeln zwischen dem
Netzbetreiber und dem Einspeiser unter Berlicksichtigung der Erfordernisse des Netzbe-
triebes vereinbart werden."

Dieser Passus lasst die Méglichkeiten der Blindleistungs-Regelvorgaben fiir den Netzbe-
treiber offen.

Zur Datenlibertragung wird in den ANB unter Punkt XIV. ,Ubermittlung von Daten™ nur
die Datenubertragung flir Verrechnungszwecke betrachtet. In welcher Weise eine Daten-
Ubertragung fir Regelungszwecke erfolgen soll ist hier nicht festgelegt.

Der ZUQDE-Regler entspricht grundsatzlich dem Regelungsinhalt der ANB, eine Beschrei-
bung der online-Datenlibertagung fiir Regelungszwecke soll ergéanzt werden. Diskussio-
nen und Festlegungen Uber eine allfdllig notwendige Verglitung der Netzbetreiber an die
Erzeuger flr Blind- und allenfalls auch Wirkleistungsbereitstellung im Rahmen der be-
schriebenen Regelungsvorgange sind zu treffen.
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Systemnutzungstarifverordnung (SNTVO):

In den SNTVO (konsolidierte Fassung 2011) ist zur Verrechnung von Blindenergie im Ka-
pitel Netzzugangsentgelt Folgendes festgelegt:

»(2) Nicht im Netznutzungsentgelt beriicksichtigt ist eine Blindleistungsbereitstellung, die
gesonderte MaBnahmen erfordert, individuell zuordenbar ist und innerhalb eines definier-
ten Zeitraums mit einem Leistungsfaktor, dessen Absolutbetrag kleiner als 0,9 ist, er-
folgt. Die Aufwendungen dafiir sind den Netzbenutzern gesondert zu verrechnen".

Somit ist festgelegt, dass einem Verbraucher flr Blindleistungsbezug und fiir Blindleis-
tungslieferung auBerhalb des Leistungsfaktors 0,9 Blindleistung in Rechnung gestellt
werden kann.

Der Umkehrschluss, dass ein Erzeuger fur eine vom Netzbetreiber angeforderten Blind-
leistungslieferung/Blindleistungsbezug auBerhalb des Leistungsfaktors A = 0,9 im Sinne
der Gleichberechtigung eine Rechnung stellen darf, ist nicht geregelt und auch nicht de-
zidiert ausgeschlossen.

Das ZUQDE-Regelungskonzept bericksichtigt grundsatzlich die A = 0,9-Grenze nicht.
Technisch ist es problemlos mdglich im Teillastfall mehr Blindleistung zu liefern oder zu
beziehen. Fir einen uneingeschrankten Betrieb des ZUQDE-Systems ware eine Regelung
in den SNTVO wiinschenswert.

Analoges gilt, wie bereits beschrieben, fir den Fall volkswirtschaftlich sinnvoller Ein-
schrankungen der Wirkleistungserzeugung im Rahmen der Spannungsbandbewirtschaf-
tung.

Netzanschlussvertrage

In den Netzanschlussvertragen missen flir den Einsatz des ZUQDE-Reglers neben den
Anforderungen der Spannungshaltung am technisch geeigneten Anschlusspunkt speziell
die Themen Datenlibertragung (in ANB nicht geregelt) und Blindleistungsverrechnung (in
SNTVO nicht geregelt) behandelt werden.

Falls seitens des Regulators festgestellt wird, dass Blindleistung gleichberechtigt zu ver-
rechnen bzw. zu verglten ist, so wird ein anderslautender Passus im Netzvertrag unwirk-
sam.

Neben den genannten direkten Betroffenheit sind zudem indirekte Abhangigkeiten wie die
folgenden zu bertcksichtigen:

Minimierung des Leistungsbedarfs vs. Reduzierung der
Verteilnetzverluste

Die Funktionalitat der Optimierung bzw. Minimierung der Bezugsleistung aus dem lber-
geordneten Netz kann als eine Mdglichkeit des Engpassmanagements bezeichnet werden.
Es besteht jedoch die Méglichkeit, dass es dabei zu einer Erhéhung des Ubertragungsver-
luste (speziell auf den Leitungen) kommt. Das aktuelle Schema der Anerkennung der
Netzverluste in Osterreich sieht eine Deckelung der Netzverlustmenge als Prozentsatz der
Netzabgabemenge fir Verteilnetzbetreiber vor. Zu beachten ist hierbei, dass der Deckel
als rollierend zu verstehen ist und sich der Prozentsatz der anerkannten Netzverlustmen-
ge jahrlich verringert.

Das Ziel dieser Regelung, die Reduktion der Netzverluste des Verteilnetzes, steht also
nicht im Einklang mit dem Einsatz der Minimierung der Bezugsleistung aus dem Uberge-
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ordneten Netz als EngpassmaBnahme, da diese eine Erhdhung der Netzverluste zur Folge
haben kann. Dies wiirde bedeuten, dass dem Verteilnetzbetreiber Kosten fiir die Aufbrin-
gung der Netzverluste entstehen, die nicht anerkannt wiirden. Dieser Punkt erfordert
weiter fihrende Analysen.

Engpassmanagement und Schwarzstartfahige Kraftwerke im Verteilnetz

Das EIWOG hat unter § 3 Abs. 4 bzw. § 4 Abs. 6 zum Ziel, einen Ausgleich flir gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen im Allgemeininteresse zu schaffen, die den Elektrizitats-
unternehmen auferlegt wurden und die sich auf die Sicherheit, einschlieBlich der Versor-
gungssicherheit, die RegelmaBigkeit, die Qualitat und den Preis der Lieferungen sowie auf
den Umweltschutz beziehen.

MaBnahmen zur Beherrschung von kritischen Netzzustéanden, zur Vermeidung von GroB3-
stérungen bzw. zur Begrenzung ihrer Auswirkungen sind von héchster Bedeutung fir den
sicheren Betrieb der Osterreichischen Netze, fiir den effizienten und dem Bedarf entspre-
chenden Betrieb und die Betriebskoordination der dsterreichischen Ubertragungs- und
Verteilernetze, sowie allgemein flr die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie.

Die MaBnahmen sind in allen Bereichen des elektrischen Energieversorgungssystems zu
realisieren, also in Kraftwerken, im Netz und auf der Netzbenutzerebene. Sie beschreiben
praventive MaBnahmen, aktive Anpassungen der Erzeugung von Wirk- und Blindleistung
sowie MaBnahmen zur Netzbenutzerabschaltung passiv im Netz wie auch aktiv bei Netz-
benutzern.

Der Betrieb des Netzes umfasst insbesondere nachstehende Leistungen:
e Spannungshaltung und Blindleistungsbereitstellung;

e Betriebsfiihrung;

e Versorgungswiederaufbau;

e Verhinderung und Beseitigung von Netzengpdssen sowie

e Datenibertragung, -speicherung und -auswertung.

Zur Sicherstellung des sicheren Betriebes sind insbesondere schwarzstartfahige Kraft-
werke im Netzgebiet vorzuhalten, um so neben dem Beitrag flir das Verteilernetz auch
einen fiir das Ubertragungsnetz zu leisten. Aufgrund der unterschiedlichen Kraftwerks-
technologien und deren Charakteristika empfiehlt es sich, zugehdrige Vertrage mit poten-
tiell mdglichen Kraftwerken, unter Berlicksichtigung der Netzkonzepte, u.a. Netzwieder-
versorgungskonzepte, abzuschlieBen.

In diesem Kontext erscheint es als nicht sinnvoll, die dezentralen Einspeiseanlagen
schwarzstartfahig auszuristen - dies wird sinnvollerweise durch groBe KW-Bldcke sicher
gestellt. Im Sinne der oben genannten Zwecke kénnte aber diskutiert werden auch klei-
nere Kraftwerke zumindest inselbetriebsfahig auszufiihren und, sofern sie technisch ent-
sprechend ausgeristet sind und damit dazu in der Lage, den Markt fir solche System-
dienstleistungen auch fir kleine Einspeiser zu 6ffnen. Im Sinne des Engpassmanage-
ments in Verteilernetzen kdnnen diese dezentralen Einspeiser in vielen Fallen eine wert-
volle Unterstiitzung des Netzbetriebes sicherstellen.

Derzeit werden in Osterreich in erster Linie fir ausgewahlte Kraftwerke im Ubertragungs-
netz (also auf der 220-kV- bzw. 380-kV-Ebene) die Kosten fiir Schwarzstart- und Insel-
betriebsfahigkeit von der Regulierungsbehdrde als Teil der Netzkosten anerkannt weil
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man davon ausgeht, dass in erster Linie diese einen allfallig notwendigen Netzwiederauf-
bau stitzen.

In der Praxis wird das bereits jetzt auch durch geeignete Kraftwerke im Verteilernetz si-
chergestellt (auf der Hoch- und Mittelspannungsebene).

Ebenso ist die Teilnahme von Kraftwerken in Osterreich erst seit 2012 méglich und da
nur fir KW mit einer Nennleistung tber 2 MW.

Grundsatzlich sollte man zukiinftig die Potenziale der Summe kleiner Einspeiseeinheiten
nutzen und auch fir diese die Mdglichkeit 6ffnen, technisch und aus Marktsicht flr diese
Anforderungen und Dienstleistungen einen Beitrag zu leisten.

Datenschutz und Security

Beide Aspekte sind gemaB den in Kapitel 3.7 beschriebenen Anforderungen im Vorfeld
der Umsetzung im Regelgeschaft sicher zu stellen. Das Fehlen von einheitlichen Schutz-
profilen im Zusammenhang mit Datenschutz und ,technischer Security" erfordert zur Si-
cherstellung dieser Voraussetzungen jeweils individuelle Analysen und Umsetzungen. Ein
diesbezligliches Instrument kann die aktuelle Situation im Punkto Sicherheit verbessern
und lasst die Standardisierung von Produkten und Prozessen weiter fortschreiten, was in
weiterer Folge zu einer Kostenreduktion, einem héherem Bewusstsein der Risiken und
einer hoherer Akzeptanz von SicherungsmaBnehmen sowie einem insgesamt hdheren
Sicherheitsniveau fihren kann.

Dementsprechend ist eine von einem breiten Kreis getragene gemeinsame Richtlinie zu
Datenschutz und Security in der Zukunft fir Smart Grid Umsetzungen hilfreich.
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6 Anhang

6.1 Disseminationen Projekt ZUQDE

= Stakeholderinformationen, z.B.

26.01.2012 - Information flir Energie-Control Austria (ECA) im Lastvertei-
ler im Rahmen einer Energielenkungsibung in Salzburg mit Vertretern des
Bundesministeriums fir Wirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ), des Re-
gelzonenflhrers Strom Austrian Power Grid (APG) und Gas Austrian Gas
Grid Management (AGGM) und des Landes Salzburg

01.03.2012 - Vorfuihrung fir Siemens Mitarbeiter aus Norwegen

04.04.2012 - Information fir Vorstande beider Projektpartner (Fr. Stein-
berger-Kern, Siemens AG, Hr. Schitter Salzburg AG)

29.04.2012 - Lange Nacht der Forschung, Standort Salzburg AG

2 Besuche, 2 TelCos - Erfahrungsaustausch auf Anfrage ERDF (F&E-
Bereich von EDF)

1 Besuch, mehrere TelCos - Erfahrungsaustausch auf Anfrage SINTEF
(Norwegen)

06.06.2012 - Projektvorstellung und Ergebnisdiskussion mit Vertretern von
11 Verteilernetzbetreibern aus Osterreich und 1 aus Frankreich in Salzburg

= div. Infoveranstaltungen fir Siemens-Usergroups, z.B.
28. - 30.09.2011 Spectrum User Group 2011 in Linz
26. — 28.10.2011 6th Power Spectrum User Group in Rom

22. - 23.03.2012 Treffen von Leitwartenverantwortlichen 6sterreichischer
Verteilernetzbetreiber in Graz

19. - 20.09.2012 Smart Grids Infotage in Dresden
26. - 27.09.2012 Smart Grids Infotage in KdIn

» Beitrage auf Kongressen z.B.

03.11.2010 ,Meeting of regional Smart Grids technology platforms" in
Ljubljana auf Einladung und Organisation durch die Nationale Technologie-
plattform Smart Grids (NTP) Slowenien

15.04.2011 ,Energissima" in Fribourg (CH), ,der einzigen Ausstellung der
Schweiz, die sich ausschlieBlich dem Thema erneuerbare Energien widmet"
(siehe auch www.energissima.ch/de/homepage.html)

Endbericht Projekt ZUQDE Seite 103 von 108



6 Anhang

14.06.2011 Seminar "Distribution Smart Grid" in Zagreb auf Einladung und
Organisation durch das CIRED®® Croatian National Committee / NTP Croatia

23. - 25.06.2010 Smart Grids Week 2010 in Salzburg: Posterprasentation
Projekt ZUQDE sowie Projektprasentation zur Smart Grids Modellregion
Salzburg (SGMS) inkl. Projekt ZUQDE

24. - 27.05.2011 Smart Grids Week 2011 in Linz: Posterprdasentation Pro-
jekt ZUQDE und Projektprasentation zur Smart Grids Modellregion Salzburg
(SGMS) inkl. Projekt ZUQDE

23. - 25.05.2012 Smart Grids Week 2012 in Bregenz: Posterprasentation
Projekt ZUQDE inkl. Projektvorstellung im Auditorium

05. - 06.11.2012 VDE?*’-Kongress 2012 ,Smart Grids" in Stuttgart
= Publikationen, z.B.
IEEE?! Transactions on Smart Grids

Publikation fiir CIRED 2013 geplant

* Film Siemens Uber ZUQDE (geplant)

19 Congrés International des Réseaux Electriques de Distribution
20 yverband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (Deutschland)
21 Tnstitute of Electrical and Electronics Engineers
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ZUQDE-Poster Smart Grids Week 2010 in Salzburg (23. - 25.06.2010):

Smart Grids Moedellregion Salzburg
Projekt ZUQDE -

zZentrale Spannungs-(U)-/ Blindleistungs=
(Q)=RegelungfurDezentrale’ErzeEUger

Problemstelling L Wethodik

O Fir den Anschluss von Erzeugungsanlagen
mussen (vor allem auch bei steigendem Anteil
der erneuerbaren Energien) kostenglinstige
und ..intelligente®“ L6sungen gefunden
werden, die den Netzbetrieb innerhalb der
zuléassigen Betriebsgrenzen sicherstellen.

Anforderungsanalyse

O Derzeit muss der Kraftwerksbetreiber bis zum
technisch geeigneten Anschlusspunkt eine
oftmals teure Anschlussleitung errichten, was
in vielen Fallen die Wirtschaftlichkeit von
Projekten in Frage stellt.

Zielsetzing Projektlaufzeit. 07 /2010 — 04 /2012
AngestrebteErgebnisse

O Zentrale Spannungs-/ Blindleistungsopti-
mierung und ~regelung Uber das bestehende
Prozessrechnersystem

O Optimierung jedes Netzknotens im MS-Netz
(Spannungshaltung, Blindleistungs-Mgmt,
Verlustminimierung)

O Optimierung inklusive Ubergeordnetes
110-kV-Netz bzw. untergeordnetes
Niederspannungsnetz

O Die prototypische Entwicklung wird mit
einem Closed-Loop-Betrieb im Testnetz
Lungau (Land Salzburg) demonstriert
und abgeschlossen

O Vergleich mit dem Ansatz von DG Demonetz

2

z 2
5 2
£ §
g g

) @ "D
= =
= =
3 3
g é

Zielfunktionen:

O Verhindern von Grenzwertverletzungen

O Minimierung Leistungsbedarf

O Verlustminimierung

O Maximierung der erzeugten
Blindleistung

O Umsatz maximieren

und Qualitét

teuerung von Transformatoren, Erzeuger, Lasten

i, =+ Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geférdert und
fond im Rahmen des Programms ,NEUE ENERGIEN 2020“ durchgefuhrt.

]
» SMARTGRIDS
% Modellregion Salzburg E: Salzburg Netz SIEMENS
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ZUQDE-Poster Smart Grids Week 2011 in Linz (24. - 27.05.2011):

Smart Grids Modellregion Salzburg
Projekt ZUQDE —

Zentrale Spannungs-(U)-/ Blindleistungs-
(Q)-Regelung Tur Dezentrale Erze uger

Thomas Rieder Albana llo

Problemstellung Systemarchitektur

LV Main €C ; ~ Backup CC

) Fur den Anschluss von Erzeugungsanlagen
mussen (vor allem auch bei steigendem Anteil
der erneuerbaren Energien) kostengiinstige

und ..intelligente” Losungen gefunden
werden, die den Netzbetrieb innerhalb der

zulassigen Betriebsgrenzen sicherstellen.

Derzeit muss der Kraftwerksbetreiber bis zum
technisch geeigneten Anschlusspunkt eine
oftmals teure Anschlussleitung errichten, was
in vielen Fallen die Wirtschaftlichkeit von
Projekten in Frage stellt.

Angestrebte Ergebmsse

Q

O Zentrale Spannungs- / Blindleistungs-
optimierung und —regelung Uber das
bestehende Prozessrechnersystem

O Die prototypische Entwicklung wird mit
einem Closed-Loop-Betrieb im Testnetz
Lungau (Land Salzburg) demonstriert

und abgeschlossen
) Vergleich mit dem Ansatz von DG Demonetz |*_Steuerung von Transformatoren, Erzeuger, Lasten

igkeit und Qualitat

im Rahmen des Programms ,NEUE ENERGIEN 2020 durchgefiihrt.

- /7
SMARTGRIDS
Modellregion Salzburg Ej Salzburg Netz SI EM ENS

%+ Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geférdert und
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ZUQDE-Poster Smart Grids Week 2012 in Bregenz (21. - 25.05.2012):

Projekt ZUQDE

Thomas Rieder thomas.rieder@salzburgnetz.at Albana llo albana.ilo@siemens.com
I —————————

Herausforderungen Umsetzung
= Anschluss von dezentralen erneuerbaren = Zustandsermittlung fir Verteilnetze (DSSE)
Erzeugungsanlagen = Spannungs — Blindleistungsregelung
= Begrenzungen im Verteilnetz Central Volt - Var Control (CVVC)
= Hohe Netzanschlusskosten fir technisch = Kaskadierte Regelung i |
geeigneten Anschlusspunkt * \ernetzung von Anlagen eller
—  Wirtschaftlichkeitskriterium flr
Lolaler Regler
Erzeu.gungsanlag.en oaon sereer | ey
= Kostengiinstige Integration von P —
Erzeugungsanlagen durch intelligente L8sung vy EF el R I
ﬁ e tger
Konzept
= Zentrale Spannungs- / Blindleistungsregelung s
und —optimierung

= Nutzung des bestehenden

P2 s NErsy S #

= Aut tisi im Verteilnet .
.u or_na isierung im Verteilnetz Ergebnisse
= Einwirken auf dezentrale Erzeugungsanlagen

= Optimierter Spannungsverlauf
Netetsystem Backup = Erweiterter betrieblicher Spielraum

ﬁ i-i =  Dynamische Optimierung (Verluste, ...)
m’ - wy m,. 325 KV ZUQDE - mit Generatorregelung —
HE 32
" ZUQDE

315 ZUQDE-Grenzg
Turrach/Rosatina

Betriebsarenze,

“Tamsweg/Kaserne

31 L Moarhofe.
___‘é_:_____gﬂ‘ Seethal/Kirche

‘\ SteindLu/Moos,

305

F-TamswgfLandsci\ S R 10 )
30 = Nominal

ZUQDE-Grenz:
29,5

ZUQDE = Zentrale Spannungs- (U) und
Blindleistungsregelung (Q) mit Dezentralen 29
Einspeisungen

Betriebsgrenze

[} 10 20 30 40 50

km

. =+ Dieses Projekt wird aus Mitteln des Klima- und Energiefonds geférdert und im Rahmen
S des Programms ,NEUE ENERGIEN 2020“ durchgefuhrt.

@& SMARTGRIDS
‘P""‘f Modellregion Salzburg EjSalzburg AG E: salzburghetz  SIEMENS
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6.2 Projektteam

Salzburg Netz GmbH:

Ansprechpartner zum Projekt:

DI Thomas Rieder, MBA
Leiter Elektrische Netze, Projektleiter
Thomas.rieder@salzburgnetz.at

DI Walter Schaffer, MBE
Leiter Netzlastverteiler
Walter.schaffer@salzburgnetz.at

Weitere Projektmitarbeiter:

DDI Philipp Mattle

DI Rudolf Pointner

Dipl-HTL-Ing. Rudolf Palzenberger
Ing. Norbert Schwaighofer
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Siemens AG Osterreich:

Ing. Manfred Diwold

IC SG EA SOL

Infrastructure & Cities, Smart Grids,
Energy Automation, Solutions
Manfred.diwold@siemens.com

Dr. Albana Ilo
CT DC E EMA CEE

Corporate Technology Central Eastern Europe
Development Center Energy
Energy Management Applications

Albana.ilo@siemens.com

DI Thomas Attwenger
DI Wolfram Bornberg
Ing. Wolfgang Bittermann
DI Andreas Lugmaier
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