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VORWORT

Die Publikationsreihe BLUE GLOBE REPORT macht die Kompetenz und Vielfalt, mit der die
osterreichische Industrie und Forschung fir die Losung der zentralen Zukunftsaufgaben
arbeiten, sichtbar. Strategie des Klima- und Energiefonds ist, mit langfristig ausgerichteten
Forderprogrammen gezielt Impulse zu setzen. Impulse, die heimischen Unternehmen und
Institutionen im internationalen Wettbewerb eine ausgezeichnete Ausgangsposition
verschaffen.

Jahrlich stehen dem Klima- und Energiefonds bis zu 150 Mio. Euro fiir die Forderung von
nachhaltigen Energie- und Verkehrsprojekten im Sinne des Klimaschutzes zur Verfiigung.
Mit diesem Geld unterstitzt der Klima- und Energiefonds Ideen, Konzepte und Projekte in
den Bereichen Forschung, Mobilitat und Marktdurchdringung.

Mit dem BLUE GLOBE REPORT informiert der Klima- und Energiefonds tber
Projektergebnisse und unterstitzt so die Anwendungen von Innovation in der Praxis. Neben
technologischen Innovationen im Energie- und Verkehrsbereich werden gesellschaftliche
Fragestellung und wissenschaftliche Grundlagen fir politische Planungsprozesse
prasentiert. Der BLUE GLOBE REPORT wird der interessierten Offentlichkeit liber die
Homepage www.klimafonds.gv.at zuganglich gemacht und ladt zur kritischen Diskussion ein.

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Projekts aus dem Forschungs-
und Technologieprogramm ,,Neue Energien 2020". Mit diesem Programm verfolgt der
Klima- und Energiefonds das Ziel, durch Innovationen und technischen Fortschritt den
Ubergang zu einem nachhaltigen Energiesystem voranzutreiben.

Wer die nachhaltige Zukunft mitgestalten will, ist bei uns richtig: Der Klima- und
Energiefonds fordert innovative Losungen fur die Zukunft!

%\J@fgo

Theresia Vogel Ingmar Hobarth
Geschaftsfuhrerin, Klima- und Energiefonds  Geschaftsfihrer, Klima- und Energiefonds
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Kurzfassung

Ziel des Projektes RADREC war es, Konzepte zur Rickgewinnung von Strahlungswarme wahrend der
Produktkiihlung bei der voestalpine Austria Draht GmbH und der voestalpine Tubulars GmbH & Co
KG (Draht-, Rohrwalzwerk) zu erarbeiten, um den Primdrenergieeinsatz zu reduzieren.

In der dsterreichischen stahlverarbeitenden Industrie wurden im Jahr 2007 ca. 23,69 GWh Ol,
13.886,53 GWh Erdgas und 3.666,54 GWh Strom1 eingesetzt. Vorstudien haben gezeigt, dass in
den betrachteten Unternehmen theoretisch alle Nebenprozesse (Hallenheizung, Beize,
Olvorwdrmung usw.) aus der Abwédrme, welche bei der Produktkiihlung an Kuihlbetten und
Hakenbahn entsteht, beheizt werden kénnen. Die Warmestrome beinhalten 30 - 50 % der in den
Ofen (Drehherd- und Hubbalkenofen) dieser Unternehmen eingesetzten Primarenergiemengen.
Diese Energie wird derzeit in Form von Strahlungswarme und warmer Luft an die Umgebung
ungenutzt abgegeben.

Verfahren zur Nutzung der bei der Produktkiihlung entstehenden Strahlungswarme werden derzeit in
der dsterreichischen stahlverarbeitenden Industrie und auch international nicht eingesetzt. In der
technischen Fachliteratur werden Ansatze zur Nutzung dieser Warmestrome seit ca. 1980 nur selten
beschrieben. Bestehende Patente zur Warmerickgewinnung an Kihlbetten sind in den betrachteten
Unternehmen aufgrund dessen, dass die vorgeschlagenen technischen Lésungen nicht den
unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen (Produktionsprogramm, Sicherheit,
Wartungsfreundlichkeit) entsprechen, nicht praktikabel.

Im Rahmen des Projektes RADREC wurde das praktisch realisierbare
Wadrmerlckgewinnungspotenzial bei der voestalpine Austria Draht GmbH und der voestalpine
Tubulars GmbH & Co KG experimentell mit Hilfe einer Versuchsanlage ermittelt. Basierend auf den
ermittelten Versuchsdaten wurden Simulationsrechnungen zur Ermittlung des
Warmerickgewinnungspotenzials in einer GroBanlage durchgefiihrt. Im Anschluss daran wurde fir
die Warmerickgewinnung ein Konzept entwickelt, welches die technische Ldsung fir die
Rickgewinnung von Strahlungswarme und die Einbindung der riickgewonnen Energie in das
unternehmensspezifische Energieversorgungssystem beinhaltet.

AbschlieBendes Ziel war €s, die entwickelten technischen Konzepte einer
Wirtschaftlichkeitsberechnung, unter Berlicksichtigung von Energiepreisentwicklungen und der
Entwicklung des CO2-Emissionshandels zu unterziehen.

1 Vgl. Statistik Austria Bilanz erstellt am 24.6.2008
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Abstract

The aim of the project RADREC was the development of concepts for radiant heat recovery which is
produced while the milling products are cooled down to reduce the primary energy demand in
voestalpine Austria Draht GmbH and voestalpine Tubulars GmbH & Co KG (wire-, and tube steel
company).

At present the Austrian steel industry uses about 23,69 GWh oil, 13.886,53 GWh petroleum gas und
3.666,54 GWh electricity. In the last year studies by the authors have shown that in theory the steel
companies can supply the energy demand of side processes (for example: heating system for
premises, pickling tanks, hydraulic fluid heating) by energy from radiant heat recovery. These
radiant heat flows contain about 30 - 50 % of the energy input for heating up the billets. For that
reason in the steel industry the usage of the radiant heat flow contains a big potential for the future.

In the steel industry the billets produced in strand casting are heated and processed in rotary heath
furnaces or walking-beam furnaces. At the end of the production process the milling products
contain still a big fraction of the inserted primary energy. The milling products are cooled down by
air (cooling bed, hook conveyor), but nowadays the parts of used energy is dissipated to the
environment unused as radiant heat or hot air.

Approaches to use these radiant heat flows from cooling beds and hook conveyor are presently
neither used in the Austrian or in the international steel industry. The approach to use these heat
flows have been rarely discussed in the technical literature of the last 30 years so far. Existing
patents for radiant heat recovering on cooling beds are inapplicable in those companies because
they are not corresponding to the general company specific conditions (for example: safety,
maintainability, no negative effect on the product quality).

The chosen method for achieving the aim of RADREC was an experimental identification of the
realistic potential of heat recovery on cooling beds and hook conveyors with a pilot plant in the two
steel companies. Based on the test results calculations of the heat recovery potential for a large
scale plant were done. Further more models for the radiant heat recovery were developed which
were applicable in the companies and which integrates the recovered energy into the company
specific energy supply unit.

The final goal was to carry out a cost effective analysis regarding the payback period of necessary
investments for realizable, risk less technologies corresponding to the general company specific
conditions and with regard to future developments of energy cost and the future development of
CO2 emission trading.
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1 Einleitung

Das industrielle Forschungsprojekt ,RADREC - Energieeffizienzsteigerung in der stahlverarbeitenden
Industrie durch Rlickgewinnung von Strahlungswdrme an der Hakenbahn und an Kihlbetten" ist
dem Themenfeld ,Energie in Industrie und Gewerbe" zugeordnet.

Aufgabenstellung

In den betrachteten Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie (voestalpine Austria Draht
GmbH, voestalpine Tubulars GmbH & Co KG) tritt im Verlauf des Produktionsprozesses
Strahlungswarme auf. Diese Energie wird ungenutzt an die Umgebung (Produktionshalle) abgegeben
und fahrt zu einer Verschlechterung der Arbeitsbedingungen fiir die in diesem Bereich beschaftigten
Mitarbeiter, vor allem im Sommer. Eine Rickgewinnung dieser Energie wlirde den Primadr-
energieeinsatz der Unternehmen deutlich reduzieren und gleichzeitig die Arbeitsbedingungen
verbessern.

Die Strahlungswarme tritt in folgenden Bereichen auf:
— voestalpine Austria Draht GmbH: Drahtbundkiihlung entlang der Hakenbahn
— voestalpine Tubulars GmbH & Co KG: Kiihlbett zur Abkiihlung der Nahtlosrohre am Ende des
Produktionsprozesses (Walzen) und im Anschluss an die Warmebehandlung

voestalpine Austria Draht GmbH: Ein hoher Anteil der im Erwarmungsofen (Hubbalkenofen)
eingebrachten Energie ist im Walzgut enthalten. Die gewalzten Drahtbunde verlassen die
Bundbildekammer mit einer Temperatur von 600 bis 700 °C. In weiterer Folge werden die
Drahtbunde nach Verlassen der Bundbildekammer an Bundtransporteinrichtungen lbergeben. An
der Hakenbahn werden die Drahtbunde ohne Warmerickgewinnung an der Umgebungsluft
ausgekiihlt. Zur zumindest teilweisen Rickgewinnung der in den Drahtbunden gespeicherten Energie
bietet sich eine Energieriickgewinnung entlang der Hakenbahn an. Zur Warmerickgewinnung sollen
die Drahtbunde durch eine mit Warmetauscherflachen ausgestattete Hakenbahn geflihrt werden, in
der die Bundwarme durch Strahlung an die Warmetauscherflachen tbertragen wird.

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG: Am Kihlbett wird dem Endprodukt jene Energie wieder
entzogen, welche dem Vormaterial zunachst zugefihrt wurde, um eine Umformung und Bearbeitung
maoglich zu machen. Fir die Abkidhlung des Endprodukts von ca. 1.000 bis 600 °C auf
Umgebungstemperatur wird ein Luftstrom eingesetzt, der durch Gebldse erzeugt wird. Zu diesem
Zweck befinden sich derzeit 10 Geblase unter dem Kihlbett mit einem Luftdurchsatz von jeweils ca.
20.000 m3/h. Direkt Uber dem Kulhlbett befinden sich zwei mal acht Dachventilatoren, wobei die
Lufttemperatur in diesem Bereich ca. 50 bis 60 °C betragt. Direkt am Kulhlbett betragt die
Temperatur etwa 800 °C. So wird die Warme nicht nur direkt an die Umgebung abgefiihrt, es
werden zusatzlich noch groBe Energiemengen fir Geblase eingesetzt.

Zum gegenwartigen Zeitpunkt erfolgt in diesen Bereichen des Produktionsprozesses keine
Warmerlckgewinnung, da die Temperaturen in Abhdngigkeit vom Produktprogramm schwanken,
unterschiedliche Warmestromdichten auftreten und mdgliche auftretende Risiken aufgrund der
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relativ hohen Produkttemperaturen und méglichen mechanischen Stérungen bisher nicht untersucht
wurden.

Zielsetzungen

— Experimentelle Ermittlung des Wa&armerickgewinnungspotenzials aus Walzdraht und
Nahtlosrohren

— Simulation und konstruktiver Entwurf flir die Umsetzung von Gesamtlésungen fir die
Rickgewinnung von Strahlungswarme

— Einbindung der riickgewonnenen Warme in die betriebliche Energieversorgung mit dem Ziel,
Primarenergie einzusparen

— Wirtschaftlichkeitsberechnung der machbaren, flir den Produktionsprozess risikofreien und
konstruktiven Lésungen

Aufbau und Methodik

Zur Erreichung der Projektziele und Ermittlung des Warmeriickgewinnungspotenzials aus Walzdraht
und Nahtlosrohren wurde eine experimentelle Vorgehensweise in Form eines Versuchsaufbaus im
kleinen MaBstab gewahlt, weil die Installation von zusatzlichen Baukdérpern mdglicherweise
Stérungen des Produktionsablaufes (bezliglich Warmefluss, Rickwirkung auf das Produkt sowie
sicherheitstechnischer Aspekte), die vom theoretischen Standpunkt zum derzeitigen Zeitpunkt nicht
vorhersehbar sind, hervorrufen kdnnte.

Aufgrund der Kenntnis des Warmerlickgewinnungspotenzials sowie der im Rahmen der Versuche
aufgetretenen Storfdlle und Schwierigkeiten wurde im nachsten Schritt eine apparative Losung flr
die groBflachige Umsetzung der Warmerickgewinnung am Hubrechenkihlbett und der Hakenbahn
entwickelt und die Einbindung der rickgewonnenen Warmemenge in das betriebliche
Energieversorgungssystem geplant sowie eine  Wirtschaftlichkeitsberechnung fur die
Gesamtinvestitionen durchgefihrt.

Zur Erreichung der Projektziele wurden folgende Arbeitspakete definiert:

— Planung, Konstruktion, Bau und Inbetriebnahme der Versuchsanlage

— Versuchsdurchfihrung voestalpine Austria Draht GmbH

— Versuchsdurchfihrung voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

— Auswertung der Versuchsergebnisse, Warmeriickgewinnungskonzept voestalpine Austria
Draht GmbH, voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

—  Wirtschaftlichkeit

— Projektmanagement
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2 Inhaltliche Darstellung

Entsprechend der definierten Arbeitspakete wurde im ersten Schritt jeweils eine Versuchsanlage flr
die voestalpine Austria Draht GmbH und die voestalpine Tubulars GmbH & Co KG konzipiert,
konstruiert, gefertigt und installiert. An beiden Standorten wurden folgende Rahmenbedingungen
hinsichtlich der Ausfihrung der Versuchsanlagen definiert:

— Notlaufeigenschaften

— Autarkie des Systems

— Mindestabstand zu Transportmechanik und Rohren bzw. zu den Drahtbunden

— Robustheit (auch gegen Verschmutzung)

— einfache Reinigung

— einfacher Aufbau und Abbau

— Variabilitat des Systems (Messmdoglichkeit an verschiedenen Positionen)

2.1 voestalpine Austria Draht GmbH

2.1.1 Versuchsanlage

Die konstruierte Versuchsanlage bestand aus einem zweigeteilten Aufbau mit aktiver und passiver
Seite. Ziel war es, den Drahtbund mdglichst vollflachig zu umschlieBen und somit so wenig
Wdrmeenergie wie mdglich entweichen zu lassen. Die beiden Teile der Versuchsanlage wurden mit
Transportrollen versehen. Damit war es mdéglich, in einfacher Weise an verschiedensten Stellen der
Hakenbahn Messungen durchzufiihren.

In Kombination mit der passiven Seite wurde eine Tunnelwand gebildet. Die passive Seite dient
hauptsachlich als Reflektor der Warmestrahlung, aber auch dazu, die Konvektionsluft durch den
Wasserkihler zu bringen. Auf der aktiven Seite befand sich daher einerseits ein konventioneller
Radiator, welcher auf HoOhe des Drahtbundes angebracht wurde und hauptsachlich den
Strahlungsanteil der Ubertragenen Warmemenge aufnehmen soll, andererseits wurde im oberen
angestellten Bereich ein Wasserkihler installiert, welcher jenen Anteil der Warmemenge aufnimmt,
der mittels Konvektion Ubertragen wird. Um den Volumenstrom durch den Kihler zu erhéhen, wurde
zusatzlich ein Ventilator angebracht (vgl. Abbildung 1).
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Versuchsanlage

Drahtrollen : Transporthaken

Abbildung 1: Zusammenbauzeichnung der Versuchsanlage

2.1.2 Versuchsdurchfiihrung

Flir das Versuchsprotokoll wurden bei der Versuchsdurchfiihrung hinsichtlich der Vergleichbarkeit der
Messergebnisse folgende Produktionsdaten dokumentiert: Drahtdurchmesser, Bundgewicht,
Stahlmarke, Ident-Nummer, Legetemperatur am Windungsleger und Kihlprogrammnummer.
Weiters wurden der Beginn und das Ende der Messung, der Wasserdurchfluss und ev. auftretende
Besonderheiten dokumentiert.

Im ersten Schritt wurden Drahtbunde aus der Hakenbahn ausgeschleust und in der Versuchsanlage
Uber eine halbe Stunde gemessen.

In Abbildung 2 wird der Leistungsverlauf im Rahmen der Messung am ersten ausgeschleusten
Drahtbund dargestellt.
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Abbildung 2: Leistungsverlauf - Drahtbund 1

Im nachsten Schritt wurde die Versuchsanlage in den laufenden Abkilihlprozess an einem

ausgewahlten Punkt an der Hakenbahn integriert. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die

rickgewinnbare Leistung in der Versuchsanlage bei einem ausgeschleusten Drahtbund

erwartungsgemaB hoher ist als im laufenden Produktionsprozess. Vergleicht man diese mit einer

vereinfachten Strahlungsaustauschrechnung (errechnete Leistungswerte in [W/m2]) bei einer

Bundtemperatur von 400 °C, ergibt sich folgendes:

- errechneter Wert: 7,22 kW/m? Kollektorflédche

- gemessene Maximalwerte an den ausgeschleusten Drahtbunden: 9,59 kW/m?; 6,52 kW/m?;
13,13 kW/m?

- gemessene Maximalwerte mit der Versuchsanlage in der laufenden Produktion: zw. 4,40 und
7,17 kW/m?

Die Leistung schwankt stark und hangt im Wesentlichen von der zeitgleichen Anzahl der Drahtbunde
in der Hakenbahn ab.

Die Versuchsanlage wurde Uber einen Zeitraum von vier Wochen im Produktionsfluss mit und ohne
Reflexionswand getestet (vgl. Abbildung 3).
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Abbildung 3: Versuchsanlage im Produktionsfluss mit Reflexionswand

Standort der Versuchsanlage

Als Standort fir die Versuchsanlage wurde ein Haltepunkt der Drahtbunde gewdhlt, sodass die
Drahtbunde bei vollem Strang immer vor der Versuchsanlage halten. Ist die gesamte Hakenbahn mit
Bunden voll, verweilen die Drahtbunde ca. 18 Sekunden vor der Anlage. Das Zeitintervall zwischen
dem Weitertransport des Drahtbundes bis zum nachsten Haltepunkt eines Drahtbundes vor der
Versuchsanlage betragt ca. 13 Sekunden. Bei geringeren Produktionsmengen halten die Drahtbunde
nicht, sondern werden ohne Haltepunkt weiter transportiert.

Datenaufzeichnung:

— Vorlauf- und Ricklauftemperatur von Konvektion und Strahlung

— Diskontinuierliche Messung des Wasserdurchflusses fiir den Strahlungs- und Konvektionsanteil.
Die Durchflussmenge wurde auf 0,222 |I/s eingestellt.

Datenauswertung:

— Auf Basis der Vorlauf- und Rlcklauftemperaturen und der Durchflussmenge wurde die Leistung
[kW] berechnet. Zur weiteren Auswertung der Versuchsdaten wurde die Leistung in kW/m?2
Kollektorflache berechnet.

Auf Basis der Leistungen [kW/m2] wurden Mittelwerte fir Strahlung und Konvektion Uber den
Produktionstag ermittelt. Zusatzlich wurde ein Messfeld an der Betonwand installiert. Es wurde an
den Versuchstagen der Temperaturverlauf an der Betonwand unter normalen Betriebsbedingungen
und die Leistungen flr Strahlung und Konvektion zeitgleich gemessen.

In Abbildung 4 werden der Leistungsverlauf von Strahlung und Konvektion am Versuchstag, die

entsprechenden Mittelwerte Uber einen Produktionstag und die zum Zeitpunkt der Messung
produzierten Drahtdimensionen dargestellt.
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Abbildung 4: Versuchsergebnisse von 26.-30.04.2010

In Abbildung 5 wird der Temperaturverlauf an der Betonwand seitlich der Hakenbahn von allen
Messfeldern Uber die Gesamtlénge der Bahn dargestelit.
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Abbildung 5: Temperaturprofil Betonwand - Ubersicht aller Messfelder

Die niedrigste Temperatur liegt bei 19,5 °C (Messfeld 4 in einer Hohe von 200 cm). Die hochste
gemessene Temperatur betragt 78,1 °C und wurde am Messfeld 1 in der Héhe von 50 cm gemessen.

2.1.3 Warmeriickgewinnungspotenzial

In der nachfolgenden Abbildung werden das Warmeriickgewinnungspotenzial des Strahlungsanteils
fir eine installierte Warmetauscherflache von 112 m2, der Mittelwert und die zum Zeitpunkt der
Messung produzierten Drahtdimensionen dargestellt.

Fir die Ermittlung des Warmerickgewinnungspotenzials wurde nur der Strahlungsanteil
berlicksichtigt. Dieses basiert auf den Leistungen [kW/m?2] und ist als Hochrechnung auf Basis der
Versuchsergebnisse zu sehen.

Es werden insgesamt 20 Einzelmodule mit jeweils 5,6 m2 Warmetauscherflache installiert, wobei fiir
10 Module nur die halbe Leistung und fiir 10 Module ein Verlustabschlag von 5 % in der Berechnung
berlcksichtigt werden.

In  Abbildung 6 werden das Warmerlickgewinnungspotenzial, basierend auf den
Versuchsergebnissen, die Mittelwerte flr die Leistung [kW] Uber einen Produktionstag und die
Drahtdimensionen dargestellt.
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Abbildung 6: Warmeriickgewinnungspotenzial von 26.-30.04.2010

2.1.4 Warmeriickgewinnungskonzept

Das Konzept umfasst die Beschreibung und Kalkulation der Anlage in zwei Auspragungsvarianten.
Variante 1 (vgl. Abbildung 7) beschreibt dabei eine Lésung mit einer Regelbarkeit jedes einzelnen
der Teilfelder unabhangig durch die SPS, wahrend Variante 2 (vgl. Abbildung 8) die L6sung mit einer
Regelung des Durchflusses je Bereich beschreibt. Beide Varianten werden im Folgenden mit den
jeweiligen Vor- und Nachteilen sowie der Kostenbetrachtung erlautert.
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Variante Durchflussregelung und -Uberwachung fur jedes Feld
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Abbildung 7: Schema Gesamtanlage Variante 1

Bei Variante 1 (vgl. Abbildung 7) wird jedes der in Summe 20 Felder zur Warmerickgewinnung lber
ein eigenes servoelektrisches Regelventil angesteuert bzw. der Durchfluss geregelt. Uber diese
Durchflussregelung kann die Ricklauftemperatur als Funktion der Vorlauftemperatur geregelt und
dadurch das gewinschte Temperaturniveau, auch bei wechselnden Bedingungen, zur
Warmerlickgewinnung gehalten werden. Die Versorgung des gesamten Systems wird Uber eine
drehzahlregelbare Wasserpumpe realisiert. Uber die Drehzahlregelung wird auch die Férdermenge
der Pumpe geregelt. Die Fordermenge setzt sich aus den einzelnen Teilstromen (ermittelt Uber
Durchflusssensoren) der jeweiligen Felder zusammen. So wird gewahrleistet, dass die Pumpe immer
nur jenen Volumenstrom férdert, der auch tatsachlich fir die Warmertckgewinnung benétigt wird.

Neben der automatischen Regelung des Durchflusses kann dieser fiir jedes Feld auch manuell
geregelt werden. Mit diesen manuellen Ventilen kénnen einzelne Felder ganzlich geschlossen, d.h.
der Durchfluss auf null reduziert werden. Uber Schnellkupplungen kann jedes Feld einfach von der
zentralen Zu- und Rickleitung entkoppelt werden. Dadurch wird gewahrleistet, dass kein Wasser
austreten kann. Sollte ein Feld entkoppelt werden und trotzdem im Bereich des Kihlstranges
verbleiben, so wiirde das darin befindliche Wasser unkontrolliert heiBer werden. Um eine
Beschadigung der einzelnen Felder bzw. die Gefahr des Berstens der Rohre oder Radiatoren
aufgrund des Uberdruckes zu vermeiden, werden auf jedem Feld Uberdruckventile angebracht. Da

Blue Globe Report - Klima- und Energiefonds 13



die Pumpe nicht auf null Férdermenge regeln kann, sondern immer eine minimale Férdermenge
liefert, wird fir den Fall, dass nicht die gesamte F6rdermenge verbraucht wird, mit einem
Uberdruckventil eine Bypassleitung gedffnet und so die Uberschiissige Férdermenge direkt in den
Wasserspeicher geleitet.

Variante Durchflussregelung und -Uberwachung je Bereich
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T 110
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@ Durchflusssensor ¢ Termperatursensor

Abbildung 8: Schema Gesamtanlage Variante 2

Bei Variante 2 (siehe Abbildung 8) werden die Bereiche 1 und 2 Uber ein servoelektrisches
Regelventil angesteuert und der tatsachliche Durchfluss Gber jeweils einen Durchflusssensor erfasst.
Der Durchfluss fiir jedes einzelne Feld kann dann gesondert nur Uber das jeweils vorhandene
manuelle Ventil gesteuert werden. Die restliche Steuerung der Anlage erfolgt analog zu Variante 1.
Diese Variante ist im Vergleich zu Variante 1 wesentlich billiger, bietet jedoch eine deutlich geringere
Regelbarkeit.

Bei beiden Varianten kann bezliglich Frostschutz im Winter entweder das System als geschlossener
Kreislauf betrieben und demzufolge das Wasser mit Frostschutz versetzt werden oder, bei
Realisierung eines offenen Kreislaufes, ein Mindestdurchfluss bei entsprechend temperiertem Vorlauf
das System vor Frost schitzen. Sollten einzelne Felder bei Frostgefahr gdnzlich von der Anlage
entkoppelt oder sogar die gesamte Anlage auBBer Betrieb genommen werden, so missten sowohl die
einzelnen Felder als auch die Vor- und Ricklaufe entleert werden, was Uber die manuellen Ventile
jederzeit moglich ist.
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Steuerungs- und Regelungstechnik

Fir die Nutzung der riickgewonnenen Warmeenergie wird ein moglichst hohes Temperaturniveau
des Wassers benétigt. Die Anlage wird daher so konzipiert, dass die Temperatur des Ricklaufes in
Abhdngigkeit von der Temperatur des Vorlaufes geregelt oder diese auf ein bestimmtes Niveau
eingestellt werden kann. Dazu muss in weiterer Folge der Durchfluss in Abhangigkeit von der
Temperatur geregelt werden. Der tatsachliche Durchfluss wird Uber Durchflusssensoren ermittelt
und die Stellung der Durchflussregelventile gegebenenfalls angepasst.

Die Férdermenge der Pumpe wird Uber die Stellung der einzelnen Durchflussventile ermittelt, um zu
gewahrleisten, dass die Pumpe nicht mit voller Leistung gegen die Ventile arbeitet. Dazu wird die
Drehzahl der Pumpe Uber einen Frequenzumrichter gesteuert und so die Férdermenge eingestelit.

Zusatzlich zu den durch die SPS automatisch betatigten Ventilen wird noch der Einbau von
Rickschlagventilen und manuellen Absperrventilen geplant, um die Anlage beispielsweise manuell
auBer Betrieb nehmen und einzelne Felder entleeren und/oder demontieren zu kénnen.

Aus der Kombination der Rulckflusstemperaturen der jeweiligen Felder und den Werten der
Durchflusssensoren werden die Eingangsparameter flr das SPS-Programm ermittelt und die
entsprechenden StellgréBen an die Pumpe bzw. die servoelektrischen Regelventile tibertragen.

Steuerung
Fir die Steuerung der oben beschriebenen Gesamtanlage ist eine programmierbare Steuerung
notwendig, welche vom IFT dimensioniert wurde.

Die Steuerung muss folgende Komponenten beinhalten:

— Bedieneinheit (zur Visualisierung und Bedienung)

— Steuereinheit (hier lauft das tatsachliche Programm)

— E/A Baugruppen (zur Ansteuerung der Aktuatoren und als Eingange flir Sensoren)
— Netzteil

Pumpe

Die Messergebnisse der Versuchsanlage wurden mit einem Durchfluss von ca. 0,222 |/s (entspricht.
0,8 m3/h) ermittelt. Die Flache zur Rickgewinnung der Strahlungswarme bei der Versuchsanlage
betrug 2 m2, wodurch sich fiir die Gesamtanlage von 20 Elementen mit jeweils ca. 4 m2 Flache zur
Rickgewinnung der Strahlungswarme ein bendétigter Volumenstrom von 32 m3/h ergibt. Um
entsprechende Reserven zur Verfigung zu haben, wird die Pumpe auf ein Fdérdervolumen von
40 m3/h ausgelegt.

Mittels Regelung der Pumpendrehzahl Uber einen Frequenzumrichter kann die Fordermenge der
Pumpe auf ca. 10 m3/h reduziert werden.

Blue Globe Report - Klima- und Energiefonds 15



Durchflussregelventil

Das Durchflussregelventil ist notwendig, um den Volumenstrom der einzelnen Felder anpassen zu
kénnen. Uber ein Stellglied und einen Servomotor werden die Signale der SPS in eine Stellung des
Durchflussventils umgelegt.

Messtechnik

Zur Uberwachung und Steuerung der Anlage sind verschiedene Sensoren notwendig, welche die
Eingangsdaten fir die SPS darstellen. Die Temperatur der verschiedenen Anlagenteile wird lber
Thermoelemente erfasst, welche bereits in der Versuchsanlage im Einsatz waren. Zur
Datenibertragung vom Ort der Messung an die SPS kdnnen die Sensoren direkt verkabelt werden
oder es kann bspw. ein WLAN-Modul zum Einsatz kommen. Als Durchflussmessgerat wird ein so
genannter induktiver Wasserzahler verwendet, der direkt in die Rohrleitung verschraubt wird.

2.1.5 Wirtschaftlichkeitsberechnung

In Abbildung 9 wird das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung dargestellt. In der Berechnung
wurden die Investitionskosten, Betriebs- und Instandhaltungskosten und gutgeschriebenen
Warmekosten bericksichtigt. Weiters wurden Varianten mit Teuerung, moégliche Kosten fiir CO,-
Zertifikate und eine Investitionsférderung berechnet.
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Abbildung 9: Amortisationszeit - voestalpine Austria Draht GmbH
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2.2 voestalpine Tubulars GmbH & Co KG

2.2.1 Versuchsanlage

Eine grundlegend andere Versuchsanlage wurde unter dem Hubrechenkihlbett, im
Nahtlosrohrwalzwerk der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG, installiert. Bei diesem
Versuchsaufbau war es auBerst wichtig zu gewahrleisten, dass der Abkihlvorgang nicht negativ
beeinflusst wird. Die Rohre, welche eine Lange von bis zu 90 m aufweisen kdénnen, kommen am
Ende des Walzprozesses mit einer Temperatur von ca. 850 °C auf das Kihlbett und werden in
weiterer Folge wahrend des Kiihlprozesses iber einen Hubrechen transportiert. Unter diesem
Kihlbett wird Kahlluft eingeblasen. Diese Luft stromt durch die Rohre und wird Gber Ventilatoren an
der Hallendecke an die Umgebung abgegeben. Die Taktzeit der Weitergabe ist auf die
Produktionszeit abgestimmt. Nachdem die Rohre Uber die gesamte Kihlbettbreite transportiert
wurden, ist der Abklihlprozess weitgehend abgeschlossen.

Im Vergleich zur Versuchsanlage bei der voestalpine Austria Draht GmbH ist es nicht mdglich
einzelne Rohre auszuschleusen und zu testen. Daher wurde eine Konstruktion entwickelt, die direkt
unter dem Kihlbett positioniert werden kann. Die Anlage wurde so dimensioniert, dass diese
zwischen den Stehern des Kihlbettes Platz findet und gleichzeitig die Mechanik des Hubrechens
nicht stort. Aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten musste die Endmontage vor Ort erfolgen.

Da sich die Versuchsanlage zur Warmerltckgewinnung unter dem Kuhlbett der Nahtlosrohre
befindet, kann nur der Strahlungsanteil genutzt werden. Um dies mdglichst effizient gewahrleisten
zu kénnen, muss die projizierte Flache, die fir den Warmetauscher zur Verfligung steht, so groB wie
madglich sein. Daher wurde ein Rohrsystem mit seitlichen Flossen verwendet, wobei diese schrag
angestellt wurden und daher nicht verbunden sind.

Auf diese Weise wird einerseits die angestrahlte Flache maximiert und andererseits gewdhrleistet,
dass der, sich von den Rohren I6sende, Zunder durch die Konstruktion fallen kann. Diese
Flossenrohrwand wurde auf einer geschweiBten Vorrichtung aus Formrohren aufgebaut. Mit dieser
Unterkonstruktion kdénnen die Flossenrohre sowohl in der Hoéhe wie auch im Anstellwinkel variiert
werden.

Gemessen werden bei dieser Anlage der Vorlauf, der Riicklauf, die Umgebungstemperatur und der
Durchfluss. Dazu werden Mantelthermoelemente eingesetzt und mittels eines Eingangsmoduls flr
die weitere Verwendung in einem PC aufbereitet.

Samtliche Messdaten der Thermoelemente und des Durchflussmessers werden von einem LabView-
Programm aufgezeichnet und in einer Textdatei gespeichert. Das Wasser wird direkt vom
vorhandenen Netz zur Verfligung gestellt und anschlieBend wahrend der Dauer der Versuche in das
Abwassersystem zurlickgefihrt.
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2.2.2 Versuchsdurchfiihrung

Durch die fixe Installation der Versuchsanlage unter dem Kihlbett kann eine Dauermessung
durchgefihrt werden (vgl. Abbildung 10).

Abbildung 10: Installierte Versuchsanlage unter dem Hubrechenkiihlbett im
Nahtlosrohrwalzwerk

Von den Mitarbeitern der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG wurde der Messaufbau liberwacht und
ggf. auftretende Probleme, wie z.B. Verschmutzungsgrad der Versuchsanlage, dokumentiert. Nach
der ersten Dauermessung von 8 Tagen lagen erste Auswertungen (ber das
Warmerlickgewinnungspotenzial vor. Eine wesentliche Grundlage flr die Aussagekraft der
Messergebnisse stellt eine Auswertung der Kihlbettbelegung und damit verbunden des
Produktionsmixes dar. Hinsichtlich der Auswertung wurde fiir jeden Versuchstag eine Auswertung
der Leistung [kW] durchgefiihrt und die dazugehoérige Kihlbettbelegung (Einfach- oder
Doppeltbelegung, Rohrdurchmesser, Wandstarke, Rohrldnge) ausgewertet.

Die Versuche wurden an 2 Stellen des Kihlbetts (Messfeld 1: Abstand am Einlauf, Messfeld 2:
Abstand zum Einlauf 3 m) durchgefiihrt.

In Abbildung 11 wird exemplarisch die fir eine Woche ermittelte Leistung pro m2 am 1. Messfeld
dargestelit.
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Abbildung 11: Gemessene Leistung [kW] pro m2 am 1. Messfeld

In Abbildung 12 wird exemplarisch die fiir eine Woche ermittelte Leistung pro m2 am 2. Messfeld
dargestelit.
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2.2.3 Warmeriickgewinnungspotenzial

Die Aufgabenstellung fir die Durchfihrung von Simulationsrechnungen im Hinblick auf das
rickgewinnbare Warmepotenzial war es, ein Konzept zu entwickeln, wie die Strahlungswarme am
Kihlbett fir die Versorgung verschiedener Warmesenken nutzbar gemacht werden kann.

Als Warmesenken flir die am Kuhlbett riickgewonnene Warme werden folgende Leistungen und
Betriebszeiten definiert:

— Hallenheizung: Erdgasverbrauch 35 m3/h

— Korbwaschanlagen

— Gestangeheizung

In Tabelle 1 werden der Erdgasverbrauch in den einzelnen Bereichen und die daraus resultierende
Leistung dargestellt.

Tabelle 1: Erdgasverbrauch pro Jahr

Verbraucher Erdgasverbrauch [Nm3/a] kWh ‘ Leistung [kW] ‘
Hallenheizung 46.930 464.605 350
Korbwaschanlagen 26.880 266.112 140
Gestangeheizung 41.018 406.075 105
Summe 114.828 1.136.792 595

Rahmenbedingungen fiir die Simulationsrechnung

Auf Basis der erhobenen Daten flir den Zeitraum vom 15.09. bis 02.10.2009 wurden flr die

Installation der Warmerlickgewinnung im ersten Schritt der Simulation folgende Annahmen

getroffen:

— Flache: 180 m2 fir die Berechnung der verfligbaren Warmeleistung. Die Warmerlickgewinnung
wird in 3 Sektoren (30 m x 3 m) installiert, da die Rohrldngen auch bei einer Doppelbelegung?
stark variieren (vgl. schematische Darstellung in Abbildung 13), hochgerechnet Uber die Flache
aus den Messdaten.

Doppelbelegung (D): bis 35 m
T T T

=

—p|

Abbildung 13: Schematische Darstellung und Foto einer Doppeltbelegung

2 Die Doppelbelegung (D) wird bei Rohren bis 35 m Lénge durchgefiihrt
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- Bendtigte Warmeleistung: konstant 600 kW
Die Warmeleistung setzt sich aus 350 kW flir die Hallenheizung, 105 kW fir die Korbwaschanlagen
und 105 kW fir die Gestdngeheizungen zusammen. Die Leistung flr die Korbwaschanlagen und die

Gestdngeheizung wurde, ausgehend von der Nennleistung der derzeit betriebenen Heizungskessel,
ermittelt.

— Speichervolumen: 50 m3
— Vorlauf/Riicklauftemperatur: 40 °C/70 °C

Ergebnisse der Simulation

Mit den zuvor beschriebenen Rahmenbedingungen und basierend auf den im Messzeitraum erfassten
Daten werden in den nachfolgenden Abbildungen die verfligbare Warmeleistung und die
Speicherleistung im entsprechenden Zeitraum dargestellt.
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Abbildung 14: Verfiigbare Warme- und Speicherleistung 15.-19.09.20093

In Abbildung 14 ist das Speichervolumen von 50 m3 ausreichend, um Produktionsstillsténde in der
Produktion zu Uberbricken. In den anderen Zeitrdumen reicht das Speichervolumen nicht aus, um
Produktionsstillstdande von bis zu 8 Std. zu Uberbricken, das gilt auch fiir das Wochenende. Je nach
Produktionsprogramm wirde auch eine hdéhere Warmemenge zur Verfligung stehen. Eine
VergroéBerung des Speichervolumens wiirde erheblich héhere Investitionskosten bedeuten.

3 Kollektorflache: 180 m2 (Annahme 100 % Abdeckung), Speichervolumen 50 m3, reale Warmeleistung [kW/m?2] aus den
Versuchsdaten (1. Messfeld), konstante Leistung 600 kW
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Da ein System sowohl fir die Hallenheizung als auch fir die Korbwaschanlage und Gestangeheizung
besteht, sollte in der praktischen Umsetzung dieses Systems fiir Produktionsstillstande, fir die das
Speichervolumen als Uberbriickung nicht ausreicht, betrieben werden. Daher ist die Anbindung an
die Regelung vorzusehen.

Im zweiten Schritt der Simulation wurde das reale Produktionsprogramm bericksichtigt. Es wurde
fir den Zeitraum von einer Woche die real abgedeckte Flache am Kiuhlbett, welche von der
Belegungsart und der Rohrlangen abhangt, ermittelt.

In Abbildung 15 wird die verfliigbhare Warmeleistung auf Basis der real abgedeckten Kihlbettflache
und der Bedingung der konstant bendétigten Warmemenge dargestellt. Es wird deutlich, dass mit
diesem Produktionsprogramm die geforderte Warmeleistung durch die Rickgewinnung teilweise
(zeitweise) erreicht wird, jedoch keine relevante Speicherbeladung gegeben ist.
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Abbildung 15: Verfiigbare Wirme- und Speicherleistung 15.-19.09.2009*

In Abbildung 16 wurde die konstant bendétigte Warmemenge auf eine Leistung von 350 kW
reduziert. Eine Beladung des Speichers (50 m3) findet statt und die Leistung von 350 kW kann
konstant zur Verfligung gestellt werden.

4 Kollektorfldche: tatsachliche Abdeckung durch Rohre, Speichervolumen 50 m3, reale Warmeleistung [kW/m?2] aus den
Versuchsdaten (1. Messfeld), konstante Leistung 600 kW
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Abbildung 16: Verfiigbare Wirme- und Speicherleistung 15.-19.09.2009°

Speicherinhalt [I]

In Abbildung 17 wurden ebenfalls die konstant bendtigte Leistung sowie das Speichervolumen auf

25 m3 reduziert. Es wird deutlich, dass mit dem geringeren Speichervolumen die konstante Leistung

von 350 kW nicht zur Verfligung gestellt werden kann.
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Abbildung 17: Verfiigbare Warme- und Speicherleistung 15.-19.09.2009°

5 Kollektorflache: tatsachliche Abdeckung durch Rohre, Speichervolumen 50 m3, reale Warmeleistung [kW/m?2] aus den
Versuchsdaten (1. Messfeld), konstante Leistung 350 kW
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In Abbildung 18 wird die Simulation mit den ermittelten Warmeleistungen aus dem zweiten Messfeld
wiederholt. Dabei wird eine konstant bendtigte Warmeleistung von 150 kW angenommen.
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Abbildung 18: Verfiigbare Wirme- und Speicherleistung 06.-09.10.2009’

Mit diesem Produktionsprogramm, den ermittelten Leistungen und einer konstant bendtigten
Leistung von 150 kW wird der Speicher beladen. Die definierte Warmemenge konnte bis auf den
07.10.2010 zur Verfligung gestellt werden.

Da die Messergebnisse von beiden Messfeldern nicht zeitgleich ermittelt wurden, kann noch keine
Aussage getroffen werden, ob eine benétigte Leistung von 600 kW konstant zur Verfiigung steht. Bei
den getrennten Betrachtungen wurde jeweils ein Speicher mit 25 m3 bericksichtigt.

6 Kollektorfldche: tatsachliche Abdeckung durch Rohre, Speichervolumen 25 m3, reale Warmeleistung [kW/m?2] aus den
Versuchsdaten (1. Messfeld), konstante Leistung 350 kW

7 Kollektorflache: tatsachliche Abdeckung durch Rohre, Speichervolumen 25 m3, reale Warmeleistung [kW/m?2] aus den
Versuchsdaten (2. Messfeld), konstante Leistung 150 kW
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2.2.4 Warmeriickgewinnungskonzept

Das gegenstandliche Konzept umfasst eine Anlage mit folgenden Bereichen (siehe Abbildung 19):

Ruckleitung L Tws
WSH1 WS2
[ Tv
4 Zuleitung

DV1 DV2 DV3 DV4 DV5 DVv6
DM1 DM2 DM3 DM4 DM5 DM6
HXJ
Feld 1
Feld 2 Feld 3 Feld 4 Feld 5 Feld 6
™ %TrZ %Triﬂ Tr4 jﬁ Tr5 %T@
72m -~
WS... Warmespeicher (2x25m3)  Tr... Temperatursensor Rucklauf
DV... Durchflussregelventil Tv... Temperatursensor Vorlauf
DM... Durchflusssensor Tws... Temperatursensor Warmespeicher
by Kugelhahn N Uberdruckventil

Abbildung 19: Schema Gesamtanlage

Die sechs Felder zur Warmerlickgewinnung werden jeweils getrennt (iber ein Durchflussregelventil
mit Wasser versorgt. Dazu wird der von der Pumpe gespeiste Vorlauf, dessen Temperatur mit einem
Thermoelement erfasst wird, auf sechs Teilstrdéme aufgeteilt und zu den Durchflussregelventilen
geleitet. Ein nachgelagerter Durchflusssensor misst den Wasserdurchfluss, welcher durch die
einzelnen Felder strémt und durch die aufgenommene Strahlung erwarmt wird. Die Temperatur des
Ricklaufes wird durch Temperatursensoren erfasst und an die Steuerung gemeldet. AnschlieBend
werden die sechs Teilstrome wieder zu einem gemeinsamen Ricklauf zusammengefasst und in den
Wdrmespeicher geleitet. Die Temperatur des Warmespeichers wird ebenfalls mittels eines
Temperatursensors erfasst. Uber eine mittels Uberdruckventil gedffnete Bypassleitung wird ein zu
groBer Volumenstrom der Pumpe direkt in den Warmespeicher zurtick geleitet.

Die Felder bestehen aus Einzelelementen aus Flossenrohren. Um die Anlage mdglichst autark

betreiben zu kénnen und eine Montage bzw. allfallige Reparatur zu erleichtern, werden die
Einzelelemente auf einen eigenen Formrohrrahmen montiert und Uber Hochtemperaturschldauche
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verbunden, um die Flexibilitat flir etwaiges Langenwachstum aufgrund von Temperaturunterschieden
zu gewahrleisten.

Aufgrund der geometrischen Gegebenheiten des Kiihlbettes kann die gewlinschte Flache von 396 m2
nicht erreicht werden. Die realisierbare Flache fir die Warmerickgewinnung betragt 284 m=2.

Das Wasser im Warmerickgewinnungskreislauf kann bspw. mit einem Frostschutz versehen werden,
um eine Frostgefahr im Winter auszuschlieBen.

Steuerung
Fir die Steuerung der oben beschriebenen Gesamtanlage ist eine programmierbare Steuerung
notwendig, welche vom IFT dimensioniert wurde.

Die Steuerung muss folgende Komponenten beinhalten:

— Bedieneinheit (zur Visualisierung und Bedienung)

— Steuereinheit (hier lauft das tatsdchliche Programm)

— E/A Baugruppen (zur Ansteuerung der Aktuatoren und als Eingange flir Sensoren)
— Netzteil

Pumpe

Die Messergebnisse der Versuchsanlage wurden mit einem Durchfluss von ca. 0,05 bis 0,25 I/sec
(entspr. 0,18 bis 0,9 m3/h) ermittelt. Die GroBe der Versuchsanlage betrug 2 m2 wodurch sich flr
die Gesamtanlage von 284 m2 ein bendtigter Volumenstrom von 127,8 m3/h ergibt. Um
entsprechende Reserven zur Verfligung zu haben, wird die Pumpe auf ein Fdrdervolumen von
150 m3/h ausgelegt.

Mittels Regelung der Pumpendrehzahl Uber einen Frequenzumrichter kann die Férdermenge der
Pumpe auf ca. 25 m3/h reduziert werden.

Durchflussregelventil

Das Durchflussregelventil ist notwendig, um den Volumenstrom der einzelnen Felder anpassen zu
kénnen. Uber ein Stellglied und einen Servomotor werden die Signale der SPS in eine Stellung des
Durchflussventils umgelegt.

Messtechnik
Zur Uberwachung und Steuerung der Anlage sind verschiedene Sensoren notwendig, welche die
Eingangsdaten flir das SPS-Programm darstellen.

Die Temperatur der verschiedenen Anlagenteile wird iber Thermoelemente erfasst, welche bereits in
der Versuchsanlage im Einsatz waren und zur Datenibertragung vom Ort der Messung an die SPS
zum Einsatz kommen.

Als Durchflussmessgerat wird ein so genannter Ultraschalldurchflusssensor verwendet, der von
auBen auf die Rohrleitungen angebracht wird und mittels der Laufzeitdifferenz der Ultraschallsignale
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die mittlere Stromungsgeschwindigkeit misst. Uber den Innendurchmesser des Rohres kann dann
auf die Durchflussmenge riickgerechnet werden.

2.2.5 Konzept Warmeverteilung

In Abbildung 20 wird das Schema fir die Verteilung der vom Khlbett riickgewonnenen Warme zur
Versorgung der definierten Hallenteile, der Korbwaschanlagen und der Gestdngeheizung dargestellt.

R
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Abbildung 20: Schema Warmeverteilung

Warmespeicher

Da die konstant bendétigte Leistung von der Warmerlckgewinnung am Kihlbett nicht standig zur
Verfligung steht, wird die Energie in zwei Pufferspeichern mit 2 mal ca. 27.000 | Inhalt gespeichert
und bei Bedarf an die Warmeverbraucher abgegeben. Die beiden Speicher werden in Serie
geschaltet und zwischen den Stahlstiitzen im Bereich des Kiihlbettes aufgestellt.

Nachheizung

Die beiden bestehenden Gaskessel mit je 100 kW Nennleistung werden demontiert und in der Nahe
der Pufferspeicher wieder aufgestellt. Uber diese beiden Kessel erfolgt gegebenenfalls die
Nachheizung bzw. die Aufladung des ersten Pufferspeichers.

Wenn die Leistung der Warmerickgewinnung nicht flr die Versorgung der Anlagen ausreicht bzw.
die Temperatur im ersten Pufferspeicher unter den Grenzwert sinkt, wird die Nachheizung aktiviert.

Warmeverteilung

Aus den beiden Pufferspeichern wird die Warme Uber einen Hauptpumpenkreis mit Reservepumpe
entnommen. Die Warmeverteilung erfolgt mittels Verteilleitungen direkt in der Halle.
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Folgende Heizkreise kommen zur Ausflihrung:

— Hallenheizung (Deckenstrahlplatten oder Luftheizapparate)
— Korbwaschanlage 1

— Korbwaschanlage 2

— Gestangeheizung

Die Installation der Heizkreise erfolgt unmittelbar vor den zu versorgenden Anlagen.

Steuerung und Regelung
Die Regelung der Heizungsanlage erfolgt Gber eine Erweiterung der bestehenden Anlage.

Warmebedarf fiir die Hallenheizung
Die Hallenabmessungen sind: Lange ca. 120 m, Breite ca. 12 m, H6éhe ca. 7 m.

Zur Uberpriifung des Warmebedarfs wurde eine Warmebedarfsberechnung fiir den zu beheizenden
Hallenteil durchgeflihrt. Ergebnis: Unter diesen Rahmenbedingungen liegt die Heizlast flir diesen
Hallenteil bei 153 kW.

Warmeabgabesystem

Variante 1: Deckenstrahlplatten

Die Halle wird Uber Deckenstrahlplatten (DSP) beheizt. Die DSP werden in zwei Bahnen Uber die
gesamte Lange der Halle geplant. Die Montage erfolgt (iber den Kranschienen mit Befestigung am
Dach bzw. den Stahltragern.

Variante 2: Luftheizapparate
Die Halle wird Uber ca. 12 Luftheizapparate (LHA) beheizt. Die LHA werden lber die Halle verteilt an

der Wand montiert. Die Steuerung erfolgt (ber Zonenventile und ca. 5 Raumthermostate.

Die Korbwaschanlagen 1 und 2 und die Gestdangeheizung werden Uber je einen eigenen geregelten
Heizkreis mit Warme versorgt. Es wird angenommen, dass die Warmtauscher bestehen bleiben.
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2.2.6 Wirtschaftlichkeitsberechnung

In Abbildung 21 wird das Ergebnis der Wirtschaftlichkeitsberechnung dargestellt. In der Berechnung
wurden die Investitionskosten, Betriebs- und Instandhaltungskosten und gutgeschriebenen
Wadrmekosten beriicksichtigt. Weiters wurden Varianten mit Teuerung, mdogliche Kosten fir CO,-
Zertifikate und eine Investitionsférderung berechnet.
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Abbildung 21: Amortisationszeit - voestalpine Tubulars GmbH & Co KG
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3 Ergebnisse und Schlussfolgerungen

Mit der Durchfihrung der Versuche wurde deutlich, dass die theoretische Ermittlung des
Warmerickgewinnungspotenzials von Strahlung einen deutlichen Unterschied zu den tatsachlich
ermittelten Werten aufweist.

Nimmt man eine Bundtemperatur von beispielsweise 450 °C an, so misste It. Rechnung eine
Leistung von ca. 9,7 kW/m2 zur Verfligung stehen. Real konnte eine mittlere Leistung von ca.
2 kW/m2 zuriick gewonnen werden. Diese Differenz kann vor allem auf die produktionsspezifischen
Rahmenbedingungen, wie z.B. Mindestabstand zwischen Warmerickgewinnungsanlage und
Drahtbund, diskontinuierlicher Betrieb (nicht immer kommen Bunde vor der
Warmerlckgewinnungsanlage zum Stillstand) und die Kuihlung, durch die sich ausbildende
Konvektionsstrémung in der Halle zuriickgefiihrt werden.

Diese Problematik ist auch fiir die Warmertckgewinnung am Hubrechenkiihlbett relevant, weil auch
hier aufgrund vorhandener konstruktiver Restriktionen die Warmerickgewinnungsflache deutlich
reduziert wurde.

Aus diesem Grund wird deutlich, dass der zukilinftige Fokus darauf liegen soll, Anlagen wie die
Hakenbahn oder das Hubrechenkiihlbett bereits mit einer inkludierten Warmerickgewinnung zu
entwickeln.

Mdgliche Zielbereiche flir die Rliickgewinnung von Strahlungswdrme (an Hakenbahn und Kihlbetten)
sind in erster Linie in Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie und in der Zementindustrie
(Entstehung von Strahlungswarme bei den Klinkerkiihlern), aber auch in anderen Branchen zu
sehen. Beispielsweise gab es bereits im Projektverlauf eine konkrete Anfrage aus der Glasindustrie.
Aus derzeitiger Sicht kann davon ausgegangen werden, dass die Erkenntnisse aus RADREC flr
weitere Unternehmen der stahlverarbeitenden Industrie, sowohl in Osterreich als auch international
interessant sein kénnten. Fir andere warmeintensive Unternehmen kann ein solches Projekt ein
AnstoB fir einen Umdenkprozess sein, um bisher ungenutzte Abwarmestréme nutzbar zu machen
und dem Prozess zurlck zu flihren oder einer anderen Nutzung, beispielsweise in Form von
Fernwarme, zuzufihren. Am Beispiel der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG wirde eine
ganzjahrige Nutzungsmdglichkeit der Abwarme die Amortisationszeit deutlich reduzieren und
interessanter fiir die Umsetzung machen.

Mit den Ergebnissen von RADREC wird die Notwendigkeit deutlich, in Zukunft bei der Planung neuer
Anlagen eine Warmerlickgewinnung einzubeziehen.

Weiters wadre es wichtig, die vorgeschlagenen Konstruktionen deutlich zu vereinfachen, besonders
bezliglich der Regeltechnik und der Armaturen, dabei einen hohen sicherheitstechnischen Standard
zu erhalten und die Anlagen einfacher und kostenginstiger zu machen, da bei den beschriebenen
Wadrmerlckgewinnungsanlagen ein wesentlicher Teil der Kosten auf die Regeltechnik entfallen.
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Im Rahmen der Wirtschaftlichkeitsberechnung wurden die Amortisationszeiten fir die

Warmerickgewinnungsanlagen berechnet. Die deutlich langeren Amortisationszeiten bei der

voestalpine Tubulars GmbH & Co KG im Vergleich zu den Amortisationszeiten bei der voestalpine

Austria Draht GmbH lassen sich folgendermaBen begriinden:

— voestalpine Tubulars GmbH & Co KG: Die Warme wird mehrheitlich zur Hallenheizung verwendet,
wodurch sich geringe Betriebstunden fir die Warmerickgewinnungsanlage ergeben.

— voestalpine Austria Draht GmbH: Die rickgewonnene Warme kann direkt in ein bestehendes
Warmewassernetz eingespeist und die rickgewonnene Warme kann ganzjahrig genutzt werden.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen
einen wesentlichen Einfluss auf die Amortisationszeit haben. Denn kdénnte die riickgewonnene
Wdarme bei der voestalpine Tubulars GmbH & Co KG ganzjdhrig genutzt und damit eine
Erdgaseinsparung erzielt werden, wirde sich die Anlage in eine aus wirtschaftlicher Sicht
interessante Amortisationszeit bewegen.
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4 Ausblick und Empfehlungen

Weiterfihrende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten, ausgehend von den Ergebnissen von
RADREC, sind vor allem in einer Produktentwicklung zu sehen und richten sich hauptsachlich an
Anlagenbauer.

Ziel muss es sein, eine kompakte Gesamtanlage mit bereits integrierter Warmeriickgewinnung zu
entwickeln, denn mit der nachtraglichen Installation einer Warmerlickgewinnung ergeben sich
aufgrund der gewachsenen betrieblichen Strukturen eine Reihe von Einschrankungen, die eine
einfache und effiziente Warmerickgewinnung behindern und eine maximale Ausnutzung des
Warmerlickgewinnungspotenzials kann nicht ausgeschdopft werden. Am  Beispiel der
Wadrmerlckgewinnung am Hubrechenklihlbett hat sich gezeigt, dass eine fiir das Unternehmen
praktikable Warmeriickgewinnung nur unter dem Kihlbett installiert werden kann und in diesem
Bereich die Warmertckgewinnungsflache aufgrund der Kihlbettunterkonstruktion reduziert wird.

Forschungs- und Entwicklungsarbeiten missten eine maximale Warmerickgewinnung, die

Produktionssicherheit sowie eine Reduktion des eingesetzten Stroms fiir die Kihlung der Rohre am
Kihlbett berlcksichtigen.
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